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SERVICO DE LIMPEZA URBANA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no telefone 0800-6449060

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2 06/2023 - SLU/DF

‘ PROCESSO SEI ‘ 00094-00005939/2021-65

Contratagdo de empresa do ramo de engenharia para servico de manutengdo
predial preventiva, preditiva, corretiva e emergencial das instalagBes
elétricas, hidrossanitdrias, ar condicionado, detec¢do, alarme e combate a
incéndio, SPDA, distribuicdo de energia, e demais elementos prediais civis,

OBJETO . : .
pertencentes aos Edificios do SLU bem como servigos eletivos (pequenas
adaptagbes em ambiente), com fornecimento de mdo de obra, insumos,
equipamentos, ferramentas e veiculos, conforme especificagdes e condigdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos

ESTIMATIVA R$ 1.746.106,07 (um milhdo, setecentos e quarenta e seis mil cento e seis reais e
sete centavos)

TIPO MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA ABERTO

VARIACI'-'\O MIiNIMA DE LANCES 1% (UM por cento), ou seja, RS 1.746,10 (um mil setecentos e quarenta e seis reais
e dez centavos)

REGIME DE EXECUCAO

INDIRETA - EMPREITADA POR PREGO UNITARIO

‘ INTERESSADO ‘ Servigo de Limpeza Urbana do Distrito Federal
PARTICIPACAO AMPLA CONCORRENCIA
SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DO CERTAME
DATA DE ABERTURA ‘ 18/05/2023
HORARIO ‘ 09h00min

PRAZO FINAL PARA IMPUGNAGAO
OU PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12/05/2023 até as 18h00min

PREGOEIRO

NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA

EQUIPE DE APOIO

NEFI DE SOUZA FREITAS
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ENDERECO ELETRONICO www.gov.br/compras
UASG UASG: 926254
- - - Qo - anci —
ENDERECO SLU/DF SETQF.{ COMERCIAL SUL — Quadra 08 — BI. B-50, 62 andar — Ed. Venancio 2.000
Brasilia — DF
TELEFONE (61) 3213-0200
E-MAIL cpl@slu.df.gov.br
OBSERVACAO:

O cadastramento no ComprasNet é essencial para o encaminhamento automdtico de mensagens a respeito do
andamento do certame, o Servico de Limpeza Urbana do Distrito Federal ndo se responsabilizard por erro no
encaminhamento de mensagens aos licitantes ou interessados em virtude da auséncia de informagBes ou do
cadastramento com informagdes equivocadas.

O Edital ficara disponivel nos sitios www.gov.br/compras e do SLU http://www.slu.df.gov.br/pregao-eletronico-2022/,
ndo ensejando, portanto, qualquer responsabilizagdo ao SLU/DF por fatos oriundos da ndo realizagdo de consultas
por parte dos licitantes aos referidos sitios.

O Pregdo sera conduzido pelo SLU/DF com apoio técnico e operacional da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informagdo — SLTI do Ministério da Economia, que atuara como provedor do sistema eletronico para esta licitagdo.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horério e
enderego eletrénico, salvo comunicagdo do Pregoeiro em sentido contrario.

Os trabalhos serdo conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inser¢do e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para a pagina eletronica www.gov.br/compras, que tera, dentre
outras, as seguintes atribui¢des: receber, examinar e decidir as impugnacdes e pedidos de esclarecimento ao Edital,
apoiado pelo setor responsavel pela sua elaboragdo; conduzir a sessdo publica na internet; verificar a conformidade
da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatdrio; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar
as condigGes de habilitagdo; sanear erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos de

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
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habilitagdo e sua validade juridica; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente
quando mantiver sua decisdo; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando ndo houver recurso;
conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade superior e
propor a homologacgdo.

O SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, por meio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Ordem de Servigo n2 26, publicada no DODF n2 67,
pag.48 de 10 de abril de 2023, torna publico, que realizara licitagio, na modalidade de PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da seguinte legislacdo, e suas
alteragdes posteriores, assim como as demais normas pertinentes, e as exigéncias estabelecidas neste Edital:

Pregdo: Lei Federal n2 10.520/2002

Pregdo Eletrénico: Decreto Federal n2 10.024/2019 recepcionado pelo Decreto Distrital n2 40.205/2019

Legislagdo subsidiaria: Lei Federal n® 8.666/1993, Lei Complementar n2 123/2006, Leis Distritais n.2% 4.611/2011, 5.061/2013, 5.448/2015 e 5.575/2015, Decretos
Distritais n.2% 25.966/2005, 32.598/2010, 35.592/2014, 36.520/2015, 37.121/2016, 38.934/2018, 39.978/2019 e Instrugdo Normativa n2 05/2019-MPOG
Sustentabilidade nas licitagdes do DF: Lei Distrital n2 4.770/2012

Sangdes Administrativas: Decreto Distrital n? 26.851/2006

il DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa do ramo de engenharia para servico de manutengdo predial preventiva, preditiva, corretiva e emergencial das instalagdes
elétricas, hidrossanitarias, ar condicionado, detecgdo, alarme e combate a incéndio, SPDA, distribuicdo de energia, e demais elementos prediais civis, pertencentes aos
Edificios do SLU bem como servigos eletivos (pequenas adaptagdes em ambiente), com fornecimento de mao de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e veiculos,,
conforme especificacGes e condigdes estabelecidas no termo de referéncia constante do Anexo | deste Edital.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

A despesa com a execucio do objeto desta licitagdo é estimada em R$ 1.746.106,07 (um milh3o, setecentos e quarenta e seis mil cento e seis reais e
sete centavos), que sera imputada a conta da disponibilidade orgamentaria encontra-se com o seguinte enquadramento:

MANUTENGAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS Outros Servigos de
15.122.8209.8517.9762 GERAIS-SERVICO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO 33.90.39 Terceiros - Pessoa 100
FEDERAL Juridica
3. DAS IMPUGNAGOES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
3.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao pregoeiro, até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para
abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrénico, até o dia 12/05/2023 até as 18 horas, no enderego: cp/@slu.df.gov.br.
3.2 O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias Uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar
subsidios formais aos responsaveis pela elaboragdo do edital e dos anexos.
3.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema eletrénico www.gov.br/compras e vinculardo os participantes e a
administragdo.
3.4. Até trés dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa poderd impugnar o ato convocatério deste pregdo,
exclusivamente por meio eletrdnico, até o dia 12/05/2023 até as 18 horas, no enderego: cp/@slu.df.gov.br.
3.5. A impugnagdo ndo possui efeito suspensivo e cabera ao pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo do edital e dos anexos, decidir sobre a
impugnagdo no prazo de dois dias Uteis, contado da data de recebimento da impugnagdo, cujas respostas serdo divulgadas pelo sistema eletronico
www.gov.br/compras.
3.6. Modificagbes no edital, no caso de acolhimento de impugnagdes ou esclarecimentos, serdo divulgadas pelo mesmo instrumento de publicagdo utilizado
para divulgacdo do texto original e o prazo inicialmente estabelecido sera reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.
3.7. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos entregues apds as 18:00 horas, do ultimo dia util de prazo, conforme demonstrativo do e-mail, serdo
consideradas intempestivas.
3.8. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e serd motivada pelo pregoeiro nos autos do processo.
4. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO
4.1. Poderdo participar deste Pregdo:
4.1.1. Empresério individual ou sociedade empresaria do ramo de atividade do objeto desta licitagdo, que atenda a todas as condigdes estabelecidas neste
edital e seus anexos.
4.1.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderdo se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido em licitagdes, previsto na Lei
Complementar n2 123/2006, desde que n3o se enquadrem em qualquer das exclusdes relacionadas no § 49, art. 32 da referida Lei Complementar.
4.1.3. Somente poderdo participar desta licitagdo pessoa juridica que esteja credenciada perante o sistema eletronico provido pela Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informag&o do Ministério da Economia (SLTI), por meio do sitio www.gov.br/compras.
4.1.4. A simples participagdo na licitagdo importa total, irrestrita e irretratdvel submissdo dos proponentes as condigdes deste Edital.
4.2. N3ao poderdo participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo de obra ou servigo e do fornecimento de bens a eles necessérios:
4.2.1. Pessoas juridicas integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes legais
comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em
comum.
4.2.2. Pessoas juridicas, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou termo de referéncia ou projeto executivo ou da

qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel
técnico ou subcontratado.

4.2.3. Pessoa juridica declarada inidonea para licitar ou contratar com a administragdo publica, direta ou indireta, federal, estadual, municipal e distrital,
bem como a que esteja punida com suspensdo do direito de licitar ou contratar no ambito da Administragdo do Distrito Federal, nos termos do inciso Il do art. 87
da Lei 8666/1993.

4.2.4. Pessoa Juridica impedida de licitar e contratar com o Distrito Federal, de que trata o art. 72 da Lei 10.520/2002.
4.2.5. Pessoa juridica estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais.
4.2.6. Pessoa juridica que se encontre em processo de dissolugdo, recuperacdo judicial ou extrajudicial, faléncia, concordata, concurso de credores,

liquidagdo, fusdo, cisdo ou incorporagdo.
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4.2.7. Consércio de empresas qualquer que seja sua forma de constitui¢do, pois ndo ha complexidade no objeto e pessoas fisicas ndo empresarias.
4.2.8. Pessoa juridica cujo dirigente, administrador, proprietario ou sécio com poder de dire¢do seja conjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de:
4.2.8.1. agente publico com cargo em comissdo ou fungdo de confianga que esteja lotado na unidade responsavel pela realizagdo da selegdo ou
licitagdo promovida pelo érgdo ou
4.2.8.2. entidade da administragdo publica distrital; ou
4.2.8.3. agente publico cuja posigdo no érgdo ou entidade da administragdo publica distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade

responsavel pela realizacdo da selegdo ou licitagdo, conforme art. 82 do Decreto Distrital n2 32.751/2011, alterado pelo Decreto n? 37.843/2016.
4.2.9. Direta ou indiretamente, o agente publico ou dirigente que integre o SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL ou pregoeiro e sua equipe
de apoio, responsaveis pela licitagdo.

4.2.10. Considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista do autor do
termo de referéncia ou projeto, pessoa fisica ou juridica, e do pregoeiro e de sua equipe de apoio com a licitante ou responsavel pelo fornecimento de bens e
servigos a estes necessarios.

4.2.11. O autor do termo de referéncia, do projeto bdsico ou executivo, pessoa fisica ou juridica.
4.2.12. Pessoa juridica que utilize mao de obra infantil em qualquer fase produtiva do bem ou na prestagdo do servigo.
4.3. Tendo em vista a necessidade de compatibilizacdo e uniformidade dos itens que compdem a presente licitagdo, ndo havera cota reservada para as

entidades preferenciais, prevista no art. 26 da Lei Distrital n 4.611/2011, por ensejar prejuizo para o conjunto ou complexo do objeto, conforme justificativa
circunstanciada contida no Termo de Referéncia, anexo | deste edital.

5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. Os interessados em participar deste Pregdo deverdo credenciar-se previamente no SICAF, por meio do sitio www.gov.br/compras.
5.2 Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto a SLTI, onde também

deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizagdo.

5.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagdo por ela efetuada diretamente, ou por seu
representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL ser responsabilizado por eventuais danos decorrentes
do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a presung¢do de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagdes inerentes ao pregdo na forma eletrénica.

5.5. Caberad a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso
da senha, para imediato bloqueio de acesso.

5.6. A representagdo do licitante far-se-a por meio de instrumento particular (com reconhecimento de firma) e/ou publico de procuragdo, que comprove os
necessarios poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sdcio, proprietario, dirigente (ou assemelhado) da empresa
proponente, devera apresentar copia do estatuto ou contrato social, ou instrumento especifico no qual estejam expressos seus poderes para exercer e assumir
obrigagoes em decorréncia de tal investidura.

5.7. Sera dispensada o reconhecimento de firma no instrumento particular com a confrontagdo da assinatura com aquela constante do documento de
identidade do signatario.

5.8. Caso reste duvida quanto a veracidade do documento de procuragdo, ou do de identificagdo, o pregoeiro podera requisitar outros meios de prova.

5.9. A chave de identificagdo e a senha terdo validades indeterminadas e poderdo ser utilizadas em qualquer Pregdo Eletrénico realizado no sitio
www.gov.br/compras, salvo quando cancelada por solicitagdo do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

5.10. Nenhuma pessoa fisica ou juridica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de uma Licitante.

6. DA PROPOSTA

6.1. Apds a divulgagdo do edital no sitio www.gov.br/compras, os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio eletrénico do sistema,

concomitantemente com os documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descri¢do do objeto ofertado e o prego, até a data e o horério estabelecido
para abertura da sessdo publica.

6.2. A proposta deverd conter:

6.2.1. O prego unitario e total para cada subitem que compde o lote Unico, especificados no quadro constante do Anexo | deste Edital, bem como o valor
global da proposta, expresso em algarismo e por extenso, em moeda nacional, que deverdo incluir todos os tributos, taxas, materiais para execugdo dos servigos,
encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto deste Pregdo.

6.2.1.1. Os pregos unitarios e totais da proposta a ser encaminhada pelo sistema ComprasNet devera conter apenas duas casa decimais. Caso seja
necessario o arredondamento, devera dar-se para menor.
6.3. A descrigdo detalhada do servigo e, em caso de discorddncia existente entre as especificagdes do objeto descritas no www.gov.br/compras, e as
constantes deste edital, prevalecerdo estas Ultimas.
6.4. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem devidamente regularizados no SICAF.
6.5. O licitante declarara, em campo préprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitagdo e a conformidade de sua proposta com as exigidas
neste edital.
6.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo declarar, em campo proéprio do sistema, que cumpre os requisitos legais para a qualificagdo e

que estd apta a usufruir do tratamento favorecido, nas condigdes do Estatuto Nacional da ME e da EPP, instituido pela Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de
2006, em especial quanto ao seu art. 32, e que ndo se enquadra nas situagdes relacionadas no § 42 do referido artigo, para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei.

6.7. A falsidade da declaragdo prevista no item 6.5. sujeitard o licitante as sangdes previstas neste edital.

6.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.

6.9. A proposta e os documentos de habilitagdo apresentados pelo licitante nos termos do item 6.1, ndo serdo utilizados para fins de ordem de classificagdo,
que somente sera definida na fase de lances.

6.10. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e
para acesso publico apés o encerramento da fase de lance.

6.11. Documentos complementares serdo solicitados nos termos do item 12 (Da Habilitagdo) deste edital.

6.12. As licitantes arcardo com todos os custos decorrentes da elaboragdo e apresentagdo de suas propostas.

6.13. Os pregos oferecidos devem estar compativeis com os praticados no mercado.

6.14. O prego sera fixo e irreajustavel.

6.15. A validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentagdo.
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6.16. Qualquer declaragdo falsa apresentada sujeitara a licitante as sang@es previstas neste edital.

6.17. A licitante devera obedecer, rigorosamente, aos termos deste Edital e seus Anexos.

6.18. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.

6.19. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificagdo da proposta, sem prejuizo das sangGes previstas nesse edital.

6.20. Depois da abertura da sessdo ndo serdo admitidas alteragdes nas propostas apresentadas, ressalvadas apenas a redugdo do prego proposto e aquelas
alteragdes destinadas a sanar evidentes erros formais.

7. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

7.1. No dia e horario, indicados no predmbulo deste Edital, no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br, serd realizada a abertura da sessdo publica deste
Pregdo, conduzida pelo Pregoeiro.

7.2. Durante a sessdo, a comunicagdo entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema
eletronico.

7.3. Incumbird a Licitante acompanhar as operagBes no Sistema Eletronico durante a sessdo publica do Pregdo Eletrénico, ficando responsével pelo 6nus

decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexdo.

7.4. A Licitante serd responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo qualquer responsabilidade do provedor do sistema ou do Servigo de Limpeza
Urbana do Distrito Federal por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8. DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS
8.1. O pregoeiro verificard as propostas apresentadas e desclassificard aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital.
8.2. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente as propostas classificadas participardo da fase de
lances.
8.4. O Pregoeiro ndo podera desclassificar propostas em decorréncia da oferta de valores acima do prego inicialmente orgado pelo SLU/DF na etapa anterior a
formulagdo de lances (Acdrddo TCU n2 934/07 — 12 Cadmara).
9. DA FORMULACAO DE LANCES
9.1. Iniciada a fase competitiva, as licitantes que tiveram suas propostas classificadas poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do
sistema eletrdnico e serdo imediatamente informadas do recebimento e do valor consignado no registro de cada lance.
9.2. A licitante somente poderd oferecer valor inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado no sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de
diferenga entre os lances, conforme item 9.5.1.5., que incidira tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.
9.3. Durante o transcurso da sessdo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo
do ofertante.
9.4. N3o serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele recebido e registrado primeiro.
9.5. Serd adotado para o envio de lances no pregdo o modo de disputa Aberto :
9.5.1. Do Modo de Disputa aberto:
9.5.1.1. A etapa de envio de lances na sessdo publica durard dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver

lance ofertado nos tltimos
dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

9.5.1.2. A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagao,
inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

9.5.1.3. Na hipétese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no item 9.5.1.2., a sessdo sera encerrada automaticamente.

9.5.1.4. Encerrada a sessdo publica sem a prorrogacdo automatica pelo sistema, o pregoeiro poderd, assessorado pela equipe de apoio, admitir o
reinicio da etapa de envio de lances para alcangar melhor prego, devidamente justificado.

9.5.1.5. Para o envio de lances no modo de disputa aberto, o intervalo minimo de diferenca de valores/percentual entre os lances serd de 1% (um por
cento), tanto para lances intermediarios quanto para cobrir a melhor oferta.

9.6. No caso de desconexdo do pregoeiro, no decorrer da etapa de envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

9.7. Quando a desconexdo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte
e quatro horas apds a comunicagdo do fato aos participantes no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br.

9.8. Ap0ds a etapa de envio de lances, havera aplicagdo dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro
de 2006, dando-se preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

9.9. Ultrapassada a fase de lances, e exclusivamente para os itens destinados a ampla concorréncia, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido
apresentada por microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta dessas entidades na situacdo de empate, assim
considerada(s) aquela(s) que seja(m) iguais ou até 5% (cinco por cento) superior(es) a proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

9.9.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior a da licitante mais bem
classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, e, se atendidas as exigéncias deste edital, sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.
9.9.2. Ndo sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras
licitantes que porventura se enquadrem na condigdo de empate, estas serdo convocadas, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.
9.9.3. A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decaira do direito previsto nos arts. 44 e
45 da Lei Complementar n2 123/2006.
9.9.4. N&o podera se beneficiar do tratamento favorecido e diferenciado previstos em Lei, para nenhum efeito legal, a pessoa juridica (§42 Art. 32 LC
123/2006):

9.9.4.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

9.9.4.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representante no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

9.9.4.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresdrio ou seja socia de outra empresa que receba tratamento favorecido e

diferenciado nos termos desta Lei, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do caput da LC 123/2006;

9.9.4.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada por esta Lei, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do caput da LC 123/2006;

9.9.4.5. cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse
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o limite de que trata o inciso Il do caput da LC 123/2006;

9.9.4.6. constituida sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;
9.9.4.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;
9.9.4.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento

e investimento ou de crédito imobilidrio, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cdmbio, de empresa de arrendamento mercantil,
de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

9.9.4.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5

(cinco) anos calendario anteriores;

9.9.4.10. constituida sob a forma de sociedade por agGes.

9.9.4.11. cujos titulares ou sdcios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagdo de pessoalidade, subordinacdo e habitualidade.
9.9.5. Na hipétese de ndo contratagdo nos termos previstos no item anterior, proceder-se-a, em igualdade de condi¢des, como critério de desempate a
preferéncia sucessiva aos bens e servigos:

9.9.5.1. produzidos no Pais;

9.9.5.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras.

9.9.5.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.

9.9.5.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou

para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo.

9.9.6.
10.
10.1.

Na hipétese de persistir o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas empatadas.
DA NEGOCIAGAO

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro DEVERA encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta a licitante que tenha

apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigSes diferentes das previstas neste edital.

10.2.
11.
11.1.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelas demais licitantes.
DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

Encerrada a etapa de negociagdo, de que trata o Capitulo X, o pregoeiro examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao

objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao méaximo estipulado neste edital, e verificard a habilitagdo do licitante.

11.2.

O pregoeiro solicitara ao licitante classificado em primeiro lugar o envio da proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociagdo, no prazo

minimo de 02 (duas) horas, contados da solicitagdo, juntamente com os documentos complementares e comprovagdes solicitadas em anexo, se necessario, todos
encaminhados via sistema eletrénico.

11.3.
11.3.1.

A proposta inserida no sistema nos termos do item 11.2. devera conter:

Ser impressa em lingua oficial do Brasil, salvo quanto a expressdes técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos

ou entrelinhas devidamente datada e assinada pelo representante legal da pessoa juridica, conter nome da proponente, enderegco completo, telefone, nimero do
CNPJ e da inscrigdo estadual ou do Distrito Federal;

11.3.2.

O valor unitario e total para cada item cotado, em moeda nacional, ja considerados e inclusos todos os custos necessarios, tais como: BDI e encargos

sociais, impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitagdo, para execugdo no local indicado neste
edital, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

11.3.3.

As especificagbes dos servigos de forma a demonstrar que atendem as exigidas no Termo de Referéncia constante do Anexo | deste edital, e, em caso

de discordancia existente entre as especificagdes do objeto descritas no https://www.gov.br/compras/pt-br. e as constantes deste edital, prevalecerdo estas

ultimas;
11.3.4.
11.3.5.

O prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitagdo;

Caso os prazos definidos neste edital ndo estejam expressamente indicados na proposta e ndo constar o registro de prazos divergentes dos

estabelecidos, eles serdo considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

11.4.

A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e documentagdo solicitadas, tera sua proposta desclassificada e sujeitar-se-a as

sangOes previstas neste edital.

11.5.

Para o julgamento e classificacdo das propostas, serd adotado o critério de menor prego por item/menor prego global ou maior desconto, observados os

prazos maximos para fornecimento, as especificagdes técnicas e parametros minimos de desempenho e qualidade e demais condigGes estabelecidas neste Edital.

11.6.

O Pregoeiro podera suspender a sessdo para solicitar manifestacdo técnica da assessoria juridica ou de outros setores do Servigo de Limpeza Urbana, ou,

ainda, de outros 6rgdos ou entidades, a fim de subsidiar sua decisdo.

11.7.

Na hipdétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas a sanar erros, falhas ou subsidiar decisdes, a

sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada

em ata.

11.8.

Ndo se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos de mercado, ainda que estejam

abaixo do valor de referéncia contido neste edital, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela
ou a totalidade de remuneragdo.

11.9.

Serd desclassificada a proposta que contenha preco manifestamente inexequivel, assim considerado aquele que seja inferior ao custo de produgdo,

acrescido dos encargos legais, desde que a licitante, depois de convocada, ndo tenha demonstrado a exequibilidade do prego ofertado, que podera, também, ser
precedido dos seguintes procedimentos:

11.9.1.
11.9.2.
11.9.3.
11.9.4.
11.9.5.
11.9.6.
11.9.7.
11.9.8.
11.9.9.
11.9.10.
11.9.11.
11.9.12.

Solicitagdo de justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de inexequibilidade;
Apresentagdo de Acordos, Convengdes ou Dissidios Coletivos de Trabalho;

Levantamento de informagdes junto ao Ministério do Trabalho;

Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

Pesquisas junto aos érgdos publicos ou empresas privadas;

verificagdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administragdo ou com a iniciativa privada;
pesquisa de prego com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
verificagdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgdos de pesquisa;

estudos setoriais;

consultas as Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e

analise de solucbes técnicas escolhidas e/ou condi¢des excepcionalmente favoraveis que o proponente disponha para a prestacdo dos servicos.
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11.10. Serd desclassificada a proposta que contenha prego excessivo, assim considerado aquele que for superior ao valor unitario e global estimado pela
Administragdo para cada item ofertado.
12. DA HABILITAGAO
12.1. Comprovacdo da Habilitagdo Juridica:
12.1.1. Cédula de identidade do responsavel legal pela pessoa juridica.
12.1.2. Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de empresa individual.
12.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, no caso de sociedades por
ac¢Bes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores.
12.1.4. Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio.
12.1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
12.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
12.2.1. Comprovante de Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ e, também, de Cadastro de Contribuinte Estadual e Municipal ou do Distrito Federal da
sede ou domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitagdo;
12.2.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicilio ou sede da licitante.
12.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certiddo Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,

expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

a) Para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal, certiddo Negativa de Débitos ou certiddo positiva com efeito de negativa, emitida
pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que podera ser obtida através do site www.economia.df.gov.br (art.
173 da LODF).

12.2.4. Certiddo de Regularidade de débitos Relativos as Contribui¢des Previdencidrias e as de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
12.2.5. Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econémica Federal.
12.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT.
12.3. Qualificagdo Técnica:

12.3.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado comprovando que a licitante prestou servigo
compativel com o objeto desta licitagdo.
12.3.2. A empresa licitante devera apresentar Registro ou inscrigdo no conselho ou entidade profissional competente — CREA e o Certificado de Regularidade
e Quitagdo, vigentes, da Empresa e do Responsavel Técnico com dados atualizados e em plena validade que comprove atividade relacionada com o objeto.
12.3.3. Na Certiddo a ser apresentada pela empresa licitante, devera constar o(s) nome(s) do(s) responsdvel(is) técnico(s) indicado(s) por ela.
12.3.4. Caso a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo sejam registrados ou inscritos no CREA do Distrito Federal, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.
12.3.5. Qualificagdo técnico-operacional:

12.3.5.1. Considera(m)-se compativel(eis) o(s) atestado(s) de capacidade técnica, emitidos em nome da empresa, expedido por pessoas juridicas de

direito publico ou privado, que comprove(m) a aptiddo da licitante para desempenho de atividades objeto desta licitagdo, em caracteristicas, quantidades e
prazos, limitadas as parcelas de maior relevancia e do valor significativo do objeto, ou seja, comprovar a experiéncia em atividades de manuten¢do
predial com dedicacdo exclusiva de mao de obra com, no minimo, 10 (dez) empregados, no quantitativo minimo de:

12.3.5.1.1. Operagdo e manutencgio de instalagbes elétricas prediais de baixa tensdo em edificagbes com area construida minima de 3.400m?2,
12.3.5.1.2. Operagdo e manutencgio de instalagbes hidrossanitarias prediais em edificacdes com area construida minima de 3.400m?;
12.3.5.1.3. Operacdo e manutencio civil de instalagdes prediais em edificacdes com drea construida minima de 3.400m?2.

I- Os quantitativos de area acima descritos equivalem, aproximadamente, a 50% do total do contrato.

12.3.5.2. Para cada atestado deverdo ser apresentadas as anotagbes/registros de responsabilidades técnicas emitida pelo respectivo conselho de
fiscalizagdo profissional competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados, em conformidade com o Acérddo TCU 2326/2019-
Plenario.

12.3.5.3. No atestado de aptiddo técnica devera(do) constar os seguintes dados: data de inicio e término, nimero do contrato ou nimero da nota de

empenho, local de execugdo, nome do contratante e da contratada, nome do(s) responsavel(is) técnico(os), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de
registro(s) no CREA, especificages técnicas dos servigos e quantitativos executados.

12.3.5.4. No caso de apresentagdo de mais de 01 (um) atestado para comprovagdo do quantitativo minimo exigido, estes deverdo referir-se a periodos
concomitantes;
12.3.5.5. Serd aceito o somatdrio de atestados para comprovagdo de execucdo dos diferentes servigos exigidos no item 4.2.1, desde que cada atestado
observe os requisitos minimos relativos a cada servigo;
12.3.5.6. Somente serdo aceitos documentos expedidos apds a conclusdo do contrato ou decorrido no minimo um ano do inicio de sua execugdo. Ndo
serdo aceitos atestados de contratos com duragdo inferior a um ano;
12.3.5.7. Quando os atestados apresentados referirem-se a subcontratagdo, deverdo vir acompanhados de documento emitido pelo contratante
original, proprietario da obra, demonstrando que a subcontratagdo ocorreu com sua plena autorizagdo.

12.3.6. Qualificagdo técnico profissional:
12.3.6.1. Comprovagdo de capacidade técnico-profissional de profissional(is) de nivel superior com graduagdo em Engenharia Civil ou Elétrica, conforme

Art. 30, paragrafo 19, inciso |, da lei n2 8.666 de 1993, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA detentor(es) do
Acervo Técnico que comprove aptiddo para desempenho de atividades relacionadas ao objeto da contratacdo, e da(as) respectiva(s) Certiddo(Ges) de Acervo
Técnico — CAT, expedida(s) pelo referido conselho.

12.3.6.2. A qualificagdo técnico-profissional deverd ser comprovada a partir da apresentagdo de uma ou mais Certiddes de Acervo Técnico emitidas por
um ou mais profissionais.

12.3.6.3. As Certidbes deverdo ser do tipo CAT com Registro de Atestado conforme a Resolugdo CONFEA N2 1.025/2009.

12.3.6.4. O(s) atestado(s) ou certiddo(des) recebido(s) poderdo ser diligenciados e estardo sempre sujeitos a verificagdo pela CONTRATANTE quanto a

veracidade dos seus respectivos contetdos, inclusive para os efeitos previstos nos artigos 90, 101 e 102 da Lei n? 8.666/1993 e suas alteragdes.

12.3.6.5. As empresas licitantes deverdo comprovar o vinculo de profissional(is) de nivel(is) superior(es) com graduagdo em Engenharia e/ou Arquitetura
e Urbanismo, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, detentor(es) do Acervo Técnico que certifique(m) a aptiddo para o desempenho de atividades
pertinentes e compativeis com o objeto da licitacdo, e da(s) respectiva(s) Certiddo(Ses) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo referido conselho.
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12.4.

12.5.

12.3.6.6. 0 vinculo profissional do responsavel técnico devera ser comprovado por ocasido da assinatura do contrato, da seguinte forma:
12.3.6.6.1. Sécio — Copia autenticada do contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no 6rgdo competente;

12.3.6.6.2. Diretor — Copia autenticada do contrato social, em se tratando de firma individual, ou limitada ou cdépia da ata de eleigdo devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

12.3.6.6.3.  Empregado — copia autenticada da ficha ou livro de registro de empregado registrado na DRT, ou ainda, copia autenticada da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e

12.3.6.6.4.  Auténomo prestador de servigo — copia autenticada do contrato de prestagdo de servigos compativeis com o objeto da licitagdo.

12.3.6.6.5. O Responsdvel Técnico do contrato, constante na ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica), serd o elo entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA;

12.3.6.7. As certidBes citadas nesse item deverdo estar devidamente registradas no CREA da regido onde os servigos foram executados. A comprovagdo
de vinculo profissional deverd ser feita mediante apresentagdo da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou do contrato
social da licitante em que conste o profissional como sdcio, ou do contrato de trabalho, ou de certiddo do CREA em que conste o profissional como
responsavel técnico da licitante ou, ainda, de declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada
de declaragdo de anuéncia do profissional. Os profissionais cujas CATs foram utilizadas para fins de habilitagdo na licitagdo deverdo ser os responsaveis
técnicos pelo contrato e um deles terd dedicagdo exclusiva a este contrato. A contratada podera substituir o responsavel técnico por outro profissional, desde
que atenda as mesmas exigéncias acima, conforme definido nas Especificagdes Técnicas do contrato;

12.3.7. Requisitos Ambientais

12.3.7.1. A Contratada devera declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 22 da Lei Distrital n2 4.770/2012, em
conformidade com o Decreto n? 7.746/2012, que regulamenta o art. 32 da Lei no 8.666/1993 devendo ser observados os requisitos ambientais com menor
impacto ambiental em relagdo aos seus similares.

12.3.7.2. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo se pautar sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o
desperdicio de insumos e materiais consumidos, bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender diretrizes de responsabilidade ambiental
adotadas pelos 6rgdos competentes;

12.3.7.3. Os materiais basicos empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relagdo entre custos e beneficios, considerando-se os impactos
ambientais, positivos e negativos associados ao produto e o que esta definido em plano de manejo e ainda o previsto abaixo:

12.3.7.4. Sejam observados quando possivel, os requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia — INMETRO, como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

12.3.7.5. Os materiais devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize
materiais recicldveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e armazenamento;

12.3.7.6. Deve ser priorizado o emprego de m3o de obra, materiais, tecnologias e matérias primas de origem local para a execugdo, conservagdo e
operagao;

12.3.7.7. Use produtos de limpeza e conservagdo que obedegam as classificagdes e especificagdes especificadas pela ANVISA;

12.3.7.8. Adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

12.3.7.9. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresenta¢do de relagdo com marcas e fabricantes dos produtos e

materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituigdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de
vista dos impactos ambientais.

Qualificagéo Econémico-Financeira:

12.4.1. Certiddo Negativa de faléncia, de recuperagdo judicial ou extrajudicial (Lei n2 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos ultimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certiddo. No caso de pragas com mais de um cartério
distribuidor, deverdo ser apresentadas as certiddes de cada um dos distribuidores.

12.4.2. Balango Patrimonial e demais demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentadas na forma da Lei devidamente
registrados, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios.

a) As empresas constituidas no ano em curso poderdo substituir o balango anual por balango de abertura, devidamente autenticado pela Junta
Comercial;

b) A boa situacdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes
da aplicagdo das seguintes férmulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG =
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO CIRCULANTE
LC=
PASSIVO CIRCULANTE
ATIVO TOTAL
SG =
PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO
c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos indices acima, deverdo comprovar capital social ou
patrimdnio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado RS 174.610,60 (cento e setenta e quatro mil seiscentos e dez reais e sessenta
centavos).
Documentos Complementares:
12.5.1. Declaragdo subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, atestando que:
12.5.1.1. Atende aos requisitos previstos no art. 22 da Lei Distrital n2 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 (Modelo em Anexo);
12.5.1.2. Para fins do disposto no Decreto n? 39.860/2019, que dispde sobre a proibigdo de participacdo, direta ou indiretamente, de licitagdo,
contratagdo, execugdo de obra ou servico e do fornecimento de bens a eles necessdrios agentes publicos de 6rgdos ou entidades da Administragdo Publica
Direta ou Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal contratante ou responsavel pela licitagdo. (Modelo em Anexo).
12.5.2. Declaragdo, em campo préprio no sistema, atestando que:

12.5.2.1. Sob as penas da Lei, que ndo ultrapassou o limite de faturamento e que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 32 da LC n? 123/2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Cooperativa.
12.5.2.2. Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexo, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo

definidos no edital.

12.5.2.3. Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente processo licitatério, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.
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12.5.2.4. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n2 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos nos termos do inciso XXXIlI, do Art. 72 da Constitui¢do Federal.

12.5.2.5. A proposta apresentada para esta licitagdo foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrugdo
Normativa N2 5/2017 da SLTI/MP.

12.5.2.6. N&o possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art.12
e no inciso Il do art. 52 da Constituigdo Federal.

12.5.2.7. Conforme disposto no art. 93 da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991, estd ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que, se APLICADO AO NUMERO DE FUNCIONARIOS DA EMPRESA, atende as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo.

12.5.2.8. Sob as penas da lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termo estabelecidos no art. 429 da CLT.
13. DO JULGAMENTO DA HABILITAGAO
13.1. A habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.
13.2. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados nos termos do item 6.1.
13.3. E assegurada a licitante que esteja com algum documento vencido, ou ndo inserido no SICAF, o direito de encaminhar esta documentagdo em plena

validade, juntamente com os ndo contemplados e previsto neste Edital, que devera ser juntado ao sistema com a proposta, conforme estipulado no item 6.1.

13.4. Os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo estiverem contemplados no SICAF ou com cadastro desatualizado, deverdo ser remetidos em
conjunto com a proposta de pregos conforme previsto no item 11.2.

13.5. O Pregoeiro podera consultar sitios oficiais de érgdos e entidades emissores de certiddes se necessdrio, para verificar as condi¢des de habilitagdo das
licitantes, no entanto, ndo se responsabilizara pela possivel indisponibilidade desses sistemas, quando da consulta no julgamento da habilitacdo, sendo de inteira
responsabilidade da licitante a comprovagdo de sua habilitagdo.

13.5.1. A ndo apresentacdo dos documentos exigidos neste edital implicard em inabilitagdo da licitante, salvo se houver a possibilidade de consulta via
internet durante o julgamento da habilitagdo pelo pregoeiro, condicionado ao estipulado no item 13.5.

13.6. A verificagdo em sitios oficiais de érgdos e entidades emissores de certides constitui meio legal de prova.

13.7. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar a comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista com alguma restrigdo, sera

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogéveis por
igual periodo, a critério da Administragdo, para a regularizagdo da documentagdo.

13.7.1. A n3o regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sangdes previstas neste Edital, e facultara ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo.

13.8. Os documentos necessdrios para a habilitagdo, envidados conforme item 12, poderdo ser apresentados em original ou cdpia autenticada por cartério
competente, ou pela Internet, nos casos em que o érgdo responsavel pela emissdo do documento disponibilizar sua consulta.

13.9. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da tradugdo para lingua portuguesa, inicialmente em
tradugdo livre.

13.9.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato , os documentos de que trata o item 13.9. serdo traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal n2 8660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo,
ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

13.10. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documentos, em substituicdo aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos.
13.11. Os documentos encaminhados deverdo estar em nome da licitante, com indicagdo do nimero de inscricdo no CNPJ.
13.12. Todos os documentos deverdo estar em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e os atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados tanto em nome da matriz
e/ou em nome da filial.

13.13. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagées e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo.

13.14. As certiddes que ndo apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Orgdo expedidor, deverdo ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da sessdo publica deste Pregdo, exceto os documentos que se destinam a comprovagdo da qualificacdo econdmico-financeira, referentes ao
balango patrimonial, e qualificagdo técnica.

13.15. O pregoeiro poderd, na fase de julgamento, promover quaisquer diligéncias julgadas necessdrias a andlise das propostas e da documentagdo, devendo as
licitantes atenderem as solicitagdes no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocagdo.

13.16. Verificando-se, no curso da analise, o descumprimento dos requisitos de habilitagdo estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a licitante serd inabilitada.
13.17. Se a proposta ndo for aceitdvel, ou se a licitante ndo atender as exigéncias de habilitagdo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a sele¢do da proposta que melhor atenda a este edital.

13.18. Serd declarada a vencedora da licitagdo a licitante que apresentar o menor prego global e atender a todas as exigéncias do edital.

13.19. No julgamento da habilitacdo e das propostas, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e

sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrado em ata e acessivel aos licitantes, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de habilitagdo e
classificagdo.

13.20. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas a sanar erros, falhas ou subsidiar decisdes, a
sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada
em ata.

14. DO RECURSO

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, de forma imediata, em campo préprio do sistema,
manifestar sua intengdo de recorrer.

14.2. A licitante que manifestar a intengdo de recurso deverd registrar as razdes do recurso, em campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que comegard a contar do término do prazo da
recorrente.

14.3. A falta de manifestagdo imediata e motivada da licitante importard na decadéncia desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto a
licitante declarada vencedora.

14.4. O recurso ndo acolhido pelo pregoeiro sera apreciado e decidido pela autoridade superior.

14.5. 0 acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.6. Os autos do processo ficardo armazenados no Sistema Eletronico de Informagdo - SEI GDF, e poderdo ter vistas franqueadas aos interessados mediante
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14.7. Para acesso aos autos via Sei-GDF, o interessado podera ser cadastrado no sistema na condigdo de usuario externo, solicitado por meio do portal SEI-GDF
(http://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/), ou receber a documentacgdo digitalizada via e-mail protocolo@slu.df.gov.br. ou por dispositivo de meméria externa
fornecido pelo interessado no Protocolo do SLU/DF, localizada ho SETOR COMERCIAL SUL — Quadra 08 — BI. B-50, 62 andar - Protocolo — Ed. Venancio 2.000 — Brasilia —

DF.

15. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

15.1. Na auséncia de recursos o pregoeiro adjudicard o objeto e encaminhara os autos do processo, devidamente instruidos, a Diretoria de Administragdo e
Finangas - DIAFI/SLU (Instrugdo Normativa n2 04/2021-SLU/DF), e propora a homologagdo.

15.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Diretoria de Administragdo e Finangas - DIAFI/SLU (Instrugdo Normativa n2
04/2021-SLU/DF) adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatério.

15.3. O objeto deste Pregdo sera adjudicado global, a licitante vencedora.

16. DO CONTRATO

16.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogavel, caso haja interesse da Administragdo, até o limite maximo

de 60 (sessenta) meses, desde que mantidas as condigdes exigidas na habilitagdo, sendo seu extrato publicado no DODF, as expensas do CONTRATANTE

16.2. Na assinatura do contrato serd exigida a comprovacdo das condigdes de habilitagdo consignadas neste edital, que deverdo ser mantidas pelo contratado
durante a vigéncia contratual.

16.3. A empresa vencedora devera providenciar o cadastro de usuario externo no Sistema Eletrénico de Informagdo, solicitado por meio do portal SEI-GDF
(http://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/), para fins de assinatura do contrato e/ou outros documentos.

16.4. O prazo para assinatura do contrato serd de até 3 (trés) dias uteis contados a partir da disponibilizagdo do documento para acesso externo via SEI-
GDF, podendo ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administragdo.

16.5. Por ocasido da celebragdo do contrato, serd exigida da licitante vencedora a prestagdo de uma das seguintes garantias:

|- Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda; (redagdo dada pela Lei n° 11.079, de 2004)

I- Seguro-garantia; ou,

- Fianga bancaria.

16.5.1. Cabera ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, devendo
recolher em até o prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato e antes da protocolizagdo da primeira fatura, no Nucleo de Tesouraria (NUTES) do
SLU/DF.

16.5.2. A fianga bancdria formalizar-se-a através de carta de fianga fornecida por instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu

controle, ndo participem do capital ou da diregdo da licitante vencedora, sendo indispensavel expressa rentncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827, do
Codigo Civil de 2002.

16.5.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora sera liberada mediante pedido por escrito:
16.5.3.1. Somente podera ser levantada apds a extingdo do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;
16.5.3.2. Poderd, a critério da Administragdo do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de

obrigagdes contratuais, sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias corridos apds o
recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia deverd ser reconstituida;

16.5.3.3. Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

16.6. Sem prejuizo das sang¢Bes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida sera considerada recusa injustificada em assinar o Contrato,
implicando na imediata anulagdo da Nota de Empenho - NE emitida.

16.7. A execugdo do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando sé-lhes
supletivamente, os principios de teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n.2 8.666/93 combinado com o Inciso Xll, do
artigo 55, do mesmo diploma legal.

16.8. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitagdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, outro licitante
podera ser convocado, respeitada a ordem de classificagdo, para, apds a comprovagdo dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato, sem prejuizo da aplicagdo das sangGes legais.

16.9. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento, sujeitando o infrator as penalidades legalmente estabelecidas.
16.10. O disposto no item anterior ndo se aplica aos licitantes convocados nos termos, do art. 64, paragrafo 22 da Lei n? 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, que
ndo aceitarem a contratagdo, nas mesmas condigBes propostas pela adjudicataria, inclusive quanto ao prazo e prego.
16.11. A inexecugdo parcial ou total do contrato, de acordo com o artigo 78 da Lei 8.666/93, ensejard a sua rescisdo e a penalizagdo da empresa nos termos
deste Edital e da Lei 8.666/93.
16.12. Constituem motivo para rescisdo do contrato a subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou
transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas neste edital e no contrato.
16.13. Serd designado um executor para o contrato, ao qual serdo incumbidas as atribui¢des contidas nas Normas de Execugdo Orgcamentdria e Financeiras
vigentes.
16.14. O contrato sera rescindido com a aplicagdo de multa se confirmado o uso de mdo de obra infantil no processamento, transporte, ou qualquer fase
produtiva do bem, sem prejuizo de outras sanc¢des legais cabiveis. (Lei Distrital n2 5.061 de 08.03.2013 — Parecer n? 343/2016 — PRCON/PGDF)
16.15. Constitui motivos para rescisdo de contrato qualquer ato praticado pela contratada de contetdo: (Lei Distrital n® 5.448/2015)

16.15.1. discriminatdrio contra a mulher;

16.15.2. que incentive a violéncia contra a mulher;

16.15.3. que exponha a mulher a constrangimento;

16.15.4. homofdbico;

16.15.5. que represente qualquer tipo de discriminagdo.
16.16. O contrato a ser firmado pode ser reajustado depois de transcorrido 1 (um) ano de sua vigéncia, a partir da apresentagdo da proposta de pregos e em

conformidade com a legislagdo pertinente.

16.17. O critério de reajuste, quando couber, devera retratar a variacdo efetiva do custo de produgdo, admitida a adogdo de indices especificos ou setoriais,
aplicados quando da execugdo de servigos ndo continuos ou continuos sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra, desde a data prevista para apresentagdo da proposta,
até a data do adimplemento de cada parcela, aplicando-se o IPCA/IBGE.

16.18. Nas contratages em que o valor do contrato de servicos seja preponderantemente formado pelos custos de insumos, podera ser adotado o reajuste em
sentido estrito, adotando-se o IPCA/IBGE, observado o prazo minimo de vigéncia contido no item 16.1.
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16.19. No caso de contratagdes de servigos continuados com dedicagdo exclusiva de m3o de obra, as regras sobre a retengdo proviséria e mensal de provisdes
trabalhistas serdo realizadas nos termos da Lei Distrital n2 4.636/2011, regulamentada pelo Decreto n2 34.639/2013 e alteragdes posteriores.

17. DAS OBRIGA(;f)ES DA CONTRATADA

17.1. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigages assumidas, todas as condig¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas

no ato convocatério;

17.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais €/ ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo
pagamento de saldrios, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestagdo dos servigos;

17.3. Responsabilizar-se das eventuais despesas para execugdo do servigo solicitado, qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigagdes constantes do(s)
Anexo(s) deste Ato Convocatdrio;

17.4. 0 ndo atendimento das determinagdes constantes da Lei n2 5.087/2013 implica a abertura de processo administrativo para rescisdo unilateral do contrato
pela Administragdo Publica.

17.5. A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Servigo de Limpeza Urbana do Distrito Federal:
l- até o quinto dia util do més subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdencidrios, resultantes da execug¢do do Contrato;

Il - comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

17.6. Constitui obrigagdo da Contratada o pagamento dos saldrios e demais verbas decorrentes da prestagdo de servigo.
17.7. A Contratada respondera pelos danos causados por seus agentes.
17.8. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.
17.8.1. O descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manutengdo das condi¢des de habilitacdo pela contratada poderad dar ensejo a rescisdo
contratual, sem prejuizo das demais sangdes.
17.8.1.1. A Administragdo podera conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigagdes trabalhistas ou suas condi¢des de habilitagdo,
sob pena de rescisdo contratual, quando ndo identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.
17.9. A contratada deve assumir exclusivamente os seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, e ainda:
17.10. A Contratada responsabilizar-se-a pelo critérios ambientais e se comprometera em adotar praticas ecologicamente corretas realizando as seguintes agées:

I- Descartar o material utilizado (ldmpadas, cartuchos, recipientes de tintas, caixas de papeldo), fazendo a separagdo dos residuos recicldveis, tendo o
cuidado necessario com acondicionamento dos materiais toxicos: lampadas a base de vapor de mercurio, sédio ou similar; cartuchos e recipientes de tintas e
outros, de modo a evitar a evaporagdo de produtos tdxicos no meio ambiente.

Il - Destina¢des dos materiais recicldveis as cooperativas e associagbes dos catadores incentivando a pratica da reciclagem e a prote¢do do meio ambiente.

Il - Utilizar papéis originarios de areas de reflorestamento para reprodugdo de documentos; sendo que para os fins a que se destina esta licitagdo, somente
sera utilizado papel reciclado na forma do exigido no Edital de Licitagdo.

17.11. Constitui obrigagdo da contratada o disposto no Termo de Referéncia (Anexo ) do presente edital.

18. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

18.1. Indicar o executor interno do Contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/93 e art. 41, inciso Il e § 32 do Dec. 32.598/2010.

18.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

18.3. Fornecer e colocar a disposi¢do da Contratada, todos os elementos e informagdes que se fizerem necessarios a execugdo dos servigos.

18.4. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no servico.

18.5. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedéncia sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a
execugdo do Objeto Contratado.

18.6. A Contratante se respondera pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel
nos casos de dolo e de culpa.

18.7. Comunicar oficialmente a Contratada qualquer irregularidade verificada no fornecimento do produto.

18.8. Constitui obrigagdo da contratante o disposto no Termo de Referéncia (Anexo 1) do presente edital.

19. DO RECEBIMENTO

19.1. A CONTRATANTE procedera ao recebimento dos servigos de manutengdo corretiva e emergencial a cada Solicitagdo de Servigo (SS), observando o

disposto no art. 69 da Lei 8.666/1993, da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo Circunstanciado mensal assinado pelas partes, referente
ao conjunto de Solicitagdes de Servigos devidamente solucionadas no més corrente, apds comunicagdo escrita do CONTRATADO e apresenta¢do do RMSE;

b) DEFINITIVAMENTE, ao término da vigéncia do contrato, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de 30 (quinze) dias Uteis de observagdo que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/1993.

19.2. Quando em conformidade, o servidor ou a comissdo emitira o aceite definitivo do objeto da Solicitagdo de Servigo em Termo Circunstanciado, em 02
(duas) vias, também assinado por representante da CONTRATADA, que recebera uma via do referido termo.

19.3. Qualquer ndo conformidade quanto ao objeto contratado, apontada pelo servidor ou pela comissdo, acarretara o ndo recebimento. O servidor ou a
comissdo discriminara em Termo Circunstanciado as irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA obrigada a adotar as providéncias cabiveis, até o prazo
previsto para o adimplemento da obrigagdo, submetendo o objeto impugnado a nova verificagdo, sem prejuizo de aplicagdo das penalidades cabiveis.

19.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil relacionada ao objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execugdo
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
20. DO PAGAMENTO
20.1. Para efeito de pagamento, o Servigo de Limpeza Urbana do Distrito Federal consultard os sitios oficiais dos 6rgdos e entidades emissores das certiddes a
seguir relacionadas, para a verificagdo da regularidade fiscal da Contratada:
20.1.1. Certiddo de regularidade de débitos Relativos as Contribuigdes Previdencidrias e as de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
20.1.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, fornecido pela CEF — Caixa Econémica Federal, devidamente
atualizado (Lei n.2 8.036/90);
20.1.3. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, que podera ser obtida através do site www.economia.df.gov.br.
20.1.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —

CNDT (Lei n 12.440, de 7 de julho de 2011).

20.1.5. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certiddo Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
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expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

20.2. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administragdo, aos sitios oficiais dos érgdos e entidades emissores das citadas certiddes, o pagamento
ficara condicionado a apresentagdo, pela Contratada, da comprovagdo de sua regularidade fiscal e trabalhista.
20.3. O pagamento serd efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentagdo da Nota Fiscal, desde que o documento de cobranga esteja em
condigGes de liquidagdo de pagamento.
20.4. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento pela Administragdo, a parcela devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da
obrigacdo até a data do efetivo pagamento de acordo com a variagdo “pro rata tempore” do IPCA/IBGE.
20.5. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante enquanto pendente de liquidagdo, qualquer obrigacdo que |he for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de pregos ou corregdo monetaria (quando for o caso).
20.6. Caso haja multa por inadimplemento contratual, sera adotado o seguinte:

20.6.1. A multa sera descontada do valor total do respectivo contrato; e

20.6.2. Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do servigo, ou ainda superior ao valor da garantia prestada, respondera o

contratado pela sua diferenca a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

20.7. As empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terdo seus
pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficidrio junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB. Para tanto deverdo apresentar o
numero da conta corrente e da agéncia em que desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.2 32.767 de 17/02/2011, e alterag¢des posteriores.

20.7.1. Ficam excluidas desta regra:
20.7.1.1. 0s pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administragdo Publica Federal;
20.7.1.2. 0s pagamentos efetuados a conta de recursos originados de acordos, convénios ou contratos que, em virtude de legislagdo propria, s6 possam
ser movimentados em institui¢gdes bancdrias indicadas nos respectivos documentos;
20.7.1.3. 0s pagamentos a empresas de outros Estados da federagdo que ndo mantenham filiais e/ ou representagdes no DF e que venceram processo
licitatério no @mbito deste ente federado.
20.8. Sera efetuada a retengdo na fonte, dos tributos e contribuicdes, prevista na Instrugdo Normativa RFB n? 1.234/2012, alterada pela IN n2 1.244/2012.
20.9. A retengdo dos tributos ndo sera efetivada caso a licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovacdo de que o ele é optante do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢des das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES.
20.10. Documentos de cobranca rejeitados por erros ou incorre¢des em seu preenchimento serdo formalmente devolvidos a Contratada, no prazo maximo de 5
(cinco) dias uUteis contados da data de sua apresentagdo.
20.11. Os documentos de cobranga, escoimados das causas que motivaram a rejeigdo, deverdo ser reapresentados num prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis.
20.12. Em caso de rejeicio da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo de pagamento passara a ser contado a partir da data de sua
reapresentagdo.
21. DAS SANGOES
21.1. De acordo com o estabelecido no Decreto DF n2 26.851, de 30/05/2006, e alteracdes posteriores (Modelo em Anexo).
22. DISPOSIGOES FINAIS
22.1. O SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF podera revogar este Pregdo por razdes de interesse publico decorrente de fato

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.2. A anulagdo do pregdo induz a do contrato.

22.3. As licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento licitatério, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser
ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

22.4. Sera realizada pesquisa prévia junto aos Portais na Internet de governos (SICAF - Sistema de Cadastramento de Fornecedores, Secretaria de Transparéncia
e Controle — STC/GDF e Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU - https.//certidoesapf. apps.tcu.gov.br/) para aferir a existéncia de algum registro impeditivo ao
direito de participar em licitagdes ou celebrar contratos com a Administragdo Publica.

22.5. E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase desde Pregdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrucéo
do processo, vedada a inclusdo posterior de informagdo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificagdo e habilitagdo.

22.6. O pregoeiro podera, no julgamento da habilitagdo e das propostas, sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e
sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e lhes atribuird validade e eficacia para fins de habilitagdo e
classificagdo, observado o disposto na Lei n2 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

22.7. A critério do Pregoeiro poderd ser prorrogado o prazo estabelecido de 02 (duas) horas contados a partir da solicitagdo no Sistema Eletronico, para envio

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente no SLU/DF.

22.9. 0 desatendimento as exigéncias formais, ndo essenciais, ndo importara na inabilitagdo da licitante e/ou desclassificagdo de sua proposta, desde que seja
possivel a aferi¢do de sua habilitagdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a realizagdo da sessdo publica do pregdo.

22.10. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da
administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

22.11. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, previamente justificadas pelo SLU/DF, acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

22.12. Este Pregdo poderd ter a data de abertura da sessdo publica transferida por conveniéncia do SLU/DF, cujos avisos serdo amplamente divulgados pelos
mesmos meios de publicagdo da abertura.

22.13. As simulas dos contratos e dos aditivos pertinentes a obras, compras, servigos, alienacdes e locagdes celebrados pelos 6rgdos ou pelas entidades da
Administragdo Publica do Distrito Federal com particulares devem ser publicadas no Portal da Transparéncia de que trata a Lei n2 4.490, de 12 de dezembro de 2012 (Lei
Distrital n2 5.575 de 18.12.2015).

22.13.1. A determinagdo prevista neste item visa conferir publicidade as contratag@es realizadas pelo Poder Publico.

22.13.2. Das sumulas dos contratos de que trata este item devem constar informagdes referentes ao valor, ao objeto, a finalidade, a duragdo e ao prazo de
vigéncia do contrato, bem como o nome ou a razdo social do fornecedor do produto, da obra ou do servigo.

22.14. Todos os prazos mencionados neste Edital e seus anexos deverdo ser considerados como dias corridos, salvo os que estdo mencionados como dias
uteis.

22.15. O foro para dirimir questdes relativas ao presente edital serd o de Brasilia — DF, com exclusdo de qualquer outro.
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22.16. Os casos omissos e demais duvidas suscitadas serdo dirimidas pelo Pregoeiro, por meio do Telefone: (61) 3213.0200.
22.17. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no telefone 0800-6449060.
23. DOS ANEXOS
23.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
23.1.1. ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
a) Anexo A — Planilha Orgamentaria (108952720)
b) Anexo B — Planilha Modelo (108966672)
c) Anexo C - Formularios Modelo para Solicitagdo de Servigo (108967234)
d) Anexo D - Declaragdo de Vistoria ou Renuncia (108985150)
23.1.2. ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO
23.1.3. ANEXO Ill - MODELO DE DECLARAGAO DE SUSTENTABILIDADE
23.1.4. ANEXO IV - DECLARAGCAO PARA OS FINS DO DECRETO 39.860/2019 - Disp&e sobre a proibigdo de participacdo, direta ou indiretamente, de licitacéo,

contratagdo, execugdo de obra ou servigo e do fornecimento de bens a eles necessarios agentes publicos de 6rgdos ou entidades da Administragdo Publica Direta
ou Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal contratante ou responsavel pela licitagdo.

23.1.5. ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO E DAS CONDIGOES DO LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS.
23.1.6. ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRACAO PUBLICA
23.1.7. ANEXO VII — DECRETO N2 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006, que regula a aplicacdo de sang¢Bes administrativas previstas nas Leis Federais n2 8.666, de

21 de junho de 1993 (Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregdo), e da outras providéncias.

Neide Aparecida Barros da Silva

Pregoeira

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2 06/2023-SLU/DF
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa do ramo de engenharia para servico de manutengdo predial preventiva, preditiva, corretiva e emergencial das instalagdes
elétricas, hidrossanitarias, ar condicionado, detecgdo, alarme e combate a incéndio, SPDA, distribuicdo de energia, e demais elementos prediais civis, pertencentes aos
Edificios do SLU bem como servigos eletivos (pequenas adaptagdes em ambiente), com fornecimento de mao de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e veiculos.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Da Contratagao
2.1.1. A contratagdo de servigos de manutengdo predial preventiva e corretiva faz-se necessaria a conservagdo do patrimonio publico e ao bom andamento

das atividades do Servico de Limpeza Urbana. A falta de intervengdes de reparo, manutengdo preditiva e corretiva, principalmente nas instalagdes mais antigas,
pode levar ao colapso de alguns sistemas vitais ao desempenho das atividades desenvolvidas por esta autarquia. Além da necessidade de
constante manutengdo preventiva, tais sistemas e equipamentos necessitam, com frequéncia, de manutengdo corretiva, para sanar e corrigir problemas ou
defeitos impossiveis de serem previstos ou evitados, bem como a estrutura fisica das referidas edificagdes;

2.1.2. Esta contratagdo tem a premissa de garantir a eficiéncia dos prédios, nucleos e demais unidades tornando o desempenho das atividades mais seguro
e sauddvel, minimizando futuros transtornos e contratempos e resultando em um bom andamento das atividades do Servigo de Limpeza Urbana;

2.1.3. As ocorréncias de corregBes e recuperagdes nos prédios do SLU, sejam eles de titularidade prépria ou cedidos, podem acontecer sem previsdo, dai a
necessidade de manter contrato vigente com fornecedor apto para reparos nas redes e instalagdes elétricas, telefénicas, hidrossanitarias e de combate e prevengdo
a incéndios, nos sistemas de protecdo de descargas atmosféricas, bem como na reconstituicdo das partes civis afetadas ou que precisem ser refeitas ou
recondicionadas e revitalizadas, dentre outros;

2.1.4. Trata-se de servigos de natureza continuada, uma vez que os sistemas de infraestrutura prediais operam em regime de trabalho com baixa ou
nenhuma interrupgdo. Portanto, sempre sujeitos a manutengdes preventivas e corretivas. Importante salientar que qualquer descontinuidade ocasional, ou
seja, interrupgdo do funcionamento do sistema de fornecimento interno de energia elétrica, rompimento em instalagdes hidraulicas, infiltragdes e demais
interferéncias na estrutura das edificagdes etc., poderd desencadear uma série de transtornos na rotina operacional dos prédios, com consequéncias indesejaveis a
qualidade do atendimento aos usudrios e seguranga dos servidores;

2.1.5. Nos edificios administrativos do SLU ha as alteragdes de layouts em fungdo da dindmica operacional do 6érgdo, o que gera, por conseguinte,
necessidades de pronto atendimento as questdes relativas a execucdo e adequagdes/remanejamentos de instalagdes;

2.1.6. A contratagdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia, englobando também o fornecimento, por parte da empresa contratada, dos
equipamentos e materiais necessdrios para a realizagdo destes servigos é fundamental para conservagdo da integridade fisica dos prédios. Com esta contratagdo
serd possivel a realizagdo de diversos reparos e corre¢des, resguardando o patrimonio publico de forma eficiente, evitando maiores degradagdes;

2.1.7. A terceirizagdo dos servigos justifica-se pela auséncia, no quadro funcional da Autarquia, de pessoal técnico especializado e dedicado a execugdo
rotineira dos servigos de manutencgdo predial e pela auséncia de qualquer contrato para servigos desta natureza;

2.1.8. Ao todo, existem no Distrito Federal 15 localidades em uso pelo Servigo de Limpeza Urbana, localizadas em diversas Regides Administrativas,
conforme tabela de localizagdo abaixo, subsidiada pela Planilha de levantamento atualizada, fornecida pela GEPAS/UGLOG/DIAFI (93131533):

| 1o | DESCRICAO \ ENDERECO

‘ Sede ‘ Servigo de Limpeza Urbana ‘ Edificio Venancio Shopping SCS Quadra 08 Bloco "B50" 62 andar
‘ Nucleo ‘ Aguas Claras ‘ Parque do Areal

‘ Ndcleo [ Brazldndia ‘ Area Especial 02 Norte

‘ Ndcleo ‘ Ceilandia ‘ QNN 29 Médulo G-K Area Especial

‘ Nucleo ‘ Cidade Estrutural ‘ AE Quadra 15 Conjunto C1

‘ Nucleo ‘ Taguatinga ‘ QNG 47 AE 09

‘ Nucleo ‘ Planaltina ‘ AE Norte Lote 11/12

‘ Nucleo ‘ Sobradinho ‘ A/E IndUstria 3 Lote 04/06

‘ Nucleo ‘ Sdo Sebastido ‘ Quadra 305, Conj. 14 Lote 02, Bairro Residencial Oeste
‘ Nucleo [ Guara ‘ Area Especial do CAVE- Adm. Regional do Guara
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‘ Ndcleo [ Asa Sul ‘ Av. das Nagdes Via L4 Sul, Area Especial

‘ Ndcleo ‘ Asa Norte ‘ Setor de Garagens Oficiais SGAIN Lote 23

‘ Nucleo ‘ Gama ‘ Avenida do Contorno A/E 2 Setor Norte

‘ Nucleo ‘ Riacho Fundo | ‘ QN. 09, Area Especial 03, Lote 06 — Adm. Riacho Fundo

‘ Nucleo ‘ Samambaia ‘ Area Especial, s/n2 QS 302 - Centro Urbano - Samambaia Sul

Fonte: GEPAS/UGLOG/DIAFI (93131533)

2.1.9. Além das instalagGes relacionadas acima, a critério da CONTRATANTE, os servigos poderdo ser prestados em quaisquer instalagées vinculadas ao SLU-
DF.
2.1.10. A localizagdo precisa de cada unidade pode ser obtida no site GeoPortal - SLU;
2.1.11. O Documento de Oficializagdo de Demanda- DOD (73594201) exp&e a necessidade de Contratagdo de empresa especializada para a prestagdo de

servigo de manutengdo predial, com fornecimento de material, para atender aos Nucleos de Limpeza Urbana e transbordo, usinas, instalagdes prediais
administrativas do Aterro Sanitdrio de Brasilia, instalagdes de recuperagdo de residuos, galpdes de reciclagem, pontos de entrega voluntéria (Papa-Entulhos),
Unidade de Recebimento de Entulho - URE, desta Autarquia. No entanto, as areas operacionais desta Autarquia como: Usinas, transbordos, Aterro Sanitario,
Instalagdes de Recuperagdo de Residuos, galpdes de Reciclagem e Pontos de Entrega Voluntaria, ja possuem em seus contratos de operagdo a responsabilidade de
manutengdo predial pela empresa contratada que opera nestes locais. Assim, essas instalagdes ndo serdo abrangidas no planejamento em tela, restando somente
as areas administrativas ocupadas diretamente pelo SLU;

2.2. Da fundamentagao legal
2.2.1. As disposigdes constantes deste instrumento foram elaboradas especialmente com base nos seguintes normativos:
2.2.1.1. Lei n2 8.666/1993;
2.2.1.2. Lei Complementar n2 123/2006;
2.2.1.3. Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT) - Decreto-Lei n2 5.452/1943 e alteragbes posteriores;
2.2.1.4. Decreto Distrital n® 39.978/2019;
2.2.1.5. Instrugdo Normativa n2 05/2017 — SEGES / MP, recepcionada pelo Decreto Distrital n2 38.934/2018;
2.2.1.6. Normas Técnicas CBMDF n2s: 07/2011 e 02/2016;
2.2.1.7. ABNT NBR 15575:2013;
2.2.1.8. ABNT NBR 5674:2012;
2.2.1.9. ABNT NBR 16747:2020.
2.3. Da classificagdo do Servico Comum de engenharia
2.3.1. Os servigos sdo considerados comuns pois os padrdes de qualidade podem ser objetivamente definidos no Edital por meio de especificagdes usuais

praticados no mercado, conforme Art. 32 inciso VIII, alinea a, do decreto n2 10.024, de 20 de setembro de 2019:

"VIII - servigo comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participagdo e do acompanhamento de profissional
engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrdes de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pela administragdo publica, mediante especificagdes usuais de mercado;"

2.4. Do servigo terceirizado
24.1. O quadro de servidores dessa autarquia ndo possui mdo de obra capacitada para execugdo do objeto, nem possui infraestrutura e materiais
préprios adequados, sendo assim, a terceirizagdo dos servigos faz-se necessaria, observando as disposi¢des previstas no Decreto-DF N2 39.978/2019.
2.5. Das abreviaturas
a) PEV - Ponto de Entrega Voluntdria - Papa Entulho;
b) ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
c) ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica;
d) BDI — Bonus de Despesas Indiretas;
e) CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;
f) CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia;
g) DF — Distrito Federal;
h) EPI — Equipamento de Protegdo Individual;
i) FGTS — Fundo de Garantia por Tempo de Servigo;
j) GDF — Governo do Distrito Federal;
k) INSS — Instituto Nacional do Seguro Social;
1) NR — Norma Regulamentadora;
m) RT — Responsavel Técnica;
n) SLU — Servigo de Limpeza Urbana do Distrito Federal;
o) RCC - Residuos da Construgdo Civil;
p) SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgio Civil;
q) SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras;
r) TOMB. - Tombamento (Registro de Inventério/Patriménio);
s) URE — Unidade de Recebimento de Entulho.
2.6. Defini¢des
a) MANUTENGAO: E o conjunto de atividades realizadas com a_finalidade de conservar ou recolocar os sistemas prediais e/ou equipamentos em condigdes

ideais de funcionamento.

b) MANUTENCAO PREVENTIVA: Uma série de a¢des destinadas a prevenir a ocorréncia de falhas e defeitos nas instalagdes, sistemas e equipamentos,
mantendo-os em perfeito estado de funcionamento, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas, incluindo as trocas de pegas que se fizerem
necessarias para uma operagdo adequada.

c) MANUTENCAO CORRETIVA: Manutengdo destinada a_remover os defeitos apresentados nas edificagdes, sistemas e equipamentos, colocando-os em
perfeitas condigdes de uso, compreendendo, nesse caso, ajustes e reparos necessarios, com fornecimento das pegas de reposi¢do adequadas.

d) MANUTENCAO EMERGENCIAL: Destina-se ao atendimento de chamada extra, dentro ou fora do horario normal de expediente, que devera ser efetivada
sem o6nus adicional para o CONTRATANTE, com a finalidade de verificar defeito ocasionado em equipamento, cujo atendimento deve-se dar em cardter
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emergencial, no prazo maximo de 12 (doze) horas, apds o chamado para esse tipo de manutengao.
3. CRITERIOS PARA LICITAGAO EM LOTE UNICO

3.1. Verifica-se que o agrupamento dos itens em lote Unico tem por objetivo facilitar o gerenciamento do objeto a ser contratado pelo SLU, bem como obter
economia de escala e reduzir custos para a Administragdo.

3.2 Os servigos de manutengdo dos sistemas e equipamentos das edificagdes do SLU compdem-se de varias agdes conjuntas e integradas, sendo que o
gerenciamento de um numero variado de contratos para o objeto impactaria negativamente na prestagdo eficiente de servigos dessa complexidade. Pode-se gerar, com
isso, retrabalho, ineficiéncia e descontinuidade, além de custos elevados para gestdo e fiscalizagdo da contratacdo.

3.3. Ressalta-se que ha uma série de agBes que precisam ser iniciadas e tratadas de forma conjunta. A segregacdo das atividades em prestadores de servigos
diversos pode ocasionar prejuizos a continuidade dos servigcos dos setores e departamentos do CONTRATANTE, além de ndo permitir a perfeita delimitagdo da
responsabilidade técnica pela execugdo dos servigos.

3.4. O agrupamento proposto permitira a concentragdo dos esforgos da equipe responsavel no acompanhamento dos servigos contratados, permitindo uma
maior eficacia no emprego dos recursos publicos.

3.5. Trata-se de servico de natureza continuada que requer conformidade e uniformidade na execugdo do conjunto total da contratagdo, composta por
servigos que se complementam e se integram.

3.6. Alcanga-se o pre¢o mais vantajoso para Administragdo Publica quanto ao ganho de escala e eficiéncia na gestdo contratual.

3.7. O gerenciamento realizado pela mesma empresa responsavel pelo objeto oferta maior nivel de controle pela Administragdo na execugdo do contrato em
funcdo da concentragdo da responsabilidade pela execugdo do trabalho.

3.8. A unicidade do objeto suprime problemas de continuidade do servigo contratado garantindo-lhe, a um s6 tempo, celeridade, harmonia e equilibrio.

3.9. Desse modo, ao manter a execugdo do objeto sob a responsabilidade técnica de um mesmo profissional e administrativa de uma mesma empresa, fica

garantida a administragdo um maior controle sobre a qualidade da execugdo dos servigos e acionamento da garantia do prestador, assim como os ajustes das partes
compondo o todo Unico, organico e harmonico.

3.10. Seguindo o padrdo ja muito bem estabelecido no mercado, a contratagdo a ser feita abrangera diversas dreas de manutengdo predial, como eletricidade,
hidrdulica, civil, detecgdo e alarme de incéndio, etc;

3.11. Outros segmentos da manutengdo predial que exigem qualificagdes mais especificas ndo estdo incluidos nesta contratagdo, ou seja, a contratagdo vai
englobar apenas os servicos que sdo complementares entre si e que sdo tradicionalmente prestados por uma Unica empresa. J& os servigos que exigem maior
especificagdo e que sdo, tradicionalmente, prestados por empresas especializadas ndo se incluem no presente instrumento. Com isso, cumpre-se o mandamento legal
de parcelar as contratagdes sempre que possivel e quando ndo houver perda de economia de escala e também atende-se a jurisprudéncia do TCU, que é pacificada no
sentido de que “o parcelamento do objeto deve ser adotado apenas na contratagdo de servigos de maior especializagdo técnica, vez que, como regra, ele ndo propicia
ampliacdo de competitividade na contratacdo de servicos de menor especializagdo” (Acérddo n2 10049/2018 — Segunda Camara, Jurisprudéncia selecionada, Acérddo
1403/2016 — Plenario, Jurisprudéncia selecionada);

3.12. Incluem-se aqui os servigos nos sistemas de ar condicionado uma vez que se tratam de edificagdes pequenas e com sistemas de complexidade baixa,
onde sdo utilizados majoritariamente equipamentos tipo Split;

3.13. Justifica-se pelo ndo parcelamento da solugdo uma vez que ela reduzira custos administrativos de licitagdo, contratacdo, fiscalizagdo e acompanhamento;

otimizara o gerenciamento pela administragdo; tornara mais simples o processo de medicdo de resultados finais e interagdo junto aos usudrio uma vez que havera
apenas um Unico canal de reclamagdes e por fim, de modo geral, reduzird conflitos entre prestadores.

3.14. Por fim, cita-se o Acérddo 3.334/2015-Plendrio do TCU que embasa a contratagdo Unica de todos os servigos de manutengdo predial:

“No caso concreto, a SMPE/PR [Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidéncia da Republica] previu a contratacdo de praticamente todos os
servigos de manutengdo predial, a serem prestados por uma Unica empresa. Sob ponto de vista administrativo, ndo ha duvida de que o critério
adotado traz grandes vantagens, pois evita o excesso de procedimentos administrativos, tais como a realizagdo de diversas licitagdes e a gestdo de
inumeros contratos. Ndo vejo razdo, por exemplo, no fatiamento de manutengdo predial por forca de especializagdo de segmentos econémicos, tais
como, servigos hidraulicos, elétricos, manutengdo de gerador, manutengdo de nobreak, elevadores, ar condicionado, dentre outros. Ao contrério, a
iniciativa privada costuma trabalhar com empresas especializadas na gestdo de condominios, cujo objetivo é o perfeito funcionamento de todo o
sistema de forma integrada.”

4. DO CRITERIO DE JULGAMENTO
4.1. A contratagdo sera do tipo MENOR PRECO, estabelecido no Decreto n2 10.024/2019, art. 79, in verbis:
"Art. 72 Os critérios de julgamento empregados na selecdo da proposta mais vantajosa para a administragdo serdo os de menor prego ou maior
desconto, conforme dispuser o edital."
5. DESCRICAO DA SOLUGAOA contratagdo compreende os seguintes itens de servigo:
I- ITEM 1 - DISPONIBILIZAGAO DE POSTOS DE TRABALHO EM REGIME CONTINUO - Disponibilizagdo de equipe técnica (Responsavel Técnico, Encarregado

Geral, Pintor, Pedreiro, Bombeiro Hidrdulico, Técnico Eletricista, Técnico em Operagdo e Manutengdo de Ar Condicionado, Auxiliar Técnico de Manutengdo Predial e
Motorista), com vistas a operagdo, manutengdo preventiva, corretiva e emergencial dos sistemas e instalagdes das edificagdes e instalagdes do SLU.

Il - ITEM 2 - DISPONIBILIZAGAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS — Disponibilizacdo de ferramentas, equipamentos, e radio comunicadores, necessarios
a prestacdo dos servigos de manutengao preditiva, preventiva e corretiva;

I - ITEM 3 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO - Fornecimento de materiais e pegas, de acordo com o consumo nos servigos prestados,
para manutencgdo dos sistemas e instalagdes dos edificios definidos pelo SLU-DF;

5.1. A lista presente no Anexo A (108952720) é uma base de referéncia para previsdo orgamentaria, e ndo se limita aos itens e quantitativos orgados. Em caso
de superagdo da quantidade necesséria de algum item orgado, este devera ter sua quantidade aditivada nos termos do art. 65 da lei 8.666/93 vedado em todas as
hipéteses o faturamento de materiais em itens distintos da especificagdo. Ademais, o desconto aplicado a proposta vencedora da licitacdo, qual seja a relagdo entre a
proposta e o valor global estimado pela administragdo, serd estendido aos itens que venham a ser aditados, nas situagdes descritas nos itens 5.3 e 5.4.

5.2. Quando ndo houver, na planilha orgamentaria, algum insumo necessario a manuten¢do, a CONTRATADA deverd solicitar aditivo deste(s) item(ns)
tomando como preco de referéncia a tabela SINAPI DE INSUMOS para a localidade do Distrito Federal com a data base da proposta da licitagdo. A estes itens sera
aplicado o desconto resultante da razdo entre Valor Global da Proposta e o Valor Global Estimado.

5.3. Quando também ndo houver preco de referéncia na SINAPI de algum insumo necessério deverd ser utilizada outras bases oficiais, tais como SICRO, SBC,
ORSE, AGETOP CIVIL, AGETOP RODOVIARIA, TCPO PINI, a contratada devera registrar formalmente e de forma fundamentada a necessidade do insumo, com todas as
especificagdes técnicas necessdrias a sua aquisi¢do, a exemplo: materiais, didmetros, tipologias. Entdo, a CONTRATADA devera obter o prego de mercado e submeter
a aprovagdo da CONTRATANTE, nos termos do Capitulo Il do DECRETO N2 39.453, de 14 de novembro de 2018, in verbis:

"CAPITULO Il

DA PESQUISA DE PRECOS

Art. 42 A pesquisa de pregos sera realizada mediante a utilizagdo dos seguintes parametros:

| - relatério de pesquisa de pregos de produtos com base nas informagdes da Nota Fiscal eletrénica - NFe;

Il - pregos publicos referentes a aquisicdes ou contratagdes similares realizadas pelo Distrito Federal e demais entes publicos;

1l - pesquisa junto a fornecedores;

IV - pesquisa publicada em midias ou sitios especializados ou de dominio amplo.
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Paragrafo Unico. A opgdo pela utilizagdo de outro parametro de pesquisa ou método para obtengdo do valor de referéncia devera ser descrita e
justificada nos autos pelo gestor responsavel.
Art. 52 A pesquisa de pregos sera realizada da forma mais ampla possivel e devera ser composta de, no minimo, 03 valores validos, além de
contemplar todas as caracteristicas do objeto, incluindo referéncia a marca e especificagdes exclusivas, quando cabivel, nas hipéteses do art. 7°, § 5°
da Lei federal n° 8.666, 21 de junho de 1993."

5.3.1. Uma vez validado os valores da pesquisa de prego conforme descrito no item 5.4, sera aplicado o desconto global da proposta.
5.3.2. A pesquisa apresentada pela contratada devera ser validada pelo SLU para qualquer efeito. O SLU podera interpor pesquisa prépria, quando
pertinente, a fim de obter o custo mais vantajoso a administragdo publica.
5.4. P1 - SERVICOS CONTINUOS DE OPERACAO E MANUTENGCAO
5.4.1. Esse item envolve a disponibilizagdo de equipe técnica alocada de forma permanente com vistas a operagdo, manutengdo preventiva, corretiva e

emergencial dos sistemas construtivos e instalagdes do complexo de prédios do SLU.

5.4.2. A equipe de servico permanente sera composta de trabalhadores profissionalmente qualificados e especializados, com experiéncia comprovada em
carteira de trabalho e/ou por meio de cursos profissionalizantes/técnicos, cuja fungdo é executar os servigos considerados indispensaveis, rotineiros, preventivos,
corretivos e/ou emergenciais.

5.4.3. A equipe de manutengdo devera ser supervisionada pelo Encarregado Geral do CONTRATADO e os servigos ficardo sob responsabilidade de um
Responsavel Técnico, sendo todos devidamente habilitados e qualificados com experiéncia comprovada em carteira de trabalho e/ou por meio de cursos
profissionalizantes/técnicos;

5.4.4. A CONTRATADA devera encaminhar & FISCALIZACAO do CONTRATANTE a comprovacgdo do grau de escolaridade minimo exigido como requisito de
cada membro da equipe conforme item 5.6, para avaliagdo da adequagdo dos profissionais aos servigos.

5.4.5. O responsdvel técnico acompanhara os trabalhos da equipe de manutengdo predial, que serd composta pelos seguintes profissionais:
Item | Tipo de Posto Descrigdo Classificagdo Brasileira de Ocupagdes (CBO) | Regime | Quantidade de Postos | Horas semanais
1 | N&o Exclusivo Responsavel Técnico Engenheiro Civil 2142-05 Horista 1 Sh
2 | Ndo Exclusivo Responsavel Técnico Eletricista 2143-15 Horista 1 Sh
3 Exclusivo Encarregado Geral 4101-5 Mensalista 1 44h
4 Exclusivo Pintor 7168-10 Mensalista 1 44h
5 Exclusivo Pedreiro 7152-10 Mensalista 2 44h
6 Exclusivo Bombeiro Hidraulico 7241-10 Mensalista 1 44h
7 Exclusivo Técnico Eletricista 3131-30 Mensalista 1 44h
8 Exclusivo Auxiliar de Manutengdo Predial (Servente) 5143-10 Mensalista 2 44h
9 Exclusivo Técnico em Operagdo e Manutengdo de Ar condicionado 3141-15 Mensalista 1 44h
10 Exclusivo Motorista de furgdo ou veiculo similar 7823-10 Mensalista 1 44h
5.5. Requisitos e Atribuigées Minimas da Equipe
5.5.1. Responsavel Técnico (Engenheiro Civil) — Escolaridade minima: curso superior em Engenharia Civil, com registro ou visto no CREA/DF e possuir CNH
vélida minimo categoria B. Serdo suas atribui¢des:
a) Coordenar as equipes e gerenciar todos os procedimentos e rotinas dos trabalhos com vistas a promover qualidade na execugdo do objeto deste
contrato;
b) Manter as equipes atualizadas quanto as normas técnicas, legais e administrativas;
c) Fiscalizar o uso dos equipamentos de protegdo individual (EPI) e os equipamentos de protegdo coletivo (EPC);
d) Ser responsavel pela elaboragdo de relatérios, planilhas de calculo, cronogramas de execugdo, projetos, orgamentos, detalhamentos, AS BUILT,
comunicados, laudos, pericias, avaliagdes e outros documentos;
e) Receber documentos e instrugdes da FISCALIZACAO do CONTRATANTE e transmitir as informagdes as equipes de manutencdo da CONTRATADA;
f) Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de acompanhamento para as equipes de manutencgdo, relativos a execugdo do
objeto deste contrato, considerando as normas técnicas, legais e administrativas vigentes;
g) Estar permanentemente em contato com a FISCALIZAGAO do CONTRATANTE;
h) Exercer o papel de Preposto da CONTRATADA.
5.5.2. Responsavel Técnico (Engenheiro Eletricista) — Escolaridade minima: curso superior em Engenharia Elétrica, com registro ou visto no CREA/DF e
possuir CNH valida minimo categoria B. Serdo suas atribuicdes:
a) Coordenar as equipes e gerenciar todos os procedimentos e rotinas dos trabalhos envolvendo instalagdes com vistas a promover qualidade na
execugdo do objeto deste contrato;
b) Manter as equipes de instalagGes atualizadas quanto as normas técnicas, legais e administrativas;
c) Fiscalizar o uso dos equipamentos de protegdo individual (EPI) e os equipamentos de protegdo coletivo (EPC);
d) Ser responsavel pela elaboragdo de relatérios, planilhas de célculo, cronogramas de execugdo, projetos, or¢gamentos, detalhamentos, AS BUILT,
comunicados, laudos, pericias, avaliagdes e outros documentos na drea de instalagdes elétricas;
e) Receber documentos e instru¢des da FISCALIZACAO do CONTRATANTE, no que tange as instalagdes elétricas, e transmiti—los as equipes de
manutengdo da CONTRATADA;
f) Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de acompanhamento para as equipes de manutencgdo, relativos a execugdo do
objeto deste contrato, considerando as normas técnicas, legais e administrativas vigentes;
g) Estar permanentemente em contato com a FISCALIZAGAO do CONTRATANTE;
h) Exercer o papel de Preposto da CONTRATADA.
5.5.3. Encarregado Geral — Escolaridade minima: ensino médio e curso técnico em edificagdes ou eletrénica ou eletrotécnica ou em eletricidade —

apresentar certificado(s) e/ou diploma(s). Esse profissional devera demonstrar experiéncia anterior minima de 6 meses na fung¢do de chefia/coordenagdo de
servicos de manutencio predial de Edificios Comerciais e/ou Administrativos e/ou Industriais, comprovada por meio da Carteira de Trabalho e possuir CNH valida
minimo categoria B. Serdo suas atribuigdes:

a) Coordenar, supervisionar, comandar e fiscalizar o bom andamento dos servigos de manutencgdo;

b) Cuidar da disciplina da equipe;

c) Fiscalizar o uso dos equipamentos de protegdo individual (EPI) e os equipamentos de protegdo coletivo (EPC);
d) Fiscalizar o uso dos equipamentos e ferramentas;

e) Manter estoques minimos de insumos e pegas de reposigdo, utilizados pela equipe fixa;

f) Implementar os planos de manutengdo preventiva ou preditiva, supervisionados pelo responsavel técnico;
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g) Receber documentos e instruges da FISCALIZAGCAO e repassa-los as equipes;
h) Emitir documentos;

i) Sugerir melhorias nas rotinas de manutengao predial;

j) Controlar os prazos fixados para a execugdo dos servigos;

k) Estar em contato permanente com a FISCALIZACAO do CONTRATANTE;

1) Operar veiculos para transporte de material.

Pintor — Escolaridade minima: curso profissionalizante devidamente registrado em pintura de edificagdes — apresentar certificado(s) e/ou diploma(s).
Esse profissional deverd ter experiéncia anterior minima de 6 meses em pintura de edificagdes comerciais e/ou industriais, inclusive em altura por meio do
emprego de andaimes e/ou balancins, comprovada por meio da Carteira de Trabalho. Serdo suas atribui¢des:

m) Executar servigos de pintura lisa, a pistola, a trincha, a pincel, a esponja, com tintas a base de dleo, esmalte, verniz, cal, laca e outras em tetos,
forros, paredes e esquadrias;
n) Lixar e emassar paredes e moveis;
o) Executar tratamento anticorrosivo em estruturas metalicas;
p) Restaurar pinturas;
q) Trabalhar em pinturas de prédios em ambientes internos e externos, aparelhos, méveis, pegas metdlicas e de madeiras;
r) Operar equipamentos de pintura;
s) Preparar tintas, vernizes, preparadores de fundo, selantes e outros produtos utilizados em pinturas;
t) Realizar reparos em gesso cola;
u) Preparar e aplicar caiagdes.
5.5.4. Pedreiro — Escolaridade minima: curso profissionalizante devidamente registrado — apresentar certificado(s) e/ou diploma(s). Esse profissional
devera ter experiéncia anterior com registro em Carteira de Trabalho de no minimo 6 meses. Serdo suas atribuigdes:
a) Trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo;
b) Construir e preparar alicerces, paredes, muros, pisos e similares;
) Preparar ou orientar a preparagdo de argamassa;
d) Executar reboco, embogo;
e) Construir formas e armagdes de ferro para concreto;
f) Colocar telhas, azulejos e ladrilhos;
g) Realizar reparos em rejunte do tipo cimenticio, Epéxi, entre outros;
h) Realizar reparos em silicone tipo Np1;
i) Assentar e recolocar aparelhos sanitdrios, tijolos, telhas e outros;
j) Trabalhar com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e outros materiais de construgdo;
k) Cortar pedras;
1) Preparar e montar assoalhos, tetos e telhados;
m) Executar trabalhos de concreto armado, misturando cimento, brita, areia e agua, nas devidas proporgdes, fazendo a armagdo, dispondo, tragando e
prendendo com arame as barras de ferro;
n) Orientar o ajudante a fazer argamassa; construir alicerces para a base de paredes e construgdes similares;
o) Armar e desmontar andaimes de madeiras ou metélicos; fazer armacgGes de ferragens;
p) Controlar com nivel e prumo a obra que esta sendo executada para garantir a corregdo do trabalho;
q) Perfurar paredes, visando a colocagdo de canos para dgua e fios elétricos;
r) Preparar e nivelar pisos e paredes, retirando com sarrafo o excesso de massa;
s) Fazer rebocos de paredes;
t) Assentar pisos, azulejos, pias, vasos sanitarios, pegas ceramicas, entre outros;
u) Fixar e substituir vidros, esquadriais, espelhos, entre outros;
V) Fazer servigos de acabamento em geral;
w) Impermeabilizar caixas d’dgua, paredes, lajes e tetos;
X) Realizar reparos em forros de madeira tipo lambril, PVC e gesso acartonado;
y) Ler e interpretar plantas de construgdo civil observando medidas e especificagdes;
z) Executar corre¢Bes em piso intertravado.
5.5.5. Bombeiro Hidrdulico — escolaridade minima: curso profissionalizante devidamente registrado de Bombeiro Hidraulico — apresentar certificado(s)

e/ou diploma(s). Esse profissional devera ter conhecimentos avancados em manuten¢do de sistemas hidrossanitdrios de edificios comerciais, bem como
experiéncia anterior de no minimo 6 meses na fungdo, comprovada por meio da Carteira de Trabalho. Serdo suas atribui¢Ges:

a) Manutencdo de instalagbes hidrossanitérias prediais;
b) Execugdo de substitui¢des, reparos, consertos e revitalizagdes nos sistemas e subsistemas;
c) Reparos de vazamento em redes e acessorios;
d) Desentupimento e desobstrucdo de redes hidraulicas, sanitarias e de aguas pluviais;
e) Reparos em torneiras, descargas, engates flexiveis e demais acessorios hidraulicos;
f) Manutengdo em caixas de gordura e demais caixas de passagem sanitarias;
g) Manutenc¢3o e/ou remanejamento de filtros.
5.5.6. Técnico Eletricista — Escolaridade minima: curso técnico em eletrotécnica ou eletricidade predial — apresentar certificado(s) e/ou diploma(s) bem

como registro em respectivo conselho de classe. Esse profissional devera ter conhecimentos avangados em manutencdo de sistemas elétricos e de quadros e
comandos de energia de edificios comerciais e/ou industriais, bem como experiéncia anterior de no minimo 6 meses na fung¢do, comprovada por meio da Carteira
de Trabalho e certificado valido de NR 10. Serdo suas atribuigGes:

a) Manutengdo em instalagdes elétricas prediais e equipamentos destes sistemas;
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b) Execugdo de alteragdes nos sistemas, conforme projetos ou especificagdes autorizadas;
c) Interpretagdo de desenhos e diagramas elétricos;
d) Executar medi¢des de grandezas elétricas;
e) Diagnosticar anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos prediais;
f) Manutengdo e instalagdo de detectores de incéndio e lumindrias de emergéncia;
g) Manutencgdo e reparos em equipamentos elétricos;
h) Substituicdo de tomadas, interruptores, luminadrias, disjuntores, DPSs, DRs e demais itens do sistema elétrico a fim de garantir o correto
funcionamento do sistema;
i) Execugdo de redes elétricas aparentes ou embutidas;
j) Manutencgdo e operagdo na area de telefonia em geral e sistemas de PABX—CPA no padrdo existente;
k) Instalagdo e remanejamento de ramais, racks, estagdes de trabalho e demais equipamentos;
1) Manutencgdo e instalagdo de rede de dados interna vertical e horizontal, compreendendo os cabeamentos de rede e demais itens (conectores
machos e fémeas, etc.) entre os racks de informatica até as estagdes de trabalho;

5.5.7. Auxiliar de Manutencdo Predial — Escolaridade minima: nivel fundamental. Serdo suas atribuigées:
a) Aucxiliar e acompanhar os servigos realizados por técnicos e oficiais nas atividades de manutengéo;
b) Executar servigos de limpeza e transporte de materiais, equipamentos e mobilidrios;
c) Executar servigos administrativos em geral;
d) Executar tarefas relacionadas ao controle de almoxarifado;
e) Executar tarefas relacionadas a carga e descarga.

5.5.8. Técnico em Operacdo e Manuten¢do de Ar-Condicionado — Escolaridade minima: ensino médio e curso técnico em mecanica/refrigeragdo —

apresentar certificado(s) e/ou diploma(s) bem como registro em respectivo conselho de classe. Esse profissional devera ter conhecimentos avangados e experiéncia
anterior de no minimo 6 meses em operagcdo e manutengdo de sistema de ar-condicionado, comprovada por meio da Carteira de Trabalho. Serdo suas atribuigGes:

a) Manutencdo, reparos, operagdo e instalagdo de aparelhos de Ar Condicionado, constantes deste Termo de Referéncia.
5.5.9. Motorista - Escolaridade minima: nivel fundamental e CNH valida minimo categoria D valida. Serdo suas atribuig&es:
a) Transporte da equipe, ferramental e materiais dentre as diversas localidades.
5.5.10. Para fins de efetiva execugdo contratual, a CONTRATADA deverd, ainda, possuir contrato com autdnomos prestadores de servigo, ou dispor em seu

quadro societario ou de funciondrios 1 (um) Engenheiro de Seguranca do Trabalho, que serd o responsavel pelas questdes referentes a higiene e seguranga do
Trabalho, bem como responsavel por emitir Laudos Técnicos, de acordo com as Normas Regulamentadoras n? 15 e 16 do Ministério do Trabalho e Emprego e
observado o estabelecido na CLT.

5.6. Da Jornada de Trabalho:
5.6.1. A jornada sera de 44 horas semanais para os profissionais em regime mensalista, salvo previsdo legal em contrario para categoria especifica do
contrato.
5.6.1.1. Os servigos deverdo ser prestados nos edificios do SLU, de segunda a sexta-feira, em hordrio comercial, e em casos excepcionais devidamente

justificados aos sabados, domingos e feriados, nos termos do art. 71 da Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT).

5.6.2. Caso haja necessidade em realizar manutengées fora do horario comercial, devera haver o remanejamento das horas trabalhadas, por meio de
banco de horas e demais formas de compensagdo proporcional, ndo devendo incidir adicional de pagamento de horas extras a contratada.

5.6.3. O controle do cumprimento da carga horaria contratada serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA, e devera ser comprovado a
Fiscalizagdo por meio de comprovativo de Ponto Eletrénico de controle de entrada e saida de seus contratados, sendo de inteira e exclusiva responsabilidade do
seu preposto o suprimento ou substituicdo de prestador de servigos, nas ocorréncias de falta, interrup¢cdo no cumprimento da carga hordria e de alguma
requisigdo, independente de sua causa.

5.6.4. Serd de responsabilidade da CONTRATADA o deslocamento dos profissionais dentre os prédios desta Autarquia de acordo com a necessidade.

5.6.5. O profissional citado no item 5.6.10 (Engenheiro de Seguranca do Trabalho) n3o terd jornada especifica nas dependéncias do SLU, sendo necessario
apenas visitas ocasionais, razdo pela qual os custos desses profissionais deverdo constar das despesas Administrativas da empresa, pois tais técnicos podem
atender a outras contratagdes da CONTRATADA.

5.7. DOS UNIFORMES E EPI
5.7.1. Os empregados da CONTRATADA deverdo utilizar Equipamentos de Protegdo Individual (EPI), adequados as suas atividades, bem como estar
permanente e devidamente uniformizados de forma condizente com sua circulagdo nos ambientes da CONTRATANTE, fornecidos as expensas da CONTRATADA.
5.7.2. N3o sera exigido uniforme para o posto de Responsavel Técnico e demais engenheiros;
5.7.3. O uniforme deve ser aprovado previamente pela unidade fiscalizadora;
5.7.4. A entrega do conjunto de uniforme ao(s) funcionario(s) devera ser comprovada através de recibo de entrega assinado pelo funcionario e devera ser
entregue no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data de assinatura do contrato;
5.7.5. A CONTRATADA ndo podera repassar os custos do uniforme a seus empregados;
5.7.6. A CONTRATADA devera substituir os uniformes que apresentarem defeitos ou desgastes, independente do prazo, sem qualquer custo adicional para
o CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas da solicitagdo ou constatagdo da fiscalizagdo;
5.7.7. A CONTRATADA fornecera aos funciondrios, gratuitamente, Equipamento de Protecdo Individual (EPI) adequado ao risco da atividade exercida e em
perfeito estado de conservagdo e funcionamento, nos termos da NR-06 (ABNT), devendo, ainda, fiscalizar o respectivo uso por parte de seus empregados;
5.7.8. A apropriacdo dos custos referentes a uniformes e EPI's é feita através da Planilha de M3o de obra, estando seus custos embutidos na composi¢do
unitaria da mao de obra, conforme relatério analitico e sintético da SINAPI;
5.7.9. A CONTRATADA devera disponibilizar todos os materiais de limpeza e consumo individual necessdrios e em quantidade suficiente para as atividades.
5.8. Das Disposigoes Especificas:
5.8.1. Responsavel Técnico deverd providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, especifica para o objeto deste contrato, conforme dispde o

Art. 12 da Lei n2® 6.496/1977;

5.8.2. Pode ser exigida ART individualizada para discriminar servigos especificos das ordens de servigo, de acordo com normas vigentes do CREA-DF e
CONFEA, sendo o pagamento da taxo da ART a expensas do contratante;

5.8.3. Quando da troca de Responsdvel Técnico, a comprovagdo de grau de escolaridade de seu substituto deverd ser novamente encaminhada a
fiscalizagdo do CONTRATANTE e sera providenciada nova ART;

5.8.4. A equipe permanente de manutencdo predial compete, ainda: o transporte horizontal e vertical de materiais, equipamentos e ferramentas
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necessdrias a realizacdo dos servigos referentes ao escopo do contrato;

5.8.5. A CONTRATADA devera submeter-se aos controles de programagdo ou de supervisdo e fiscalizagdo de servigos na forma apresentada pela fiscalizagdo
do CONTRATANTE, tais como: didrios de manutengdo, controles de acesso e de presencga das equipes, controles de emprego de materiais, notas fiscais ou outros;
5.8.6. A CONTRATADA, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apds assinatura da Ordem de servigo, devera realizar um Relatério Inicial das edificagdes
contendo:
5.8.6.1. Levantamento detalhado da situagdo de todos os equipamentos e instalagdes que integram os sistemas prediais a que se refere esta
Contratagdo;
5.8.6.2. Descrigdo do estado de degradagdo de cada sistema, subsistema, elemento ou componente e equipamento da edificagdo;
5.8.6.3. Relagdo dos equipamentos existentes na instalagdo com a indicagdo do nimero da carga patrimonial, nome do fabricante, modelo, nimero de
série, tipo, caracteristicas técnicas e outros dados que se fizerem necessdrios a perfeita identificagdo dos equipamentos;
5.8.6.4. Recomendacdo das agdes de manutengdo corretiva e preventiva;
5.8.6.5. O prognostico das ocorréncias com prazo de execugdo dos servigos de manutengdo corretiva e preventiva;
5.8.6.6. Relagdo de pegas e materiais, com quantidades minimas, que devem ser mantidas em estoque, para atendimento as eventuais manutengdes
corretivas (quantitativo estimado com base nas caracteristicas dos equipamentos e informag&es dos fabricantes).
5.8.7. A CONTRATADA, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds o inicio da vigéncia do contrato, devera apresentar um Plano de Manutengdo mensal
- tendo com base o levantamento feito no item 5.11 acrescentando atividades, caso necessario - que contera no minimo:
5.8.7.1. Cronograma das ag¢es de manutengdo preventiva;
5.8.7.2. Cronograma das ag¢Bes de manutencdo corretiva de acordo com o levantamento das necessidades do relatério do item 5.9.6.;
5.8.7.3. Insumos necessarios a execugdo dos servigos;
5.8.7.4. Levantamento de interferéncias com os servigos rotineiros da unidade a ser realizada a manutengdo.
5.8.8. Dez dias antes do prazo para findar as agbes previstas nos planos mensais, a contratada devera apresentar o plano do més subsequente para
aprovacao da fiscalizagdo do contrato.
5.8.9. A existéncia do Plano de Manutengdo ndo impede alteragdes a pedido da CONTRATANTE, tampouco impede a solicitacdo da prestacdo de servigos
excepcionais ndo previstos neste.
5.8.10. Apds relatério técnico, a CONTRATADA disponibilizarda uma lista, em ordem de prioridade, das edifica¢cdes que devem passar por manutengdo
corretiva/preventiva. Esta lista deverd ser aprovada pela CONTRATANTE, a qual podera modificar a ordem de prioridade a critério do SLU.
5.9. Do atendimento e execugdo dos servigos:
5.9.1. Apds assinatura do contrato, a CONTRATADA terd até 15 (quinze) dias ap6s a emissdo da Ordem de Servigo para iniciar a prestacdo de servigos;
5.9.2. A CONTRATADA n3o podera suspender ou interromper os servigos objeto desta Contratagdo, salvo motivo de for¢ca maior devidamente justificado e

aceito pela fiscalizagdo do SLU.

5.9.3. Os servigos de manutengdo corretiva e emergencial se dardo por meio de solicitagdes abertas pela Geréncia de Patriménio e Servigos por meio
do Formulario de Abertura de Chamado a ser enviado a Comissdo Executora do contrato, via correio eletrénico ou sistema SEI, o qual definira a necessidade,
urgéncia, disponibilidade contratual e vinculo ao objeto desse contrato. Com a anuéncia do executor do contrato, este encaminhard a pendéncia ao CONTRATADO
se utilizando para tal o Formulario de Solicitacdo de Servico.

5.9.3.1. As demandas provenientes das demais unidades e geréncias deverdo ser encaminhadas a GEPAS para prosseguimentos dos tramites descritos
no 5.10.3.

5.9.4. Ambos os formuldrios descritos no item anterior estdo relacionados no Anexo C (108967234) deste Termo de Referéncia. Vale destacar que
ambos sdo ilustrativos e modelos de referéncia, podendo ser alterados em comum acordo entre o CONTRATADO e o CONTRATANTE a fim de tornar a comunicagdo
mais agil e eficiente.

5.9.5. A CONTRATADA devera disponibilizar telefone, e-mail, ou outro meio de comunicagdo que possibilite a abertura destes chamados pelo
CONTRATANTE.
5.9.6. Em caso de manutengdes emergenciais, o atendimento prioritdrio devera ser definido pelo CONTRATANTE.
5.9.7. Quando da manutengdo emergencial o atendimento se dard prioritariamente sobre as demais ocorréncias;
5.9.8. Em resumo, as solicita¢des de servigo (SS) atendidas somente poderdo ser fechadas com as seguintes informagdes:
5.9.8.1. Data de solicitagdo do servigo;
5.9.8.2. Data de atendimento da SS;
5.9.8.3. Data de conclusdo do servigo;
5.9.8.4. Indicagdo do tempo transcorrido entre a solicitagdo e o atendimento;
5.9.8.5. Lista dos materiais utilizados;
5.9.8.6. Relagdo de profissionais que participaram do atendimento;
5.9.8.7. Indicagdo de movimentagdo de bens patrimoniais (quando aplicavel);
5.9.8.8. Registro fotografico do local previamente a execugdo do servico;
5.9.8.9. Registro fotografico do local posteriormente a execugdo do servigo.
5.9.9. O servigo de gerenciamento do sistema de manutengdo envolve execugdo de rotinas periddicas; cadastro, emissdo automatica e acompanhamento

de solicitagbes de servigo; planejamento, programagdo e acompanhamento dos servigos de manutengdo; controle de consumo de materiais em estoque;
apropriagdo de custos dos materiais empregados nos servigos; analise de ocorréncias, custos e perdas de produgdo; emissdo de relatdrios gerenciais visando ao
controle de recursos materiais, humanos e financeiros.

5.9.10. O local para instalagdo do almoxarifado, apoio administrativo e atendimento remoto sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

5.9.11. Além das rotinas e instrugdes discriminadas neste Termo de Referéncia, deverdo ser adotadas pela CONTRATADA as recomendagdes dos fabricantes,
de forma a elevar a vida util e melhorar o rendimento dos equipamentos e instalagdes.

5.9.12. Nos casos de falta de manutencdo adequada, impericia, descuido ou quaisquer outros atos comprovados que levem a induzir ou provocar danos de
quaisquer naturezas nas instalagdes e equipamentos do CONTRATANTE, toda a recuperagdo e/ou reparos necessdrios serdo de inteira e exclusiva responsabilidade
da CONTRATADA, que arcara com os custos de pecas de reposicdo e mao de obra para instalagdo, a fim de recoloca-los em condi¢es adequadas de funcionamento,
inclusive a substituigdo de mdquinas, equipamentos ou instalagdes, caso isso se faga necessdrio, nos prazos definidos neste Instrumento.

5.9.13. A CONTRATADA somente podera retirar pegas, componentes e/ou equipamentos das dependéncias do SLU, sob qualquer finalidade, apds
autorizagdo formal escrita do CONTRATANTE.

5.9.14. A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelo fornecimento e utilizagdo de todo ferramental e insumos necessarios a execugdo dos servigos
descritos, bem como pela fiscalizagdo do emprego dos equipamentos de protegdo individual (EPI) por parte de seus funcionarios.
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5.9.15. No caso de necessidade de realizagdo de servigos nos quais equipamentos tenham de ser paralisados ou desligados, o dia e horario para execugdo
ficardo a critério do CONTRATANTE, a fim de que ndo haja prejuizo as atividades do SLU.

5.9.16. A CONTRATADA devera elaborar relatério mensal geral de execugdo dos servigos, contendo as agBes realizadas no periodo, apresentando-o ao fiscal
do Contrato até o quinto dia util do més subsequente ao da prestagdo do servigo, ocasido em que os servigos prestados serdo avaliados e homologados.

5.9.17. Devem constar desse Relatdrio, entre outras informagdes, recomendagdes técnicas e demais informagdes relevantes para a gestdo contratual.

5.9.18. O conteudo detalhado e a forma do relatério de execugdo dos servigos, bem como do termo de homologagdo dos servigos, serdo definidos pelas
Partes.

Relagdo minima de servigos a serem prestados:

5.10.1. Da rotina das manutencées preventivas/permanentes:
5.10.1.1. A manutengdo preventiva devera ser efetuada durante o expediente normal de trabalho.
5.10.1.2. A manutengdo corretiva emergencial devera ser efetuada o mais rapido possivel e é prioritaria sobre as demais.
5.10.1.3. No caso de necessidade de realizagdo de servigcos nos quais equipamentos tenham de ser paralisados ou desligados, o dia e horério para

execugdo ficardo a critério do CONTRATANTE, a fim de que ndo haja prejuizo as atividades do SLU.

5.10.1.4. Além das rotinas e instrugGes discriminadas neste Termo de Referéncia, deverdo ser adotadas pela CONTRATADA as recomendagdes dos
fabricantes, de forma a elevar a vida util e melhorar o rendimento dos equipamentos e instalagdes;

5.10.2. Da rotina minima por sistema:

A rotina minima de manutencgdo se dara de acordo com o cronograma dos tépicos de 5.11.2.1 a 5.2.11.4, podendo sofrer adequagdes de acordo com
indicacdes da fiscalizagdo e sempre mediante aprovagdo da CONTRATANTE.

5.10.2.1. Dos sistemas hidrossanitarios

|- Diario ou sob demanda:

e Execucdo de manutencgdo corretiva em instalagdes defeituosas, apos vistoria ou mediante solicitagdo de reparo de usuario (OS);

e \Verificar a existéncia de vazamentos, desperdicios ou usos inadequados nas tubulagdes, conexdes e nos pontos de consumo externos, tais como
torneiras, aspersores, valvula e registros, efetuando as corre¢Bes necessarias;

e Montar, instalar e conservar os sistemas de tubulacdes de material metélico e/ou ndo metalico de alta e/ou de baixa pressdo, marcando, unindo,
vedando, rosqueando, soldando ou furando tubos;

e Reparar as valvulas sanitdrias, torneiras, registros, hidrantes, e outras pegas hidrossanitdrias dos banheiros e copas;

e Efetuar a limpeza de ralos, coberturas, calhas e rede de dguas pluviais interna e externa dos prédios do SLU;

e Efetuar a manutengdo de bebedouros, bombas hidrdulicas, aquecedores de agua e nas redes de agua potavel, aguas pluviais e esgoto;

e Realizar outros servigos correlatos a area de hidraulica e construgdo civil para recomposi¢do, tais como: recuperagdo de alvenaria, reboco e
revestimentos ceramicos e de pedra dos banheiros e copas.

- Semanalmente:

e \Verificar a existéncia de vazamento nos sanitdrios e copas, e sana-los;

e \Verificar a existéncia de entupimentos em caixas, vasos, ralos sifonados e secos;

e Verificar a regulagem em valvulas de descarga em mictérios e vasos sanitdrios;

e Verificar o estado dos metais e lougas e acessdrios em todos os banheiros e copas, trocando os danificados;

e \Verificar a existéncia de vazamentos nos registros de gaveta e pressao, torneiras internas, externas e de lavatérios;

e Verificar as “bocas de lobo” e caixas de visita externa, a fim de proporcionar um perfeito escoamento das dguas pluviais;
e Manter em perfeitas condigBes o sistema de captagdo e escoamento de dguas pluviais;

e Verificar o nivel das caixas de gordura e proceder a remogdo do material ali depositado realizando o correto descarte;

e Verificar o estado das boias dos reservatorios;

e \Verificar e reparar vazamentos nas tubulagdes, valvulas e sifdes.

- Mensalmente:

a) Para bombas:

e Verificar alinhamento do eixo das bombas;

e Examinar retentor, conexdes e acoplamento, substituindo se necessario;

e Lubrificar mancais;

e Verificar ruidos anormais e elimina-los quando houver;

e Inspecionar graxeta;

e \Verificar lubrificante;

e Inspecionar terminais elétricos, cabos de alimentagdo dos quadros, contatores das chaves magnéticas do comando, e boias;

e Inspecionar vélvulas de retencgdo.
b) Para Valvulas e Tubulagdes:

e Verificar vélvulas e substituir quando necessério;
o Verificar dispositivos de acionamento;

e Verificar se ha vazamentos e elimina-los;

e Apertar fixagdes;

e Examinar pintura e retocar onde for necessario;

e Verificar o funcionamento das boias e substitui-las quando necessario.
c) Para 4guas pluviais, telhados, ralos e drenos:

e Verificar juntas de vedagdo;
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5.10.2.2.
|-

d)

Limpar sujeira depositada sobre telhas, grelhas e no fundo dos ralos e caixas de areia;

Limpar e desobstruir calhas horizontais, verticais e condutores.
Para Bebedouros:

Limpar, verificar e substituir o elemento filtrante, de acordo com a recomendacdo do fabricante;
Corrigir pressdo da agua;

Verificar funcionamento das torneiras.

Trimestralmente:

Limpar caixas de gordura;

Efetuar limpeza geral e desinfec¢do dos reservatérios de dgua, inferiores e superiores, respectivamente;

Desobstruir calhas e condutores de aguas pluviais.

Dos sistemas elétricos:

Didrio ou sob demanda:

a)

b)

c)

Para o Sistema de lluminagdo:

Substituir lampadas queimadas;

Executar todas as demandas de instalagdo, desligamento ou deslocamento de luminarias, circuitos, tomadas, interruptores e outros;

Substituir reatores e "starters" defeituosos;

Substituir os fios que apresentarem defeitos de isolamento;

Apertar terminais e fixagdes que se apresentarem frouxos;

Substituir tomadas, interruptores, bocais, quadros, disjuntores, DPS, DR defeituosos;

Teste de funcionamento das lampadas de emergéncia.
Para os Quadros de Distribuigdo de Luz e Forga:

Verificagdo de aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;

Verificagdo da concordancia com as condigdes limites de corrente maxima permitida para cada pavimento e circuito;
Verificagdo de aquecimento nos cabos de alimentagdo;

Limpeza externa do quadro;

Inspegdo nas conexdes de saidas dos disjuntores, evitando pontos de resisténcia elevada;

Lubrificagdo das dobradigas das portas do quadro.
Para a Rede Elétrica:

Substituicdo, remanejamento ou instalagdo de novos pontos de forga, de acordo com as demandas do SLU.

Semanalmente:

a)

b)

Para a Rede Elétrica:

Inspegdo das caixas de passagem;

Inspegdo do estado das capas isolantes de fios e cabos.
Para os dispositivos e circuitos de Emergéncia:

Verificagdo do funcionamento das lampadas do circuito de emergéncia;

Verificagdo do estado das baterias.

Mensalmente:

a)

b)

Para os Quadros de Comando e Protegdo de Motores:

Limpar internamente o painel e seus componentes;

Aferir instrumentos;

Verificar abafadores (corta-chamas);

Verificar o funcionamento dos reles disparadores e ajusta-los de acordo com valores preestabelecidos pelo fabricante;
Verificar o aterramento geral, e reapertar as conexdes;

Verificar pressdo dos contatos das contatoras, relés auxiliares, etc.;

Verificar o funcionamento mecanico das pegas moéveis dos contatores, relés, etc.;

Verificar pressdo nas garras de fixagdo de chaves e blocos fusiveis;

Verificar existéncia de corrosdo ou ferrugem;

Lubrificar partes mdveis e mecanismos;

Verificar e corrigir a ventilagdo.
Para os Quadros de Medigdo e de Distribuigdo:

Substituir elementos defeituosos por outros de caracteristicas técnicas iguais;
Verificar fixagBes e conexdes, substituindo-as;

Refazer isolamentos defeituosos;
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Relacionar os circuitos que apresentarem aquecimento excessivo, indicando capacidade do equipamento de protecdo, corrente medida a plena

carga e bitola do condutor;
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e Efetuar limpeza geral;

e Verificar continuidade do aterramento e corrigir se necessario;
e Eliminar pontos de ferrugem e corrosao;

e Verificar isolamento do fio de alimentacgdo;

e Relacionar unidades que ndo estiverem funcionando corretamente.
c) Para o Sistema de Iluminagdo:

e Limpar cuidadosamente todos os componentes das luminarias;
e \Verificar todos os reatores e "starters" para identificar os defeituosos e substitui-los;
e \Verificar todas as luminarias para substituir aquelas queimadas;

e Reapertar os parafusos de sustentagdo das luminarias e das bases dos soquetes.
d) Para as Tomadas e Interruptores:

e \Verificar tomadas e interruptores, substituindo os defeituosos;
e Sinalizar as tomadas de acordo com o tipo de energia oferecida;
e Efetuar limpeza geral;

e Reapertar conexdes e ligagdes, substituindo as defeituosas;

e Recompor isolamentos defeituosos;

e Medir e anotar os valores de correntes e tensdes.
e) Para a Rede Elétrica:

e Teste geral da tensdo na rede de tomadas;

e Verificar a concordancia dos polos das tomadas (fase, neutro e terra);

e Medicdo da resisténcia 6hmica e continuidade dos cabos;

e Limpeza das caixas de passagem;

e Medi¢do da amperagem da fiagdo e verificagdo da conformidade com as tabelas de amperagem mdxima permitida;

e Verificagdo da corrente de servico e de sobreaquecimento.

V- Trimestralmente:

a) Para os Quadros de Medigdo e de Distribuigdo:

¢ Inspegdo do barramento e terminais conectados;

e Reaperto dos conectores de ligagdo;

e Reaperto dos parafusos de fixagcdo do barramento e ferragens;

e Verificagdo da pressdo das molas dos disjuntores termomagnéticos;
e Alinhamento dos contatos, movimentos livres;

e Limpeza geral do barramento, isoladores e disjuntores;

e Verificagdo do isolamento dos disjuntores;

e Limpeza com ar comprimido dos disjuntores e barramento;

e Medigdo da resisténcia de aterramento dos armarios dos quadros.
b) Para o Sistema de Prevengdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA):

e Verificar a continuidade entre os eletrodos de aterramento e a ponta do para-raios, localizar e eliminar a interrupgao;
e Verificar se os cabos estdo afastados no minimo 20 cm de qualquer parte da estrutura e corrigir se necessario;

e \Verificar se a resisténcia de aterramento ultrapassa o valor maximo de 10 (Ohm) (fazer a medi¢do com o cabo de descida desligado, fazendo a
corregdo caso ultrapasse o valor maximo);

e Verificar se a haste do para-raios encontra-se solidamente fixada na sua base e fixa-la se necessario;
e Verificar se o captor do para-raios esta bem fixado na haste e fixa-lo se necessario;

e Verificar e reapertar todas as conexdes e fixagdes existentes entre o cabo de descida e a ponta e entre o cabo de descida e os eletrodos de
terra;

e Verificar o estado dos isoladores que fixam o cabo e substituir os defeituosos;
e \Verificar as bragadeiras que suportam os cabos e substituir as defeituosas;
e Eliminar curvas bruscas do cabo. Se for o caso, envolver o cabo com tubo isolante flexivel nos pontos criticos;

e \Verificar se o tubo de protegdo na descida do cabo encontra-se em perfeito estado e substituir se necessario.

V- Semestralmente:

a) Para os Bancos de Capacitores:

e Medir e anotar os valores de correntes e tensdes;
e Verificar fixagdo na base e ligages do cabo terra;
e Inspecionar se ndo ha vazamentos;

o Verificar condigBes das buchas e caixas metalicas;
e Verificar se ha oxidagdo no painel e capacitores;
e Corrigir todas as anormalidades verificadas;

e Inspecionar o estado da chave de acionamento/protecao;
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e Limpar todo o conjunto;

e Reapertar conexdes.

5.10.2.3. Dos sistema de detec¢do e combate a incéndio
|- Diario ou sob demanda:

a) Para o Sistema de Hidrantes:

e Verificar vazamento nas caixas de preventivos fixos contra incéndio;

e \Verificar vidro de tampa das caixas dos preventivos fixos de parede;

e \Verificar abertura e fechamento da porta;

e Verificar nivel da caixa d’agua;

* Inspecionar a rede verificando vazamentos nos registros, barriletes etc.;

e \Verificar a desobstrugdo dos acessos a hidrantes e registros.
b) Para o Sistema de Detecgdo de Calor e Fumaga:

e Verificagdo visual das indicagdes registradas no painel central de supervisdo e comando;

* Inspecdo visual das baterias;

e Verificagdo do funcionamento das caixas difusoras do som;

e Verificagdo de tensdo de alimentacdo do sistema;

e Verificagdo e eliminagdo de eventuais fugas de corrente por derivagdo a terra;

e Verificagdo do funcionamento do carregador de baterias e inibigdo dos comandos externos;

e Verificagdo do estado dos sinalizadores.

Il - Mensalmente

a) Para o Sistema de Hidrantes:

e Verificar se as caixas de hidrantes estdo sinalizadas adequadamente;

e \Verificar se as caixas de hidrantes estdo desobstruidas;

e \Verificar se as mangueiras estdo enroladas de forma “aduchada” e com o esguicho ligado a uma de suas juntas;

e \Verificar se as caixas de hidrante estdo equipadas com duas chaves de mangueiras cada uma, esguichos e mangueiras;

e \Verificar se as entradas para ventilagdo porventura existentes, estdo devidamente protegidas por tela fina, para evitar a entrada de ratos,
insetos;

e Verificar se nas portas das caixas de hidrantes com vidro, expostas a raios solares, o vidro estd pintado de azul para a prote¢do das mangueiras,
e se a pintura esta em boas condiges;

e Verificar se ha vazamentos através da umidade interna;

e Abrir e fechar os registros para evitar seu grimpamento;

e Lubrificar os registros com uma mistura de 6leo e grafite, ou lubrificante similar apropriado;

e Verificar se os registros de alimentagdo de agua do sistema, sob o reservatério superior, estdo abertos, mantendo-os nesta posi¢ao;

e Checar a tubulagdo hidrdulica, suportes, quanto a danos mecanicos ou ferrugem, pintando-a sempre que necessario.
b) Para o Sistema de Combate a Incéndio por Chuveiros Automaticos (Sprinklers):

e Verificar o nivel da reserva técnica de agua do sistema;

e Verificar o funcionamento das chaves de fluxo instaladas nos ramais de alimentagdo de cada pavimento, se houver;

o Verificar os pressostatos instalados nas valvulas de controle e alarme do sistema;

e Verificar os filtros das tubulagdes;

e Verificar a existéncia de ferrugem das tubulagdes, através de drenagem de agua ou outros métodos;

e \Verificar o funcionamento dos alarmes de incéndios e gongos hidraulicos;

e Verificar a existéncia de suportes ou suspensdes quebradas, bicos plugados ou mal posicionados, tubulagdes amassadas;
e Verificar se as valvulas apresentam danos mecanicos, ferrugem, pintura descascada;

e Verificar se as vdlvulas de teste e dreno estdo lacradas, na posi¢do fechada, e se a védlvula de controle esta lacrada na posigdo aberta;
e Verificar se as valvulas estdo com seus acessos desobstruidos e facilmente acessiveis;

e \Verificar se os chuveiros estdo limpos e sem pintura, e ndo estdo amassados;

e Verificar se ndo hd mistura de bicos de cores diferentes, mantendo em todo o ambiente as cores definidas no projeto;

e \Verificar se ha estocagem de mercadorias muito préximas (menos de 1 metro) dos chuveiros;

e Verificar se a conexdo hidrdulica para o Corpo de Bombeiros estd com tampdo e os fios da rosca ou engate em boas condi¢des e dentro do
padrdo exigido no local;

e Verificar se ha vazamentos na rede hidraulica;

e Verificar se os manémetros estdo funcionando adequadamente;

e Verificar o estado de conservagdo e funcionamento dos tanques de pressdo;

e Verificar se as pressdes de entrada e saida das bombas de dgua estdo de acordo com o projeto;

e Verificar as pressdes na tubulagdo com a bomba de 4gua a plena carga.
c) Para o Sistema de Detecgdo de Calor e Fumaga

e \Verificar o estado geral das chaves e comandos da central, quanto ao aspecto e condiges de operagdo, led's ou fusiveis queimados;

* Inspecionar visualmente o estado geral da bateria;
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Simular defeitos e fogo através dos dispositivos disponiveis na central com a finalidade de verificar a atuagdo dos indicadores sonoros e visuais;
Verificar se os acionadores manuais estdo com o vidro em boas condigdes e o martelo no local apropriado;
Verificar se os "leds" dos detectores indicam corretamente o seu funcionamento;
Inspecionar e substituir se necessario os detectores quando:
o se recoloca em funcionamento um sistema que ficou desativado por tempo superior a 6 (seis) meses;
o ha detectores que apresentem sinais de avarias mecanicas ou corrosdo interna;
o os detectores tenham sido pintados por qualquer motivo;
o tenham sofrido danos devido a sobrecarga elétrica ou a raios;
o forem submetidos a atmosferas corrosivas.
Verificar se o acionamento do alarme dos pavimentos ou setores para o painel central estd em ordem e deste para todo o prédio;

Verificar se o som dos alarmes é audivel em todos os pontos da edificagdo com os equipamentos dos ambientes funcionando normalmente.

Trimestralmente

Para o Sistema de Detecgdo de Calor e Fumaga:

Medir o consumo dos circuitos de detecgdo, alarme e comandos auxiliares do sistema;
Medir a resisténcia de terra do sistema de aterramento;

Medir tensdes e densidade dos eletrélitos da bateria, de acordo com as instrugdes do fabricante, fazer a limpeza geral e passar vaselina nos
terminais se necessario;

Testar a operagdo dos acionadores manuais;
Fazer um teste amostral de operagdo dos detectores em cada circuito;

Testar o retardador do alarme, que devera disparar 60 segundos apds o acionamento em um pavimento, se o responsavel pelo painel central
ndo atender;

Verificar se a maxima queda de tensdo nos circuitos de detecgdo ndo ultrapassa 2% e se nos circuitos de alarme ndo ultrapassa 10%;
Anotar a minima redugdo de tens3do elétrica de alimentagdo (alternada), capaz de acionar os alarmes indicadores;

Testar a indicagdo de circuito aberto e curto circuito (circuito fechado).

Semestralmente

Para o Sistema de Hidrante:

Fazer circular dgua pelas mangueiras de algoddo forrada de borracha para evitar seu ressecamento;
Lavar as mangueiras que estiverem sujas, secando-as a sombra antes de serem guardadas;

Checar o funcionamento das bombas de alimentagdo do sistema.
Para o Sistema de Detecgdo de Calor e Fumaga:

Ensaiar um detector térmico de cada lago, variando de detector em cada teste, verificando se os de temperatura fixa operam no maximo com
10% acima da temperatura nominal de operagdo e os detectores térmicos na maxima de 15 segundos, quando atingido o seu gradiente nominal
de temperatura, de acordo com os procedimentos definidos pelo fabricante;

Ensaiar um detector idnico de fumaga de cada lago ou setor, variando de detector em cada teste, verificando se atuam dentro de no méximo 1
minuto quando sensibilizados;

Ensaiar os detectores de chamas de acordo com as instrugdes dos fabricantes;
Verificar se os detectores estdo adequadamente conectados e energizados, segundo as recomendagdes dos fabricantes e das normas técnicas;

Testar o isolamento entre os condutores e a terra nos circuitos de detecgdo, alarmes e auxiliares.

Anualmente

Para o Sistema de Hidrantes:

Testar todas as mangueiras a uma pressdo minima de 20 kgf/cm2;

Verificar o estado de conservagdo do hidrante de passeio, quanto a ferrugem e ao grimpamento do tampdo.
Para o Sistema de Combate a Incéndio por Chuveiros Automaticos (sprinklers):

Aquecer um bico de “sprinkler” do sistema até que a ampola se rompa, e verificar a operagdo automatica da vélvula de governo, variando de
drea em cada teste.

Da rotina das manutengées preventivas, permanente e corretivas dos equipamentos de ar-condicionado tipo Split:

O SLU conta os seguintes aparelhos instalados em suas dependéncias conforme Tabelas 1 e 2 abaixo:

Tabela 1.
Aparelhos atualmente instalados na Sede do SLU no Edificio Venancio (62 ANDAR).
[mem | TomB. | MARCA | POTENCIA | LOCALIZAGAO
[ o1 [ 26.270/16 || AGRATTO [ 24.000 | 601 AUDITORIO
[ 02 | 26315/16 || AGRATTO | 18.000 | 602 COAMB
[ 03 | 26.279/16 || AGrATTO | 24000 | 602 COAMB
[ 04 | 26.275/16 || AGRATTO | 24.000 | 603 AUDITORIO
[ o5 | 26.263/16 || AGRATTO | 24.000 | 605 GEPAS
[ 06 | 26.262/16 || AGRATTO | 24.000 | 606 CORECON
[ 07 || 26277/16 | AGRATTO | 24.000 | 607 DIAFI ASSESSORIA
[ 08 [ 26:302/16 || AGRATTO | 18.000 | RECEPGAO DIAFI
| 09 || 26.264/16 | AGRATTO | 24.000 | 608 USMOB
[ 10 [ 26.278/16 | AGRATTO | 24000 | 609 DIAFI DIRETOR
| 11 | 26300/16 || AGRATTO | 18.000 | 612 DITEC
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[ 12 || 26296/16 | AGRATTO | 18000 | 612 DITEC

| 13 | 26.290/16 || AGRATTO | 18.000 | 612 DITEC

[ 14 | 26.273/16 | AGRATTO | 24000 | 612 DITEC DIRETOR

[ 15 [ 26.293/16 || AGraTTO | 18000 | 613 UGLOG

[ 16 | 26310/16 || AGRATTO | 18.000 | 613 UGLOG

[ 17 [ 26.282/16 || AGRATTO | 18000 | 615 PROTOCOLO

| 18 || 26276/16 | AGRATTO | 24.000 | 616 COPAS

[ 19 | 26316/16 | AGRATTO | 18000 | 616 COPAS

[ 20 [ 26.271/16 || AGRATTO | 24.000 | 616 COPAS

[ 21 [ 26.287/16 || AGRaTTO | 18000 | 617 GECONV

[ 22 || 26321/16 | AGRATTO | 18000 | 617 GECOMC

[ 23 | 26.268/16 || AGRATTO | 24.000 | 623 COFIN

[ 24 | 26.281/16 || AGRATTO | 18000 | 623 COFIN

| 25 || 26267/16 | AGRATTO | 24.000 | 624 COLUR

| 26 || 26321/16 | AGRATTO | 18000 | 624 CORREC

[ 27 | 26308/16 | AGRATTO | 18000 | 625 SALA DE REUNIAO

[ 28 [ 26.283/16 || AGRATTO | 18000 | 627 CODEP

[ 29 [ 26.280/16 || AGrATTO | 24000 | 627 CODEP

| 30 | 26.288/16 | AGRATTO | 18000 | 628 DILUR ASSESSORIA

[ 31 [ 26.291/16 | AGRATTO | 18000 | 628 DILUR ASSESSORIA

| 32 || 26319/16 | AGRATTO | 18000 | 629 GEPAG

| 33 || 26303/16 | AGRATTO | 18000 | 630 DILUR

[ 34 [ 26.298/16 || AGRATTO | 18000 | 630 DILUR

[ 35 [ 26318/16 || AGRATTO | 18000 | 630 DILUR

[ 36 | 26.286/16 || AGRATTO | 18000 | 630 DILUR

| 37 | 26372/16 || AGRATTO | 24.000 | 631 GECON

[ 38 [ 26311/16 || AGRATTO | 18000 | 633 GECAT

| 39 || 26.284/16 | AGRATTO | 18000 | 634 GEMED

| 40 || 26285/16 | AGRATTO | 18.000 | 634 GEMED

[ 41 [ 26320/16 || AGRATTO | 18000 | 635 GECAF

[ 42 | 26.294/16 || AGRaTTO | 18000 | 638 COGEO

[ 43 | 26.269/16 || AGRATTO | 24000 | 638 SUBGRA

| 44 | 26.265/16 || AGRATTO | 24.000 | 639 GEDIV

[ 45 | 26314/16 || AGRATTO | 18000 | 639 GEDIV

[ 46 [ 26317/16 || AGraTTO | 18000 | 641 APOIO

| 47 || 26.266/16 | AGRATTO | 24.000 | 643 COPA

| 48 | 26.289/16 || AGRATTO | 18.000 | 643 COPA

[ 49 [ 26313/16 || AGRATTO | 18000 | 644.DTI

[ 5o [ 26.262/16 || AGraTTO | 18000 | 644.DTI

[ 51 || 26309/16 | AGRATTO | 18000 | 644 DTI

[ 52 [ 26.295/16 || AGRATTO | 18000 | 644.DTI

| 53 || 26297/16 | AGRATTO | 18.000 | 644 DTI DESMONTADO

| 54 | 26301/16 | AGRATTO | 18.000 |  GEPAS DESMONTADO

[ 55 | 26.274/16 || AGRATTO | 24.000 | NUBRA

[ 56 [ 26.299/16 || AGRaTTO | 18000 | NUGAM

[ 57 | 26:304/16 || AGrRaTTO | 18000 | NUPAT

| s8 || 26305/16 | AGRATTO | 18000 | NOSUL

[ 59 [ 26.306/16 || AGRATTO | 18.000 | NOCE!

[ 60 [ 26:307/16 || AGraTTO | 18000 | NUSOB

Tabela 2

Aparelhos fornecidos ao SLU por intermédio do Contrato n2 22/2010 (locagdo do imével sede), (72 ANDAR).
L TOMB. | MARcA | PoOTENCIA \ LOCALIZAGAO
| o1 | venanco [ DAIKIN | 24.000 \ AEXEC
[ 02 |  venanco [ DAIKIN | 24.000 \ COPA
[ 08 | Vendnco | DAKIN | 9.000 \ OUVIDORIA
| 04 | venanco [  DAIKIN | 24.000 \ OUVIDORIA
| o5 | venanco [ DAIKIN | 9.000 \ ASPLAN
[ o6 Venancio |  DAIKIN 12.000 ASPLAN
| o7 Venancio | DAIKIN 24.000 PROJU
| 08 | venanco [ DAIKIN | 24.000 \ PROJU
[ 09 |  venanco [ DAIKIN | 24.000 \ UAI
[ 20 | Vendnco | DAKIN | 24.000 \ UAI
| 11 | Venanco [  DAIKIN | 24.000 \ ASSESP
| 12 |  Vendnco | DAKIN | 24.000 \ ASSESP
[ 13 |  venanco [ DAIKIN | 24.000 \ ASCOM
| 14 | Venanco [  DAKIN | 24.000 \ ASCOM
| 15 | venanco [  DAIKIN | 24.000 \ ASCOM
[ 16 | Vendnco | DAKIN | 24.000 \ PRESI
[ 17 | Vendnco | DAKIN | 24.000 \ PRESI
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[ 18 |  Vendnco | DAKIN | 24.000 \ PRESI
| 19 | Venanco [  DAIKIN | 24.000 \ PRESI
| 20 | Vendnco | DAKIN | 24.000 \ Sala Reunido

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

Il - A listagem dos itens ndo exime a CONTRATANTE de realizar levantamento em vistoria em seu tipo, marca e poténcia, para correta manutengdo de

cada aparelho;

- O SLU possui 54 aparelhos de ar-condicionado, com mais de 5 anos de uso, os quais ndo se encontram instalados. Estes equipamentos estdo
descritos na Tabela 3 abaixo e também deverdo ser novamente levantados em vistoria em seu tipo, marca e poténcia, para possivel reutilizacdo, a qual ficara
condicionada a andlise técnica dos aparelhos. Em caso de parecer técnico positivo, os aparelhos deverdo ser recuperados e instalados sob demanda da

CONTRATANTE;
Tabela 3
Aparelhos armazenados no depdsito do Nucleo de Patrimonio para instalagdo nas unidades externas do SLU.
[ mEm \ TOMB. \ MARCA \ POTENCIA
| 01 \ 20260 \ ELGIN \ 18.000
| 02 \ 20263 \ ELGIN \ 24.000
| 03 \ 20253 \ ELGIN \ 18.000
| 04 \ 21779 \ ELECTROLUX \ 18.000
| 05 \ 20277 \ ELGIN \ 24.000
| 06 \ 20274 ELGIN \ 24.000
| 07 \ 21782 ELECTROLUX \ 18.000
| 08 \ 20273 \ ELGIN \ 24.000
| 09 \ 20264 \ ELGIN \ 24.000
| 10 \ 21781 \ ELECTROLUX \ 18.000
| 11 \ 20255 \ ELGIN \ 18.000
| 12 \ 21788 \ ELECTROLUX \ 18.000
| 13 \ 20262 ELGIN \ 18.000
| 14 \ 21776 ELECTROLUX \ 12.000
| 15 \ 20250 \ ELGIN \ 18.000
| 16 \ 21786 \ ELECTROLUX \ 18.000
| 17 \ 20251 \ ELGIN \ 18.000
| 18 \ 20278 \ HITACHI \ 9.000
| 19 \ 20259 \ ELGIN \ 18.000
| 20 \ 20265 ELGIN \ 24.000
| 21 \ 21775 ELECTROLUX \ 12.000
| 2 \ 20254 \ ELGIN \ 18.000
| 23 \ 17070 \ LG \ 6.000
| 2 \ 21787 \ ELECTROLUX \ 18.000
| 25 \ 20271 \ ELGIN \ 24.000
| 26 \ 21785 \ ELECTROLUX \ 18.000
| 27 \ 17074 KOMECO \ 9.000
| 28 \ 21774 ELECTROLUX \ 12.000
| 29 \ 17078 \ KOMECO \ 12.000
| 30 \ 20270 \ ELGIN \ 24.000
| 31 \ 17091 \ ELECTROLUX \ 24.000
| 32 \ 21784 \ ELECTROLUX \ 18.000
| 33 \ 20267 \ ELGIN \ 24.000
| 34 \ 20272 ELGIN \ 24.000
| 35 \ 21777 ELECTROLUX \ 12.000
| 36 \ 21790 \ ELECTROLUX \ 18.000
| 37 \ 20266 \ ELGIN \ 24.000
| 38 \ 20261 \ ELGIN \ 18.000
| 39 \ 17071 \ 19 \ 6.000
| 40 \ 20269 \ ELGIN \ 24.000
| a1 \ 20258 ELGIN \ 18.000
| 42 \ 21791 ELECTROLUX \ 18.000
| 43 \ 21773 \ ELECTROLUX \ 12.000
| a4 \ 21789 \ ELECTROLUX \ 18.000
| 45 \ 20268 \ ELGIN \ 24.000
| 46 \ 20257 \ ELGIN \ 18.000
| 47 \ 20252 \ ELGIN \ 18.000
| 48 \ 21783 ELECTROLUX \ 18.000
| 49 \ 21780 ELECTROLUX \ 18.000
| 50 \ 21778 \ ELECTROLUX \ 18.000
| 51 \ 21792 \ ELECTROLUX \ 18.000
| 52 \ 20275 \ ELGIN \ 24.000
| 53 \ 20276 \ ELGIN \ 24.000
| 54 \ 17075 \ KOMECO \ 9.000
V- A manutencdo dos equipamentos de ar-condicionado do tipo “air Split / Vrf”, instalados nos prédios do SLU, contemplara o fornecimento de

produtos, ferramentas, equipamentos, pegas e materiais de consumo para a totalidade dos aparelhos, adotando-se, as seguintes providéncias:

a) Elaboragdo e implantagdo de um PMOC — Plano de Manutengdo, Operagdo e Controle, conforme estabelecido na Portaria n2 3523/GM do

Ministério da Salde e emissdo de Relatérios Mensais das atividades desenvolvidas;
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b) Verificagdo da existéncia de ruidos anormais nos equipamentos;
c) Inspegdo nas bandejas e drenos de dgua condensada;
d) Limpeza externa dos equipamentos e dos filtros de ar das unidades evaporadoras, com substituicdo dos citados filtros em caso de

necessidade.

A manutencdo de que trata esse item observard ainda a rotina composta pelas atividades dos incisos de VI a VIII.

Diariamente ou sob demanda:

Verificar e corrigir ruidos anormais, elétricos ou mecanicos, nas unidades evaporadora e condensadora;

Verificar as lampadas de sinalizagdo do aparelho;

Inspecionar as bandejas e drenos de dgua condensada, quanto a vazamentos.
Semanalmente:

Verificar o ajuste dos relés de sobrecarga;

Verificar o funcionamento dos controles dos condicionadores.
Mensalmente:

Limpar os filtros de ar das unidades evaporadoras, substituindo-os quando necessario;
Limpar externa e internamente o equipamento e acessorio em geral;

Verificar o posicionamento, a fixagdo e o balanceamento da hélice ou turbina;

Medir diferencial de temperatura;

Limpar sistema de drenagem e bandeja de condensado;

Verificar fecho das tampas e parafusos dos painéis do gabinete, completando o que faltar;
Verificar e corrigir alinhamento das polias dos ventiladores;

Verificar e corrigir vazamentos de ar, gas refrigerante e 6leo;

Verificar e corrigir fixagdo de terminais, cabos e conexdes elétricas;

Conferir regulagem dos termostatos;

Eliminar focos de oxidagdo;

Verificar e corrigir obstrugdo por sujeira ou aletas amassadas;

Limpar as serpentinas dos evaporadores e condensadores;

Emitir o relatério mensal das atividades desenvolvidas com base no PMOC - Plano de Manutengdo, Operagdo e Controle do Ministério da Satide com

o visto do responsavel técnico pela execugdo do contrato.

P2 - DISPONIBILIZACAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS;

5.11.1.
5.11.2.

5.11.3.

Os equipamentos deverdo ter garantido o seu pleno funcionamento até o término do Contrato e deverdo ser fornecidas pela CONTRATADA;

A guarda dos materiais do almoxarifado é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, inclusive arcar com os prejuizos de eventuais danos,
extravios ou incidentes ligados a guarda dos bens do almoxarifado;

O ferramental a ser utilizado deverd ser definido pela CONTRATADA com base nas rotinas de manuteng¢do preventiva e nas atividades a serem
desempenhadas por cada profissional, devendo ser fornecido, NO MiNIMO:

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL BASICOS
Item Descrigdo
1 Alavanca
2 Alicate bico chato
3 Alicate bico torto com mola
4 Alicate cortador, descascador e desencapador de fio
5 Alicate de pressdo 10
6 Alicate para prensar terminais para fios e cabos
7 Alicate crimpador RJ 11 e RJ 45
8 Alicate para terminais coaxial
9 Alicate Rebitador
10 Alicate Torques
11 Alicate universal 8"
12 Alicate volt-amperimetro
13 Alicate bico de papagaio
14 Arco de serra manual
15 Brocas de ago rapido - Jogo 1 a 13mm
16 Broxa para pintor
17 Carrinho de médo
18 Cavador reto
19 Certificador de Cabo UTP
20 Chave Catraca
21 Chave cortador de tubo manual
22 Chave inglesa 24"
23 Chave inglesa 4"
24 Chave inglesa 6"
25 Chave Philips 1/8 x 3"
26 Chave Philips 3/16 x 4"
27 Chave Philips 1/4 x 5"
28 Chave Philips 3/16 x 3”
29 Chaves de grifo n® 18
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5.11.4.
demanda;

5.11.5.
5.11.6.

30 Chaves de grifo n2 24

31 Chaves de grifo n° 36

32 Chaves de grifo n° 48

33 Colher de pedreiro

34 Compressor

35 Decibelimetro digital (equitherm)

36 Desempenadeira de aluminio para aplicagdo de rejunte

37 Desentupidor de esgotos, pias, ralos e banheiras

38 Discos de corte

39 Enxada

40 Escada de aluminio de 11 degraus

41 Escada dupla

42 Escada eldstica

43 Espatula

44 Esquadro

45 Estilete

46 Guia (condutor de cabos)

47 Furadeira

48 Jogo de chave ALLEN 1,5mm a 10mm

49 Jogo de chaves combinadas 6 a 32mm

50 Jogo de chaves de fenda 6 pegas

51 Jogo de chaves Tork reta de T4 a T30

52 Jogo de Soquetes Sextavados 1/2 Profissional (Aso cromo vanadio temperado-Encaixe de 1/2" 20 Soquetes
Sextavados (mm): 8 a 32mm)
Jogo para refrigeragdo e ar condicionado contendo: (01 Bomba de Vacuo - 7 CFM - Simples Estagio,01

53 Manifold Refrigeragdo e Ar Condicionado R22, r134, r404, 01 Flangeador Excéntrico catracado Suryha,
01Cortador de tubos - 1/8" até 1.1/8",01 Mini Cortador de Tubos — 1/8” até 5/8”, 01 alargador de tubos,
01 Escareador de tubos,01 Kit com 4 molas nos tamanhos: % - % - % - 3/8 — 3/16” e 3/8”

54 Lanterna Portatil

55 Lima

56 Linha p/ pedreiro

57 Lixadeira elétrica

58 Localizador de cabos de rede (UTP 4 pares) e de cabos de telefonia

59 Luvas p/ eletricista de 500V classe 00 tipos 2

60 Jogo de abrir rosca (macho e tarraxa)

61 Mangueira de nivel

62 Manometros

63 Desentupidor manual (10 metros)

64 Marreta

65 Martelo de borracha

66 Martelo unha

67 Megdmetro para teste de isolagdo de motores e circuitos eletronicos (minipa)

68 Moto esmeril de bancada

69 Nivel a laser feixe horizontal e vertical com duas bolhas

70 Pa

71 Parafusadeira velocidade varidvel 1/4" 700watts

72 Pé-de-cabra (80 cm)

73 Peneira

74 Picareta

75 Pincel para retoque

76 Pistola de silicone

77 Plaina elétrica

78 Ponteiro 10”

79 Prumo

80 Punch Down para inser¢do em terminais de rede RJ45

81 Radio portatil talkabout

82 Riscador de ceramica

83 Riscador de férmica

84 Rolo p/ pintura

85 Serra circular elétrica

86 Serra elétrica tico-tico

87 Serracopo com adaptador

88 Serrote

89 Talhadeira

920 TermOmetro digital MINIPA ¢/ mira laser

91 Tesoura industria

92 Testador de cabo de rede p/ RJ11e RJ45

93 Detector de tens&o (minima)

94 Trena

95 Ventosa para vidros

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

A CONTRATADA disponibilizard, em quantidade suficiente, ferramentas e equipamentos necessarios a perfeita execugdo dos servigos conforme

Ferramentas e equipamentos de uso ndo continuo poderdo ser alugados por periodos determinados mediante autorizagdo da fiscalizagdo;

As ferramentas e equipamentos destinados a execugdo dos servicos deverdo estar em perfeitas condigdes de funcionamento, sendo

04/05/2023, 08:50



SEI/GDF - 111752880 - Edital de Licitagao https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

responsabilidade da CONTRATADA a, manutencdo/conservacdo e reposicio dos mesmos;

5.11.7. A guarda dos equipamentos é de inteira responsabilidade da CONTRADA ndo tendo a CONTRATANTE nenhuma obrigagdo sobre extravio destes;
5.11.8. O valor referente aos equipamentos de protegao individual e as ferramentas a serem utilizados fazem parte da composi¢do unitaria conforme
relatério analitico e sintético da SINAPI.

5.12. P3 - MATERIAIS PARA MANUTENGAO

Os servigos de manutengdo preventiva, corretiva e emergencial, objeto da presente especificagdo técnica, serdo prestados com fornecimento e
substituicdo de quaisquer pegas que vierem a apresentar defeito e necessidade de troca;

5.12.1. Antes de efetuar reparo ou substituicdo de pegas, a CONTRATADA devera informar e solicitar autorizagdo prévia do CONTRATANTE;

5.12.2. Todos os materiais e pegas de reposi¢do e recomposi¢do, empregados nos servigos de manutengdo, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, aos
precos-base constantes na planilha de insumos da SINAPI com aplicagdo do desconto definido na proposta da CONTRATADA e inclusdo do seu respectivo BDI;
5.12.3. Os servigos de manutengdo preventiva, corretiva e emergencial, objeto da presente especificagdo técnica, serdo prestados com fornecimento e
substituicdo de quaisquer pegas que vierem a apresentar defeito e necessidade de troca;

5.12.4. A CONTRATADA devera utilizar exclusivamente pegas novas, compativeis com as especificagdes do fabricante dos equipamentos, vedada a utilizagdo
de itens recondicionados, usados ou semi-novos;

5.12.5. As pegas ou componentes substituidos deverdo ser garantidos por 90 dias, contado da data de sua aquisi¢do;

5.12.6. As pecas defeituosas trocadas em manutengdo ndo poderdo ser recondicionadas e/ou reutilizadas para qualquer outro fim e deverdo ser

devidamente acondicionadas em embalagem apropriada e descartadas de forma adequada em atendimento a Lei n? 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 (DispGe
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens e na contratacdo de obras e servigos pelo Distrito Federal);

5.12.7. E responsabilidade da CONTRATADA remover o item ou peca com o devido acondicionamento para transporte até o local em que devera ser
consertado, bem como pelas despesas operacionais decorrentes. Qualquer dano ou perda ap6s a retirada do componente sera de responsabilidade da
CONTRATADA;
5.12.8. E permitido ao executor fiscal da CONTRATANTE exigir que pecas substituidas sejam devolvidas ou ainda frascos vazios sejam apresentados antes do
correto descarte como garantia do uso do material;
5.12.9. A CONTRATADA também devera disponibilizar ao(s) Técnicos em Operagdo e Manutengdo de Ar Condicionado materiais de limpeza e consumo
individual.

6. DOS VEICULOS

6.1. Para o transporte da equipe de manutencdo, ferramentas e materiais entre as diversas localidades constituintes deste Termo de Referéncia serd de

responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de 2 (dois) veiculos tipo Van (poténcia minima de 93 kW/127cv; minimo de 16 ocupantes para passageiros e
1.540,00kg para carga) sendo uma do tipo "Cargo" com as laterais sem drea envidragada e sem assentos e uma do tipo "Passageiro" com area envidragada e assentos
para transporte da equipe. A van de passageiros serd operada por motorista devidamente habilitado com carteira D e a van de transporte de materiais operada pelo
encarregado devidamente habilitado conforme as atribuigdes descritas no item 5.6.3.

6.2. A CONTRATADA deverd utilizar equipamentos novos ou semi-novos com no méaximo 60 meses de uso a contar do ano de fabricagdo, comprovados
mediante vistoria realizada pela CONTRATANTE.

6.3. A CONTRATADA devera garantir o perfeito funcionamento dos veiculos e equipamentos, promovendo reparos e manutengdo da frota, sem interrupgdo do
funcionamento normal dos servigos.

6.4. A CONTRATADA devera manter os veiculos limpos e em perfeitas condi¢des de funcionamento, com os dispositivos e equipamentos de seguranga e
protecgdo exigidos pela legislagdo, constituindo obrigagdo contratual a sua perfeita apresentagdo e manutengao.

6.5. Os veiculos e equipamentos deverdo atender ao limite padrdo de controle ambiental quanto a poluigdo do ar e sonora, em estrita observancia as normas
reguladoras, em especial a Lei Distrital n°. 4.092, de 30 de janeiro de 2008 e Decreto Distrital n°. 33.868, de 22 de agosto de 2012, sob pena de substituicdo. A emissdo
de fumaga negra pelos veiculos e equipamentos deverd atender as prescrigdes do PROCONVE.

6.6. A CONTRATADA deverd prover todo e qualquer equipamento necessario ao bom desempenho dos servigos, atendendo aos melhores padrdes de
qualidade.
6.7. E possivel que haja adequacgdo dos veiculos e equipamentos, com variagio de marcas, modelos e outras caracteristicas, desde que atendam as
especificagdes minimas exigidas e sejam adequadas a necessidade operacional do servigo.
6.8. A CONTRATANTE podera aperfeigoar os padrdes de Monitoramento da Frota, ao decorrer da execugdo do contrato, sempre que julgar necessario.
6.8.1. A CONTRATADA se obriga a trocar o equipamento e/ou veiculo que ndo atenda as exigéncias dos servigos, por determinagdo do SLU/DF.
6.8.2. O sistema de iluminagdo e sinalizagdo devem estar em consonancia com as normas de transito, em especial, as do CONTRAN.
6.8.3. A aprovacdo dos veiculos seréa realizada em 5 (cinco) dias pela Comissdo Executora do Contrato, a contar da apresentagdo dos veiculos;
6.8.4. A aprovagdo dos veiculos serd feita por meio de Termo de Vistoria préprio, realizado por servidor da CONTRATANTE, no ato da apresentagdo dos
veiculos.
6.8.5. Caso haja reprovagdo de pelo menos um veiculo e/ou equipamento, a CONTRATADA terd prazo de 24 (vinte e quatro) horas para disponibilizagdo de
novo veiculo conforme previsdo Contratual. A empresa podera sofrer as sangbes previstas no contrato, conforme legislacdo relacionada.
6.8.6. Deve constar nos veiculos identificacdo contendo: nome da empresa, nimero do contrato, data de fabricagdo de veiculo e data de entrada do
mesmo na frota contratada.
6.8.7. Todos os equipamentos referentes a esta prestagdo de servigos deverdo ser de dedicagdo exclusiva a CONTRATANTE.
6.8.8. Os veiculos deverdo ser dotados de rastreador;
7. DO REGIME DE PRESTA(;AO DOS SERVICOS
7.1. Os servigos serdo executados de forma indireta, pelo regime de execugdo por empreitada por prego unitario, uma vez que o complexo dos servigos

contratado possui cardter divisivel. Dessa forma, o regime de empreitada por preco unitdrio é o que mais se adequa a contratagdo dos servigos em questdo, pois o
objeto sera executado conforme a necessidade da Administragao.

7.2. A execugdo dos servigos sera gerenciada pela CONTRATANTE, que fard o acompanhamento didrio da qualidade dos servigos, com vistas a efetuar
eventuais ajustes e corregdes.

7.3. Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos servigos devem ser imediatamente comunicados ao CONTRATANTE, que
colaborard com a CONTRATADA na busca da melhor solugdo para o problema.

8. DA VISTORIA

8.1. A Licitante podera realizar Vistoria Técnica prévia ao certame nos Edificios do SLU, para conhecer o ambiente, sistemas, equipamentos, e condi¢des de

operagdo, bem como para demais informagdes.

8.2. E recomendada a vistoria da drea onde serdo prestados os servigos por representante legal devidamente qualificado para esse fim, para verificar todos os
seus aspectos quantitativos e qualitativos, bem como as condi¢bes necessarias para sua execu¢do do objeto.

28 of 84 04/05/2023, 08:50



SEI/GDF - 111752880 - Edital de Licitagao https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

8.3. A realizacdo da Vistoria Técnica devera ser agendada, previamente junto a Geréncia de Patriménio e Servigos - GEPAS/SLU.

8.4. Tendo em vista a faculdade de realizar a vistoria ao local dos servigos, a auséncia dessa ndo implicard na desclassificagdo da licitante, entretanto, esta ndo
podera alegar desconhecimento das condigdes dos locais de execugdo dos servigos para eximir-se das obrigagGes assumidas.

8.5. Caso a empresa ndo realize a vistoria, deverd, antes da assinatura do Contrato, apresentar uma Declaragdo de Abstengdo da Vistoria, informando que ndo
a utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE e ndo podera alegar futuramente qualquer tipo
de desconhecimento, em favor de eventuais pretensées de acréscimo dos pregos propostos que poderiam ser avaliados na vistoria.

8.6. Na opgdo da empresa realizar a vistoria, devera, antes da assinatura do Contrato, apresentar Declaragdo de Vistoria, preferencialmente em papel
timbrado da mesma e com vistas da fiscalizagdo de que compareceu e vistoriou os locais onde serdo executados os servigos, e que tomou conhecimento de todos os
detalhes que se fardo necessarios a apresentagdo de sua proposta.

9. MECANISMOS DE GESTAO CONTRATUAL

9.1. Para a execugdo do contrato, serd implementado o método de trabalho baseado no conceito de delegagdo de responsabilidade. Esse conceito define o
CONTRATANTE como responsavel pela gestdo do contrato e pela verificagdo de aderéncia dos servigos executados aos padrdes de qualidade exigidos; e a CONTRATADA
como responsavel pela execucdo dos servigos e gestdo dos recursos humanos necessarios. A execugdo dos servigos contratados, pressup&e a existéncia dos seguintes
papéis e responsabilidades:

9.1.1. A cargo do CONTRATANTE:

e GESTAO DA EXECUCAO CONTRATUAL: refere-se a coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo do ajuste, bem como dos atos preparatérios a
instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para formalizagdo dos procedimentos quanto aos aspectos
que envolvam a prorrogacdo, alteragdo, reequilibrio, pagamento, eventual aplicagdo de sangdes, extingdo dos contratos, dentre outros. Para o presente
objeto a gestdo contratual sera exercida pela comissdo executora a qual possuird as seguintes atribuigdes:

o coordenar elaboragdo de ordem de servigo, medigGes e demais atividades necessdrias a rotina contratual;
o autorizar a abertura de processo de penalizacdo;
o elaborar relatérios destinados a prestagdo de contas e atendimento aos 6rgdos de controle;

o elaborar, quando solicitado, atestado de capacidade técnica, com base nas informagdes dos fiscais de contrato, encaminhando para assinatura da
autoridade competente;

o promover o controle das garantias apresentadas pelas empresas contratadas e encaminhar ao Setor Contabil para registro;

o buscar, com antecedéncia minima de 4 (quatro) meses da data de término do contrato, junto ao fiscal e a area requisitante, informagdes a respeito da
conveniéncia de se prorrogar ou ndo a prestagdo dos servigos;

o encaminhar aos fiscais de contrato e a drea orgamentaria e financeira, apds a assinatura do contrato e nas alteragbes contratuais, arquivos dos
seguintes documentos: contrato assinado, publicagdo no DOU, proposta de prego e planilhas de custo e formagdo de pregos, Convengdo Coletiva de
Trabalho (CCT), Planilha de Retengdo, no que couber;

o Acompanhar o controle dos vencimentos dos contratos, coordenando as atividades de renovag¢do, ou encaminhando a chefia do departamento
quando houver necessidade de nova licitagdo;

o coordenar e acompanhar o saldo contratual dos itens e dar inicio aos processos de aditivo em tempo habil para evitar interrupgées contratuais;

o controlar, analisar e executar as atividades referentes a administragdo de contratos, instruindo, quando for o caso, quanto a prorrogagdo,
repactuacao, revisdo, reajuste de prego, acréscimo, supressdo, por meio de termos aditivos ou apostilamentos;

o FISCALIZACAO TECNICA: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nos moldes contratados e, conforme o caso, aferir se a
quantidade, qualidade, tempo e modo da prestagdo dos servigos estdo compativeis com as especificagdes previstas no instrumento convocatério. Sdo
atribui¢des da fiscalizagdo técnica, dentre outras atividades:

o acompanhar in loco a execugdo dos contratos e o cumprimento do objeto contratual;

o controlar execugdo das ordens de servico bem como encaminhar ao gestor do contrato retengdes e penalidades;
o definir os indices dos acordos de indices de servigo;

o anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, inclusive as boas praticas;

o verificar a conformidade e o estado de conservacdo dos materiais utilizados na execugdo dos servigos, tais como uniformes, utensilios, equipamentos,
dentre outros, de acordo com o estabelecido no contrato, no termo de referéncia, na proposta e/ou na planilha de custos e formacdo de precos (no
que couber);

o rejeitar, no todo ou em parte, os servigos executados em desconformidade com os termos editalicios e contratuais;

o determinar ao preposto da contratada as agBes necessdrias a adogdo de providéncias quanto a correcdo de faltas e/ou defeitos observados em
relagdo a execugdo do contrato ou descumprimento das cldusulas contratuais;

o informar o fiscal administrativo da ocorréncia de faltas e/ou defeitos observados na execugdo dos servigos, para andlise sobre a possibilidade de glosa
da nota fiscal e notificar a empresa quanto as falhas de execugdo do objeto;

o atestar a Nota Fiscal quanto aos aspectos técnicos do contrato e preencher juntamente com o Fiscal Administrativo o Relatério Mensal de
Fiscalizagdo;
o colaborar na elaboragdo de Termo de Referéncia nas licitagdes de objeto similar, quando solicitado;

o atestar, quando for o caso, para fins de restituicdo da garantia e liberagdo de conta vinculada, que a Contratada cumpriu integralmente todas as
obrigagdes contratuais.

e FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA: é o acompanhamento dos aspectos administrativos da execugdo dos servicos nos contratos com regime de
dedicagdo exclusiva de m&o de obra quanto as obrigagGes previdencidrias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto as providéncias tempestivas nos casos de
inadimplemento. Sdo atribui¢Ges da fiscalizagdo administrativa, dentre outras atividades:

o manter pasta de fiscalizagdo em formato fisico ou digital, contendo a documentagdo de cada contrato e de cada profissional da CONTRATADA;
o verificar e fiscalizar o correto recolhimento trabalhista e garantias;

o verificar folhas de ponto;

o verificar se toda a documentagdo trabalhista esta em conformidade com o preconizado pela CLT;

o determinar ao preposto da contratada as agBes necessdrias a adogdo de providéncias quanto a corregdo de faltas e/ou defeitos observados em
relacdo a execugdo do contrato ou descumprimento das clausulas contratuais; notificar a empresa quanto as falhas administrativos do contrato;

o solicitar a gestdo do contrato, em tempo habil, a adogdo de providéncias que ultrapassem sua competéncia;
o atestar a Nota Fiscal juntamente com o Fiscal Técnico

o elaborar juntamente com o Fiscal Técnico o Relatério Mensal de acompanhamento e encaminha-lo ao Setor Financeiro para pagamento, em tempo
habil, para retengdo dos tributos
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o conferir as documentagdes que devem acompanhar a nota fiscal conforme exigido no contrato;
o colaborar na elaboragdo de Termo de Referéncia nas licitagdes de objeto similar, quando solicitado;

o atestar, quando for o caso, para fins de restituicdo da garantia e liberagdo de conta vinculada, que a Contratada cumpriu integralmente todas as
obrigacdes contratuais, inclusive as trabalhistas e previdenciarias;

o FISCALIZACAO PELO PUBLICO USUARIO: é o acompanhamento da execugdo do objeto do ponto de vista do usuario dos servicos contratados, com o objetivo
de aferir os resultados da prestagdo dos servigos, os recursos materiais, e os procedimentos utilizados pela CONTRATADA, quando for o caso, ou outro fator
determinante para a avaliagdo dos aspectos qualitativos do objeto. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual serdo realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, formalmente designados pelo
CONTRATANTE. Essa fiscalizagdo, no ambito do contrato sera realizada pelos acordos de Niveis de Servigo.

9.1.2. A cargo da CONTRATADA:

e PREPOSTO: representante da CONTRATADA, responsavel por acompanhar a execugdo do contrato e atuar como interlocutor principal junto ao
CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questdes técnicas, legais e administrativas referentes ao
andamento. A CONTRATADA devera indicar formalmente o(s) preposto(s), por meio de declaragdo, na qual conste o(s) nome(s) completo(s), nimero(s) do
CPF e do(s) documento(s) de identidade, nimero(s) telefénico(s) para contato, além dos dados relacionados a respectiva qualificagdo profissional. O
PREPOSTO, uma vez indicado pela CONTRATADA e aceito pela Administragdo, devera apresentar-se a unidade fiscalizadora, apds a assinatura do Contrato,
para realizagdo de reunido inicial com vistas ao inicio da execugdo contratual e deverd estar apto a esclarecer as questdes relacionadas as faturas dos
servigos prestados. A CONTRATADA orientara o seu PREPOSTO quanto a necessidade de acatar as orientagdes do CONTRATANTE, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do Trabalho.

e EQUIPE TERCEIRIZADA: executores materiais dos servigos contratados em regime de dedicacdo exclusiva de mdo de obra, cujas atribuicdes encontram-se
definidas no item 5.6 do presente Termo de Referéncia;

9.2. Da Fiscalizagéo

9.2.1. A Fiscalizagdo e o controle da execugdo dos servigos contratados serdo exercidos por servidor ou comissdo, designado(a) para desempenhar esta
fungdo, com poderes para praticar quaisquer atos que se destinem a preservar os direitos do CONTRATANTE, devendo esta franquear a CONTRATADA livre acesso
aos locais de execugdo dos trabalhos, bem como aos registros e as informagdes sobre o contrato. Esse servidor ou essa comissdo anotara em registro préprio todas
as ocorréncias, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

9.2.2. A Fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia destes, ndo implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos.

9.2.3. Sem prejuizo de outras atribuiges legais, podera a fiscalizagdo do CONTRATANTE:

9.2.3.1. Determinar as medidas necessarias e imprescindiveis a correta execugdo dos servigos, bem como fixar prazo para as corre¢es das falhas ou

irregularidades constatadas; e

9.2.3.2. Sustar quaisquer servicos que estejam sendo realizados em desacordo com o especificado pelo fabricante dos equipamentos e/ou dos materiais
utilizados na prestagdo do servigo, ou ainda que esteja em desacordo com as especificagdes do objeto ou com as disposigdes do contrato assinado, ou que possam
atentar contra a seguranga de pessoas ou bens do CONTRATANTE.

9.2.4. Por se tratar de servigo de prestagdo continua, o faturamento sera realizado mensalmente por meio de medigdo dos servigos prestados. O executor
do contrato registrara todas as ocorréncias e as deficiéncias verificadas em relatério, cuja copia sera encaminhada a CONTRATADA, objetivando imediata corregdo
das irregularidades apontadas;

9.2.5. As decisdes e as providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo do contrato deverdo ser autorizadas pela autoridade competente do
CONTRATANTE em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes;

9.2.6. O servigo rejeitado por ter sido considerado mal executado, devera ser refeito corretamente, com o tipo de execugdo aprovado pela fiscalizagdo,
arcando a CONTRATADA com os 6nus decorrentes do fato;

9.2.7. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o periodo de vigéncia do Contrato, para representa-la sempre que for
necessario.

9.3. Do recebimento do objeto

9.3.1. A CONTRATANTE procedera ao recebimento dos servigos de manutengdo corretiva e emergencial a cada Solicitagdo de Servigo (SS), observando o
disposto no art. 69 da Lei 8.666/1993, da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo Circunstanciado mensal assinado pelas partes,
referente ao conjunto de Solicitagdes de Servigos devidamente solucionadas no més corrente, apds comunicagdo escrita do CONTRATADO e apresentacdo do
RMSE;

b) DEFINITIVAMENTE, ao término da vigéncia do contrato, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de 30 (quinze) dias Uteis de observagdo que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/1993.

9.3.2. Quando em conformidade, o servidor ou a comissdo emitira o aceite definitivo do objeto da Solicitagdo de Servico em Termo Circunstanciado, em 02
(duas) vias, também assinado por representante da CONTRATADA, que receberd uma via do referido termo.

9.3.3. Qualquer ndo conformidade quanto ao objeto contratado, apontada pelo servidor ou pela comissdo, acarretard o ndo recebimento. O servidor ou a
comissdo discriminarda em Termo Circunstanciado as irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA obrigada a adotar as providéncias cabiveis, até o prazo
previsto para o adimplemento da obrigagdo, submetendo o objeto impugnado a nova verificagdo, sem prejuizo de aplicagdo das penalidades cabiveis.

9.3.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil relacionada ao objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

9.4. Da gestdo contratual por desempenho/resultado
9.4.1. A remuneragdo mensal final dos servigos executados pela CONTRATADA sera variavel de acordo com o servigo efetivamente executado no més

definidos pelas solicitagdes de servigos e a qualidade verificada conforme indices de qualidade descrito no item 14 e consequentemente no Instrumento de
medi¢do de resultado (IMR), por sua vez, descrito no item 15.

9.4.2. A remunera¢do da m&o de obra sera fixa de acordo com a equipe de profissionais estabelecida no Anexo A- (108952720), aplicados possiveis
descontos a qualidade verificada conforme indices de qualidade descrito no item 14 e consequentemente no Instrumento de medicdo de resultado (IMR), por sua
vez, descrito no item 15.

10. FLUXO DE ATIVIDADES
10.1. O fluxo de atividades para fim de controle do contrato seguird o seguinte rito:

10.1.1. Manutengdes Preventivas;
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A Contratada elabora o plano de manutencgdo preventiva constando no minimo
as atividades e rotinas descritas no projeto basico. O plano de manutengdo
preventiva proposto é atestado pela comissao executora.

A manutencdo é realizada conforme plano de manutengdo e os materiais
utilizados sdo descritos em ordem de servigo;

Cada ordem de servigo é repassada ao fiscal do contrato que as atesta.

Ao término de cada més contratada apresenta relatério de manutencgdo ao
fiscal do contrato descrevendo as rotinas realizadas e listando os materiais
utilizados;

10.1.2. Manutengdes Corretivas;

Solicitante entra em contato com executor do contrato via correio eletronico enviando
a solicitagdo de manutengdo em formulario padrao;

Executor do contrato atesta a solicitagdo e repassa a empresa contratada a ordem de
servigco assinada liberando a execug¢do;

Empresa contratada realiza a atividade retornando a ordem de servigo assinada para o

executor do contrato apds a conclusdo da atividade. Neste relatério, dentre outras
informagdes, estardo descritos os materiais utilizados;

Solicitante avalia o servigo prestado em formulario padrdo

Mensalmente, a contratada envia ao executor relatério mensal com todas as ordens
de servigo e materiais utilizados para fins de medicdo;

10.1.3. Rotina para medigGes

31 of 84 04/05/2023, 08:50



SEI/GDF - 111752880 - Edital de Licitacdo https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

Executor recebe os relardrios de manutengdo preventiva e corretiva listando,
dentre outras informagdes, os materiais utilizados e as ordens de servigo
geradas;

Contratado apresenta as folhas de ponto em sistema digital bem como as
guias e certiddes trabalhistas para analise pela Diretoria Financeira do SLU;

As avaliag¢Ges do servigo pelos solicitantes ddo origem a uma avaliagdo
conforme Acordo de Niveis de Servigo que poderad incorporar coeficientes
e/ou glosas ao valor medido;

Medicéo referente aos postos de trabalho e aos materiais utilizados é realizada
pelo executor do contrato fazendo os descontos devidos. ;

11. PAGAMENTO

11.1. O pagamento serd feito conforme as Normas de Execugdo Orgamentaria, Financeira e Contdbil do Distrito Federal, conforme Decreto n? 32.598/2010 e
alteragdes posteriores.

12. DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1. Para o fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, sera exigida do licitante vencedor a prestagdo de garantia no ato da assinatura do instrumento

contratual no valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do montante do contrato, mediante uma das modalidades dispostas no § 12, do Art. 56, da Lei n2 8.666
de 21 de junho de 1993.

13. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

13.1. Pelo descumprimento de quaisquer clausulas serdo aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto n2 26.851/06, publicado no Diério Oficial do
Distrito Federal n2 103, de 31 de maio de 2005, paginas 05 a 07, e suas alteracbes, de forma a regulamentar a aplicacdo das san¢des administrativas previstas na Lei n.2
8.666 de 21 de junho de 1993.

13.2. A aplicagdo das sang¢Bes de natureza pecunidria e restritiva de direitos pelo ndo cumprimento das normas previstas nesta licitagdo e do Contrato dele
decorrente, em face do disposto no Art. 86 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, no dmbito da Administragdo Direta, autdrquica, fundacional e das empresas publicas
do Distrito Federal, observardo as regras estabelecidas nos citados normativos.

13.3. O ndo atendimento total ou parcial de quaisquer dos itens do contrato, inclusive a ndo disponibilizacdo total ou parcial de mdo de obra e insumos, tanto
no quantitativo, quanto nas especificagdes, implicard em glosa direta nos pagamentos, devendo a CONTRATANTE informar por escrito o motivo do débito a
CONTRATADA.

14. iNDICES DE QUALIDADE

14.1. A fiscalizagdo pelo usuario se dara através dos indices de qualidade.

14.2. A qualidade e a eficiéncia dos servigos prestados serdo controladas por indicadores de desempenho conforme especificado a seguir, os quais poderdo ter
impacto negativo no faturamento mensal da CONTRATADA caso as metas esperadas de desempenho n3o sejam atingidas;

14.3. Os indicadores de desempenho serdo calculados de forma isolada e implicardo em um percentual de redugdo de faturamento que poderd ser somado a
outros desvios a serem detalhados no Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR);

14.4. O indicador de desempenho tera uma faixa de tolerancia aceitdvel e um limite maximo para fins de penalizagdo;

14.5. No inicio do contrato, para fins de adaptagdo da contratada, o eventual impacto negativo ndo implicara redugdo de faturamento nos dois primeiros meses

apos o inicio dos servigos;

14.6. O periodo de adaptagdo descrito no item 14.5 sé existira no primeiro ano do contrato. Em caso de prorrogagdo contratual ndo serd dado um novo periodo
de adaptacdo;

14.7. O periodo de adaptacdo diz respeito apenas a redugdo de faturamento da CONTRATADA no que tange ao indicador de desempenho e prazo. Este periodo
ndo impede a fiscalizagdo de cobrar da CONTRATADA as demais disposigdo contratuais, podendo, inclusive, aplicar as sang¢Bes previstas em casos que assim justifiquem
bem como outras penalidades descritas no modelo de medigdo de resultado.

14.8. O indicador de desempenho e seu método de calculo estdo descritos a seguir e serdo calculados com base nas avaliagdes dos usudrios solicitante dos
servigos apos validagdo e andlise critica do fiscal técnico do contrato.

N2 de manutengo de servigos corretivos avaliados como "néo atendido”

Iqualidade =
N2 de Manutencdo de servigos corretivos executados no periodo
indice de Qualidade Redugdo de Faturamento
| < 1% (faixa de tolerancia) 0%
1% <1<5% 1%
5% <1<10% 2%
1210% 3%
14.9. O indicador de prazo para inicio e seu método de calculo estdo descritos a seguir e serdo calculados com base no prazo de inicio definido pelo executor do

contrato.
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N2 de manutengdo de servigos corretivos com atraso para inicio

Iprazo =
N2 de Manutencdo de servigos corretivos executados no periodo
{ndice de Prazo Redugdo de Faturamento
| < 1% (faixa de tolerancia) 0%
1% <1<5% 1%
5% <1< 10% 2%
1210% 3%
14.10. O indicador de prazo para inicio e seu método de calculo estdo descritos a seguir e serdo calculados com base no prazo de inicio definido pelo executor do
contrato.
~ N2 de manutencdo de servigos corretivos com atraso para conclusdo
Iconclusao =
N2 de Manutengdo de servigos corretivos executados no periodo
‘ {ndice de Conclusdo ‘ Redugdo de Faturamento
‘ | < 1% (faixa de tolerancia) ‘ 0%
\ 1% <1< 5% \ 1%
\ 5% < 1<10% \ 2%
\ 1210% \ 3%
15. MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)
15.1. O Instrumento de medigdo de resultado (IMR) é o instrumento de aferigdo de resultados , que define, em bases compreensiveis, tangiveis objetivamente,

observaveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestacdo do servigo e respectivas adequagbes de pagamento em conformidade com o Anexo V-B da
INn25 - MPOG de 26 de maio de 2017 .

15.1.1. O ndo atendimento das metas, por infima ou pequena diferenga, em indicadores ndo relevantes ou criticos, a critério da contratante, podera ser
objeto apenas de notificagdo nas primeiras ocorréncias, de modo a ndo comprometer a continuidade da contratagao.
15.2. A CONTRATADA obrigar-se-a ao cumprimento da qualidade e eficiéncia do servigo, no qual serdo aferidos conforme o Instrumento de Medigdo de
Resultado (IMR), conforme as regras estabelecidas no item 13.2.2.1.
15.2.1. Sobre o Valor Final da Fatura Mensal (VF) a ser paga pelo CONTRATANTE podera incidir glosa a CONTRATADA por descumprimento das suas obrigagGes,
por ocorréncia, a ser descontada da fatura mensal, uma vez comunicada oficialmente.
15.2.2. O somatdrio das glosas relativas a este item ndo ultrapassara 20% (vinte por cento) do custo mensal do contrato, independentemente do nimero de
infragBes cometidas no respectivo més de apuragdo dessas infragdes.
15.2.2.1. Especificamente para efeito de aplicagdo da glosa prevista, aos indicadores sdo atribuidos os percentuais, conforme a tabela a seguir:
Item Ocorréncia Observagao % maxima de glosa
o1 Atraso injustificado em moblllzaga(? para atendlrner\to de solicitagdo de 2 (glosa de 2%)
servigo emergencial(por ocorréncia);
A corregdo posterior, de obrigagdo da CONTRATADA, ndo exime a
Emprego de materiais em desconformidade com o Termo de responsavel pelos danos decorrentes dos atrasos e refazimentos do
02 Referéncia ou indicagdo da fiscalizagdo, ainda que substituidos em servico. Uma vez que a mdo de obra é de dedicagdo exclusiva, 1 (glosa de 1%)
momento posterior (por ocorréncia); qualquer ajuste de servigo é oneroso a administragdo, ainda que em
momento posterior seja sanada a inadequacgdo do servigo.
A corregdo posterior, de obrigagdo da CONTRATADA, ndo exime a
Execugdo em desconformidade com normas técnicas e/ou apontada como | responsavel pelos danos decorrentes dos atrasos e refazimentos do
03 insatisfatéria pela fiscalizagdo, ainda que sejam realizadas adequagGes servico. Uma vez que a mdo de obra é de dedicagdo exclusiva, 1 (glosa de 1%)
posteriores (por ocorréncia); qualquer ajuste de servigo é oneroso a administragdo, ainda que em
momento posterior seja sanada a inadequacgdo do servigo.
04 Execugdo com auséncia de identificagdo, unitorrT\e, ferramental e/ou EPI's 1 (glosa de 1%)
adequados (por ocorréncia);
05 Deixar de cumprir os prazos refetenFes a ent.regla.de relatdrios descritos 0,5 (glosa de 0,5%)
neste Termo de Referéncia (por dia util de atraso)
Deixar de cumprir as rotinas de manutengdo preventiva no prazo
06 x Y pl4 . uN ¢ p‘v v praz 3 (glosa de 2%)
estipulado (por rotina ndo cumprida)
o7 So!icita(;c”)es~de Servigc’(ss) preenchidas de_ forma equivocada ouAfaIt_ando 1 (glosa de 1%)
informag®es necessarias nos termos do item 5.10.5 (por ocorréncia)
indi i i 14.8 (indi P
08 Indice de qualidade a ser calculafio conforme item 14.8 (Indices de Variavel de 1% a 3%
Qualidade)
09 Indice de prazo de inicio a ser calcu_lado conforme item 14.9 (Indices de Véridvel de 1% a 3%
Qualidade)
indice de prazo de conclusio a ser calculado conforme item 14.10 P
10 ! praz " u. .u ! Véridvel de 1% a 3%
(Indices de Qualidade)
Dei li li Ih ¢
1 eixar de realizar a meeza adeguada do postoAde'traba 0 apodsa 1 (glosa de 1%)
conclusdo dos servigos (por ocorréncia);
1 Dano ou sinistro comprovadamente ocasionado por negligéncia ou O valor a ser retido pela glosa ndo exime a CONTRATADA de ressarcir 8 (glosa de 8%)
impericia nas rotinas preventivas (por sinistro ou dano) ao SLU pelo dano causado g ?
Deixar materiais e ferramentas nos corredores e dependéncias do
1 (| %
3 SLU APGS a conclusdo dos servicos (por ocorréncia); 05 (glosa de 0,5%)
15.3. A aplicagdo de descontos com base no Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR) - é completamente desvinculada das aplicages de penalidades

previstas no item 12 deste Termo de Referéncia.

15.4. A aplicagdo de descontos com base no Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR) - ndo exime a CONTRATADA de realizar adequagdes ou corregdes
solicitadas pela fiscalizagdo da contratante.

16. DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

16.1. O prazo de execugdo dos servigos e a vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogavel, caso haja interesse da
Administragdo, até o limite maximo de 60 (sessenta) meses, desde que mantidas as condig¢des exigidas na habilitagdo, sendo seu extrato publicado no DODF, as expensas
do CONTRATANTE.
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16.2. A assinatura do contrato ficara vinculada a manutencdo das condigdes de habilitagdo, a plena regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora e a
inexisténcia de registro perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF que caracterize impedimento de contratagdo com a CONTRATANTE,
sendo aplicaveis as penalidades definidas neste instrumento, em caso de descumprimento.

16.3. O contrato podera ser rescindido, conforme disposi¢Ges dos arts. 77 a 80 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.
17. DAS NORMATIVAS DE SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL
17.1. Caberd exclusivamente a CONTRATADA a elaboragdo e atendimento de toda a documentagdo relativa aos programas de salde e seguranga ocupacional,

visando o atendimento das normas trabalhistas e previdenciarias, especialmente, Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), Programa de Controle Médico e Saude
Ocupacional (PCMSO0), Laudo Técnico das Condi¢des Ambientais do Trabalho (LTCAT), Andlise Ergondmica do Trabalho (AET).

17.2. DOS PRAZOS
17.2.1. Uma vez assinado o Contrato, a CONTRATADA terd até 15 (quinze) dias ap6s a emissdo da Ordem de Servigo para iniciar a prestagdo de servigos.
17.2.2. A CONTRATADA, no prazo maximo de 10 (dez) dias, apds inicio da prestagdo do servigo, devera realizar um levantamento detalhado da situagdo de

todos os equipamentos e instalagdes que integram os sistemas prediais a que se refere esta Contratagdo.

17.2.3. No prazo acima descrito, também deverd ser providenciada uma relagdo de pegas e materiais, com quantidades minimas, que deverdo ser mantidas

em estoque, para atendimento as eventuais manuteng¢des corretivas (quantitativo estimado com base nas caracteristicas dos equipamentos e informagdes dos
fabricantes).

17.2.4. O levantamento deve ser elaborado pela CONTRATADA, conforme sua expertise, tomando por base as quantidades estimadas na composigdo de
custos e planilhas que compdem este Termo de Referéncia, e devera ser submetido e aprovado pela Comissdo Executora do Contrato;

17.2.5. A ndo aprovagdo do Plano ndo impedira o inicio da execugdo dos servigcos, devendo a CONTRATADA apresenta-lo devidamente ajustado no prazo
maximo de até 10 (dez) dias.

17.3. DA APRESENTACAO DO PLANO DE CONTINGENCIA E EMERGENCIA, PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR E PROGRAMA DE CONTROLE
MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO:

17.3.1. As agdes emergenciais para garantir os servicos em condigBes adversas deverdo constar no Plano de Contingéncia e Emergéncia com a respectiva
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) a ser apresentado em até 30 (trinta) dias apds a emissdo da ordem de servigo e aprovado pelo SLU, por meio da
equipe de SST e Saude (GTSST), em até 10 (dez) dias Uteis apos o recebimento.

17.3.2. O Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR e o Programa de Controle Médico de Satude Operacional - PCMSO com as respectivas Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART e/ou CRM) a ser apresentado em até 30 (trinta) dias apds a emissdo da ordem de servigo e aprovado pela Diretoria Técnica - DITEC,
por meio da equipe de SST e Satde (GTSST), em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento.

17.3.3. Os planos e programas deverdo ser reapresentados anualmente ou a cada alteragdo realizada.
18. DO PLANEJAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAGAO.
18.1. Do Planejamento:
18.1.1. O planejamento é item essencial para o bom funcionamento do Sistema de Limpeza Urbana do Distrito Federal. Para tanto a CONTRATADA deverd

apresentar planos especificos para o servigo prestado contendo uma descrigdo consolidada, com os roteiros e periodicidade de servicos, devidamente detalhados
conforme orientagdo da CONTRATANTE e consoante com descrito nos itens 5.5 .

18.2. Do Controle e Fiscalizagdo
18.2.1. O controle e fiscalizagdo tém por objetivo avaliar a qualidade e quantidade dos servigos prestados para posterior pagamento e prestagdo de contas
para a sociedade.
18.2.2. Deverd ser realizado pela CONTRATADA um Relatdrio Mensal de Servicos Executados (RMSE).
18.2.3. O RMSE deve apresentar dados detalhados sobre os servigos executados durante o més, contendo o material utilizado em cada atividade bem como
a solicitagdo de servigo preenchida em conformidade com item 5.10. Além dessas informagdes deve ser apresentado o valor total a ser pago no final do més.
18.2.4. A contratada devera submeter registro de ponto eletrénico dos funciondrios a CONTRATANTE. Tal registro devera especificar o nome do colaborador,
cargo, local em que cumpriu o expediente, dia de trabalho, horario de inicio e fim da jornada de trabalho e observagdo que a CONTRATADA julgar pertinente.
18.2.5. O RMSE deve conter, no minimo, os seguintes itens:

|- Apresentagdo;

I- Listagem do plano de manutengdo preventiva com as atividades realizadas no periodo assinadas pelo Responsavel Técnico;

1l - Descrigdo dos servigos de manutengdo corretiva realizados com a copia das respectivas Solicitagdes de Servigo

V- Quantidades de material utilizado;

V- Problemas Ocorridos e Sugestdes de Melhora dos Servigos;

VI - Atividades de Orientagdo de Funcionarios;

VII - Cronograma de Atividades;

VIl - Empregados e equipamentos envolvidos nas atividades, inclusive registro do controle eletronico de frequéncia;

IX- Assinatura do Técnico Responsavel.

X- Copia das Solicitagdes de Servigos devidamente assinadas;
18.2.6. A CONTRATADA podera solicitar, a qualquer tempo, a inclusdo de dados e informagdes no RMSE, referentes aos servigos do objeto do contrato.
18.2.7. O RMSE deve ser entregue até o quinto dia util do més subsequente em meio digital (em PDF e gravado em midia apropriada) e sua entrega é pré-

requisito para liberagdo da medi¢do do periodo;

19. REQUISITOS DA CONTRATACAO

19.1. Da qualificagdo técnica
19.1.1. A empresa licitante devera apresentar Registro ou inscrigdo no conselho ou entidade profissional competente — CREA e o Certificado de
Regularidade e Quitagdo, vigentes, da Empresa e do Responsdavel Técnico com dados atualizados e em plena validade que comprove atividade relacionada com o
objeto;
19.1.2. Na Certiddo a ser apresentada pela empresa licitante, deverd constar o(s) nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) por ela.
19.1.3. Caso a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo sejam registrados ou inscritos no CREA do Distrito Federal, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

19.2. Qualificagdo técnico-operacional:
19.2.1. Considera(m)-se compativel(eis) o(s) atestado(s) de capacidade técnica, emitidos em nome da empresa, expedido por pessoas juridicas de direito

publico ou privado, que comprove(m) a aptiddo da licitante para desempenho de atividades objeto desta licitagdo, em caracteristicas, quantidades e prazos,
limitadas as parcelas de maior relevancia e do valor significativo do objeto, ou seja, comprovar a experiéncia em atividades de manutenc&o predial com dedicagdo
exclusiva de mao de obra com, no minimo, 10 (dez) empregados, no quantitativo minimo de:
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19.2.2. Operacdo e manutenc3o de instalagdes elétricas prediais de baixa tensdo em edificacbes com area construida minima de 3.400m?2,

19.2.3. Operacdo e manutenc3o de instalagbes hidrossanitarias prediais em edificagdes com drea construida minima de 3.400m?;

19.2.4. Operacdo e manutencio civil de instalacdes prediais em edificacdes com drea construida minima de 3.400m?2.

19.2.5. Os quantitativos de area acima descritos equivalem, aproximadamente, a 50% do total do contrato.

19.2.6. Para cada atestado deverdo ser apresentadas as anotagdes/registros de responsabilidades técnicas emitida pelo respectivo conselho de fiscalizagdo

profissional competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados, em conformidade com o Acérddo TCU 2326/2019-Plenario.

19.2.7. No atestado de aptiddo técnica devera(do) constar os seguintes dados: data de inicio e término, nimero do contrato ou numero da nota de
empenho, local de execugdo, nome do contratante e da contratada, nome do(s) responsavel(is) técnico(os), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s)
no CREA, especificagBes técnicas dos servigcos e quantitativos executados.

19.2.8. No caso de apresentagdo de mais de 01 (um) atestado para comprovagdo do quantitativo minimo exigido, estes deverdo referir-se a periodos
concomitantes;
19.2.9. Serd aceito o somatdrio de atestados para comprovagdo de execugdo dos diferentes servigos exigidos no item 4.2.1, desde que cada atestado
observe os requisitos minimos relativos a cada servigo;
19.2.10. Somente serdo aceitos documentos expedidos apds a conclusdo do contrato ou decorrido no minimo um ano do inicio de sua execugdo. Ndo serdo
aceitos atestados de contratos com duragdo inferior a um ano;
19.2.11. Quando os atestados apresentados referirem-se a subcontratagdo, deverdo vir acompanhados de documento emitido pelo contratante original,
proprietdrio da obra, demonstrando que a subcontratagdo ocorreu com sua plena autorizagao.

19.3. Qualificagdo técnico profissional:
19.3.1. Comprovagdo de capacidade técnico-profissional de profissional(is) de nivel superior com graduagdo em Engenharia Civil ou Elétrica, conforme Art.

30, paragrafo 19, inciso I, da lei n2 8.666 de 1993, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA detentor(es) do Acervo
Técnico que comprove aptiddo para desempenho de atividades relacionadas ao objeto da contratagdo, e da(as) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) pelo referido conselho.

19.3.2. A qualificagdo técnico-profissional devera ser comprovada a partir da apresentagdo de uma ou mais Certiddes de Acervo Técnico emitidas por um ou
mais profissionais.

19.3.3. As CertidSes deverdo ser do tipo CAT com Registro de Atestado conforme a Resolugdo CONFEA N2 1.025/2009.

19.3.4. O(s) atestado(s) ou certiddo(des) recebido(s) poderdo ser diligenciados e estardo sempre sujeitos a verificagdo pela CONTRATANTE quanto a

veracidade dos seus respectivos conteudos, inclusive para os efeitos previstos nos artigos 90, 101 e 102 da Lei n? 8.666/1993 e suas alteracdes.

19.3.5. As empresas licitantes deverdo comprovar o vinculo de profissional(is) de nivel(is) superior(es) com gradua¢do em Engenharia e/ou Arquitetura e
Urbanismo, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, detentor(es) do Acervo Técnico que certifique(m) a aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e
compativeis com o objeto da licitagdo, e da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo referido conselho.

19.3.6. O vinculo profissional do responsével técnico deverd ser comprovado por ocasido da assinatura do contrato, da seguinte forma:
19.3.6.1. Sécio — Copia autenticada do contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no érgdo competente;
19.3.6.2. Diretor — Copia autenticada do contrato social, em se tratando de firma individual, ou limitada ou cépia da ata de eleigdo devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;
19.3.6.3. Empregado — cdpia autenticada da ficha ou livro de registro de empregado registrado na DRT, ou ainda, copia autenticada da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e
19.3.6.4. Autdnomo prestador de servigo — copia autenticada do contrato de prestagdo de servigos compativeis com o objeto da licitagdo.
19.3.7. O Responsavel Técnico do contrato, constante na ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica), serd o elo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;
19.3.8. As certidGes citadas nesse item deverdo estar devidamente registradas no CREA da regido onde os servigos foram executados. A comprovagdo de

vinculo profissional deverd ser feita mediante apresentagdo da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou do contrato social da
licitante em que conste o profissional como sécio, ou do contrato de trabalho, ou de certiddo do CREA em que conste o profissional como responsavel técnico da
licitante ou, ainda, de declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do
profissional. Os profissionais cujas CATs foram utilizadas para fins de habilitacdo na licitacdo deverdo ser os responsdveis técnicos pelo contrato e um deles tera
dedicagdo exclusiva a este contrato. A contratada podera substituir o responsavel técnico por outro profissional, desde que atenda as mesmas exigéncias acima,
conforme definido nas Especificagdes Técnicas do contrato;

19.4. Requisitos Ambientais

19.4.1. A Contratada devera declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 22 da Lei Distrital n2 4.770/2012, em conformidade com
o Decreto n? 7.746/2012, que regulamenta o art. 32 da Lei no 8.666/1993 devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em
relagdo aos seus similares.

19.4.2. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo se pautar sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o
desperdicio de insumos e materiais consumidos, bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas
pelos érgdos competentes;

19.4.3. Os materiais bdsicos empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relagdo entre custos e beneficios, considerando-se os impactos
ambientais, positivos e negativos associados ao produto e o que esta definido em plano de manejo e ainda o previsto abaixo:

19.4.4. Sejam observados quando possivel, os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia — INMETRO, como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

19.4.5. Os materiais devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais
reciclaveis, de forma a garantir a maxima proteg¢do durante o transporte e armazenamento;

19.4.6. Deve ser priorizado o emprego de m&o de obra, materiais, tecnologias e matérias primas de origem local para a execugdo, conservagdo e operagao;
19.4.7. Use produtos de limpeza e conservagdo que obedegam as classificagbes e especificacbes especificadas pela ANVISA;

19.4.8. Adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

19.4.9. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentagdo de relagdo com marcas e fabricantes dos produtos e materiais

utilizados, podendo vir a solicitar a substituigdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos
impactos ambientais.

20. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO
20.1. O orgamento para cada servigo foi estimado com base em pesquisa de pregos de cada item componente do servico, realizada mediante a utilizacdo de
parametros tais como pregos publicos referentes a contratagdes similares realizadas no Distrito Federal e demais entes publicos, Painel de Pregos - Ministério de

Economia, Sistema de Custos Referencias de Obras-SICRO-DNIT(Data base: Outubro/2022) e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcio Civil —
SINAP| — CEF (Data Base: Janeiro/2023) segundo os valores vigentes de mercado.

20.2. Por conseguinte, confeccionou-se a Planilha Comparativa de Pregos, documento que compila e trata os dados adquiridos na pesquisa de pregos, cujo
resultado final serd o valor de referéncia da licitagdo, em consonancia ao disposto no DECRETO DISTRITAL N2 39.453, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.
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20.3. Os métodos utilizados para pesquisa de preco obedecem ao Decreto Federal n2 7.983/2013 que estabelece regras e critérios para elabora¢do de
orcamento de referéncia de servigos de engenharia, conforme seu Artigo 32:
"0 custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos e obras de infraestrutura de transporte, serd obtido a partir das
composi¢bes dos custos unitdrios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos
custos unitdrios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil Sinapi, excetuados os itens caracterizados
como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construgdo civil."

20.4. Estdo apresentados em planilhas os quantitativos estimados de servigos, composi¢do de precos unitarios conforme planilhas anexas deste Termo de
Referéncia.

20.5. De acordo com o levantamento de custo da despesa com os servicos a serem contratados, chegou-se ao montante total mensal estimado
de R$ 145.508,84 (cento e quarenta e cinco mil quinhentos e oito reais e oitenta e quatro centavos) e o montante total anual estimado é de RS 1.746.106,07 (um
milhdo, setecentos e quarenta e seis mil cento e seis reais e sete centavos) conforme Planilha Orgamentaria - Anexo A (108952720);

20.6. N&o ha nesta autarquia histéricos, projetos ou contratos de manutengdo predial antigos para balizar a definigdo exata da lista de materiais. Dessa forma a
lista de materiais a ser utilizada nas rotinas de manutengdo foram estimadas tendo como base materiais mais usuais utilizados em edificages bem como contratos de
outros 6rgdos. Vale destacar que esta lista deve ser refinada em cada renovagdo de contrato de modo a torna-la o mais assertiva possivel.

21. DA REPACTUAGAO

21.1. Serd admitida a repactuagdo, como espécie de reajuste contratual, desde que seja observado o interregno minimo de um ano das datas dos orgamentos
aos quais a proposta se referir, em consonancia com o art. 55 da Instru¢do Normativa n2 05/2017- MPOG.

21.2. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuagdo que trata o item 19.1, sera contado a partir:

|- da data limite para apresentagdo das propostas constante do ato convocatdrio, em relagdo aos custos com a execugdo do servigo decorrentes do mercado,
tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo do servigo; ou

Il - da data do Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalente vigente a época da apresentacdo da proposta quando a variagdo dos custos
for decorrente da mao de obra e estiver vinculada as datas-bases destes instrumentos.

21.3. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, caso seja necessario, a anualidade serd contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo a ultima
repactuacgdo.
21.4. As repactuagdes serdo precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstragdo analitica da alteragdo dos custos, por meio

de apresentagdo da planilha de custos e formagdo de pregos ou do novo Acordo, Convengdo ou Dissidio Coletivo de Trabalho que fundamenta a repactuagdo, conforme
for a variagdo de custos objeto da repactuagdo.

21.5. E vedada a incluséo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forga de
instrumento legal, Acordo, Convengdo ou Dissidio Coletivo de Trabalho, observado o disposto no art. 62 da Instrugdo Normativa n2 05/2017- MPOG.

21.6. As repactuagdes a que o contratado fizer jus e que ndo forem solicitadas durante a vigéncia do contrato serdo objeto de preclusdo com a assinatura da
prorrogagdo contratual ou com o encerramento do contrato.

21.7. O contrato poderd ser alterado na ocorréncia de quaisquer fatos estipulados no art. 65 da Lei n2 8.666/1993 e suas alteragdes.

22. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

22.1. Fornecer espaco fisico em tamanho adequado para guarda de ferramentas e materiais;
22.2. Providenciar a instalagdo de reldgio eletrénico de ponto;
22.3. Providenciar espaco fisico para ponto de apoio administrativo da CONTRATADA bem como local com armarios conforme NR-24, banheiros com chuveiros,

lavatérios e vasos sanitarios conforme NR-18 e espaco fisico adequado para realizagdo de refei¢des conforme NR-18 e NR-24;

22.4. Executar o objeto deste Termo de Referéncia de acordo com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, dos Conselhos Profissionais
CREA/CAU/CRT, das Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, do cédigo de edificagbes local e outras, necessarias e pertinentes ao ramo, permitindo
uma correta execug¢do do objeto, no que se refere a parte técnica e administrativa, para garantir a conformidade com as normas técnicas e legais dos drgdos
competentes.

22.5. Executar diretamente os servigos contratados nas condigBes e prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia, ndo sendo admitida a transferéncia de
responsabilidades para terceiros ou subcontratagdes ndo autorizadas pelo CONTRATANTE;

22.6. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de
que tomar conhecimento em razdo da execugdo do objeto, devendo orientar os empregados nesse sentido;

22.7. Acatar as orienta¢des do Gestor/Fiscal do Contrato ou de seu substituto legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo, prestando os
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamag&es formuladas;

22.8. Prestar esclarecimentos ao SLU sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em
fungdo da prestacdo dos servigos contratados;

22.9. Manter, durante a vigéncia do contrato, as condi¢bes de habilitagdo para contratar com a Administracdo Publica, apresentando os comprovantes de
regularidade fiscal, social e trabalhista;

22.10. Quando aplicavel ao objeto da contratagdo, fica a CONTRATADA obrigada a observar as disposi¢es contidas na legislacdo federal e distrital aplicaveis a
terceirizagdo de servigos, podendo-se citar os seguintes normativos: Consolidacdo das Lei do Trabalho (CLT); Lei Federal n® 6.019/74, e alteragbes posteriores; Leis
Distritais n2s: 3.985/2007, 4.118/2008, 4.766/2012, 4.794/2012, 5.487/2017, 5.920/2017, 6.112/2018, 6.128/2018.

22.11. A substitui¢do de qualquer colaborador quando ndo for de iniciativa do CONTRATANTE, devera ser justificada e comunicada com antecedéncia ao fiscal do
contrato, devendo ser realizada somente com a anuéncia prévia do CONTRATANTE;

22.12. Fornecer uniformes nas quantidades e periodicidade necessarias;

22.13. Designar um preposto que serd responsavel pela solugdo de qualquer ocorréncia relacionada ao fiel cumprimento do contrato, bem como pela

supervisdo, orientagdo e acompanhamento dos trabalhos, devendo se reportar a fiscalizagdo do ajuste administrativo, como representante da CONTRATADA

22.14. Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade responsavel pela fiscalizagdo do contrato, adotando as providéncias
requeridas relativas a execugdo dos servigos pelo(s) empregado(s), bem como comandar, coordenar, controlar a execugdo dos servigos contratados, cuidar da disciplina,
controlar a frequéncia e a apresentacdo pessoal dos empregados;

22.15. Qualificar os profissionais reservas, antes de assumirem os postos de trabalho, visando dar-lhes condigBes de executar as atividades em conformidade
com as peculiaridades do CONTRATANTE;

22.16. Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até os locais de trabalho, por meios préprios ou mediante vale-transporte, inclusive em casos de
paralisagcdo dos transportes coletivos, bem como nas situagdes onde se faga necessaria a execugdo dos servigos em regime extraordinario;

22.17. Substituir o funcionario em caso de falta ao servigo, no prazo maximo de 90 (noventa) minutos, independente de solicitacdo do Executor do Contrato;
22.18. Dispor de pessoal capacitado, treinado, uniformizado e em conformidade com as peculiaridades da contratacdo, para substituicdo de seus empregados

em caso de falta, folga, férias ou outros;

22.19. Nos afastamentos legais, compulsérios, como férias, a CONTRATADA devera dar ciéncia ao seu funcionario, conforme previsdo na legislagdo trabalhista,
devendo também comunicar esse afastamento a fiscalizagdo do contrato
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22.20. Substituir, no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da entrega da notificacdo por escrito, a pedido da fiscalizagdo do contrato
administrativo, funciondrios que porventura ndo correspondam a contento as atribui¢des afetas a eles ou cujas atitudes sejam consideradas inconvenientes a boa
ordem e as normas disciplinares do CONTRATANTE;

22.21. Tomar as medidas necessdrias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal subito, assumindo as respectivas
responsabilidades;

22.22. Pagar, no prazo estabelecido pela legislagdo trabalhista, os salarios de seus empregados, alocados nas dependéncias do CONTRATANTE. A CONTRATADA
ndo poderd vincular o pagamento de valores devidos a seus funcionarios ao recebimento de créditos devidos pelo CONTRATANTE;

22.23. Manter seus funcionarios sob vinculo empregaticio exclusivo da empresa, responsabilizando-se por todos os 6nus decorrentes da execugdo dos servigos;
22.24. Encaminhar ao SLU, mensalmente, os comprovantes de quitagdo dos encargos fiscais, previdencidrios e demais obrigacées previstas na legislagdo social e

trabalhista em vigor, relacionados ao(s) profissional(is) que executa(m) os servigos. No caso de vale-transporte e alimentagdo, os comprovantes deverdo discriminar o
valor, a quantidade e o funciondrio beneficiado;

22.25. Adimplir, em relagdo aos seus funciondrios, com todas as despesas decorrentes do fornecimento de equipamentos de protegdo individual (EPIs) e
uniformes, bem como as relativas a: saldrios, encargos sociais, obrigacdes trabalhistas, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribui¢bes, indenizagdes, e demais
beneficios previstos em legislagdo especifica, relativa ao objeto da contratagdo;

22.26. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e as obrigagdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitima(s) o(s) seu(s) empregado(s) durante a execugdo do contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do SLU

22.27. Observar as Normas de Segurang¢a e Medicina do Trabalho, conforme legislagdo em vigor;

22.28. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execugdo deste contrato, originariamente

ou vinculada por prevengdo, conexdo ou continéncia;

22.29. Responder civilmente por danos, desaparecimentos e/ou prejuizos causados ao patriménio do SLU, decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados
por culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus empregados. Nesse caso, a CONTRATADA deverd assumir a obrigagdo de reparar o dano e/ou prejuizo, inclusive
mediante a reposi¢do do bem danificado em condigBes idénticas as anteriores ao dano, ou por meio de ressarcimento a pregos atualizados, dentro de 30 (trinta) dias,
apods a comunicagdo que lhe devera ser feita por escrito;

22.30. Encaminhar a unidade fiscalizadora todas as faturas dos servigos prestados;

22.31. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratacdo;

22.32. Manter os servigos conforme periodicidade contratada, observando o regramento previsto na legislagdo trabalhista;

22.33. Fornecer, no inicio do ajuste, a cada prorrogacdo e a cada alteragdo, arquivo, em meio digital, contendo matricula, nome, CPF e lotagdo de todos os
empregados diretamente relacionados ao contrato e daqueles que fazem parte de quadro suplementar destinado a cobertura de mao de obra ausente;

22.34. Comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, quaisquer anormalidades, erros e irregularidades que possam comprometer a execugdo dos servigos e o
bom andamento das atividades do SLU;

22.35. Ndo modificar a forma da prestagdo dos servigos e suas respectivas especificagdes sem autorizagdo expressa da fiscalizagdo do ajuste administrativo;
22.36. Comparecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, ao local designado, por meio do(s) preposto(s) para exame e esclarecimentos de quaisquer
ocorréncias, salvo em situagdes emergenciais de pronto atendimento.

22.37. Remunerar o profissional alocado em posto de trabalho para cobertura de outro profissional com saldrio devido igual ao do profissional substituido,
recolhendo os encargos correspondentes e previstos contratualmente;

22.38. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos profissionais. Podera, a CONTRATADA, instalar ponto eletrénico para supervisionar
a frequéncia de seus profissionais nos seus postos de trabalho

22.39. Cumprir com as obrigacées estabelecidas em acordo, convengao, dissidio coletivo de trabalho ou equivalente das categorias abrangidas pelo contrato;
22.40. Fornecer a relagdo de beneficios a serem concedidos a seus empregados, atualizando-a sempre que haja modificagdo;

22.41. Executar as tarefas e atribuigdes previstas neste Termo de Referéncia;

22.42. Atender a convocagdo do executor do contrato para prestagdo de servicos em dia e hordrio extraordindrios, quando a necessidade do servigo assim o
exigir;

22.43. Comunicar ao SLU, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, quaisquer alteragdes havidas no contrato social, durante o prazo de vigéncia do
instrumento contratual, bem como apresentar os documentos comprobatérios da nova situagdo;

22.44. Oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para obtencdo de extrato de recolhimento do FGTS e do INSS sempre que solicitado pelo
executor do Contrato;

22.45. Fica a CONTRATADA, obrigada, no momento da assinatura do contrato, a autorizar o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma
prevista no instrumento de ajuste;

22.46. Fica a CONTRATADA, obrigada, no momento da assinatura do contrato, a autorizar o CONTRATANTE a fazer o desconto nas faturas e realizar os
pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribui¢des previdenciarias e do FGTS, quando estes ndo forem
adimplidos.

22.47. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder ao pagamento dos saldrios de seus empregados por meio de depdsito bancério, na conta desses, em agéncias

situadas no Distrito Federal.

22.48. Fica a CONTRATADA obrigada a fornecer o vale-transporte e a conceder o auxilio-alimentagdo de seus empregados de uma Unica vez a cada 30 (trinta)
dias; sendo que os quantitativos/montantes deverdo ser suficientes para cumprir com esses beneficios até o préximo dia util do periodo subsequente de concessdo dos
mencionados beneficios. As periodicidades, quantitativos e modos de fornecimento previstos nesse item poderdo ser alterados consoante acordo, convengdo ou
dissidio coletivo de trabalho da categoria, efetivamente empregados no ambito da contratagdo.

22.49. Reparar e/ou ressarcir o CONTRATANTE por qualquer dano ou estrago causado por seus funcionarios em materiais/equipamentos/mdquinas de
propriedade do SLU e/ou de terceiros, instalados e/ou utilizados nas dependéncias do SLU;

22.50. Recolher e pagar, no prazo legal, os encargos sociais devidos e os saldrios dos terceirizados. A CONTRATADA ndo podera vincular o pagamento de valores
devidos a seus funcionarios (saldrios, 132 salarios, férias, vale-transporte, auxilio-alimentacao etc.) ao recebimento de créditos devidos pelo CONTRATANTE;

22.51. Observar as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme legislagdo em vigor, bem como fornecer Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs)
aos seus empregados, impondo penalidades aqueles que se negarem a usa-los;

22.52. Planificar, executar e supervisionar, permanentemente, os servigos, de forma a obter uma operagdo correta e eficaz, realizando os servicos de forma
meticulosa e continua, mantendo sempre em perfeita ordem todas as condigGes necessarias a correta execugdo contratual;

22.53. Identificar, para ndo serem confundidos com os do CONTRATANTE, eventuais equipamentos, ferramentas e utensilios de propriedade da CONTRATADA;
22.54. Prestar os servigos de assisténcia técnica aos aparelhos condicionadores, abrangendo as manutengdes preventiva, corretiva e emergencial sempre que
previsto ou solicitado, de modo a garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos, incluindo o fornecimento de todo o material necessario, inclusive pegas;

22.55. Utilizar sempre pecas e componentes de reposi¢cdo novos e originais;

22.56. Prestar os servigos de manutencgdo predial dentro dos prazos estabelecidos no Item 5.9 deste Termo de Referéncia, valendo-se de técnicos devidamente
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habilitados;

22.57. Verificar a ativagdo dos equipamentos, apds a realizagdo de qualquer servigo de manutencdo;

22.58. Fornecer, a cada chamado efetuado, um nimero de registro para acompanhamento, bem assim o nome do empregado que o recebeu, e, no caso de
utilizar-se o correio eletrénico, a CONTRATADA devera responder em, no maximo, trinta minutos;

22.59. Emitir um relatdrio técnico, apds cada atendimento, contendo a descrigdo do atendimento, o nimero do chamado, a data do atendimento, a assinatura
do técnico da empresa, bem como a aceitagdo da fiscalizagdo do SLU para os servigos prestados;

22.60. Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos de uso necessarios a execugdo dos servigos, de forma a atender as normas aplicaveis e as
recomendagdes do fabricante;

22.61. Fornecer e responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mdo-de-obra necessarios a execugdo dos servigos, sem
qualquer 6nus adicional para o SLU;

22.62. N&o reutilizar material, pega, equipamento ou componente sem anuéncia da fiscalizagdo;

22.63. Manter os equipamentos e utensilios em perfeitas condi¢des de uso, substituindo aqueles que apresentarem defeito ou rendimento insatisfatério. Os
equipamentos de protegdo individual (EPIs) deverdo ser repostos em até 24 (vinte e quatro) horas, interrompendo-se a realizagdo dos servigos até a efetiva reposicado;
22.64. Dotar os equipamentos elétricos de sistema de protegdo, para evitar danos a rede elétrica dos edificios do SLU;

22.65. Disponibilizar os equipamentos de seguranga e de prote¢do individual para as atividades que apresentem risco, conforme legislagdo trabalhista e normas
de seguranca do trabalho;

22.66. Permitir ao CONTRATANTE o acesso ao controle de frequéncia e as carteiras profissionais dos funcionarios alocados a execugdo do servigo contratado;
22.67. Serd obrigagdo da CONTRATADA fiscalizar a validade das habilitages (CNH) dos funcionarios que utilizarem veiculos, em especial do motorista. A

CONTRATADA devera substituir funciondrio que esteja inabilitado a cumprir suas atribui¢des e comunicando imediatamente a CONTRATANTE.

22.68. As normas/ obrigagdes constantes destas especificagdes ndo desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposi¢des legais, federais,
estaduais e municipais pertinentes, bem como outras normas previstas em acordo, convengao ou dissidio coletivo de trabalho, sendo de sua inteira responsabilidade os
processos, agdes ou reclamagdes, movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia, impericia ou imprudéncia no desenvolvimento dos servigos.

23. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

23.1. Acompanhar e fiscalizar a prestagdo dos servigos contratados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer servico que ndo esteja de
acordo com as condigBes e exigéncias especificadas;

23.2. Permitir o livre acesso dos funcionarios da CONTRATADA, devidamente identificados, nas dependéncias do SLU, para execugdo dos servigos;

23.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, qualquer ocorréncia considerada irregular, bem como qualquer defeito ou imperfeigdo observada na execugdo dos
servigos;

23.4. Efetuar o pagamento mensal devido a CONTRATADA pela execugdo dos servigos, apos o "ateste" da fiscalizagdo do Contrato, desde que cumpridas todas
as formalidades e exigéncias contratuais;

23.5. Receber o objeto do contrato e atestar a Nota Fiscal/Fatura;

23.6. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;

23.7. Exigir o imediato afastamento e substituicdo de qualquer empregado ou preposto que ndo cumpra as normas do SLU na execugdo dos servigos, que
produza complicagBes para a fiscalizagdo, ou que adote postura inconveniente ou incompativel com o exercicio das fungées que Ihe foram atribuidas;

23.8. Designar equipe ou executor, incluindo substituto(s), para acompanhar e fiscalizar o ajuste, assim como para atestar a execugdo do objeto;

23.9. Fornecer crachd de acesso as suas dependéncias, de uso obrigatdrio pelos funciondrios da CONTRATADA. Em caso de perda ou dano, o novo cracha
devera ser ressarcido ao CONTRATANTE pela CONTRATADA;

23.10. Manter relatério de falhas detectadas no cumprimento das cldusulas contratuais pela CONTRATADA, notificando-a, por escrito, para as medidas corretivas
imediatas ou aplicando multa, quando necessario

23.11. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovagdo das condigBes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Edital de licitagdo;

23.12. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificagdo profissional exigidos para os postos de trabalho, solicitando a CONTRATADA as substituicbes que
se verificarem necessarias.

23.13. Agendar as manutengdes preventivas e efetuar os chamados das manutengdes corretivas e emergenciais;

23.14. N3o permitir que outros técnicos tenham acesso ao equipamento, a ndo ser os técnicos autorizados e/ou indicados pela CONTRATADA.
24. DA SUSTENTABILIDADE

24.1. A Contratada devera declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 22 da Lei Distrital n2 4.770/2012, devendo ser observados os

requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares.

24.2. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo se pautar sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o
desperdicio de insumos e materiais consumidos, bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelos
brgdos competentes;

24.3. Os materiais basicos empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relagdo entre custos e beneficios, considerando-se os impactos
ambientais, positivos e negativos associados ao produto e o que esta definido em plano de manejo e ainda o previsto abaixo:
24.3.1. Sejam observados quando possivel, os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia — INMETRO, como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;
24.3.2. Os materiais devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais
reciclaveis, de forma a garantir a maxima proteg¢do durante o transporte e armazenamento;
24.3.3. Deve ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias primas de origem local para a execugdo, conservagao e operagao;
24.3.4. Use produtos de limpeza e conservagdo que obedegam as classificagdes e especificagdes especificadas pela ANVISA;
24.3.5. Adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n? 48.138 de 8 de outubro de 2003;
24.4. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentagdo de relagdo com marcas e fabricantes dos produtos e materiais
utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos
ambientais.

25. DAS DISPOSICOES FINAIS

25.1. Ndo sera permitida a subcontratagdo do objeto deste Termo de Referéncia;

25.2. Serd permitida a participagdo de empresas consorciadas, de forma que seja atendido o parcelamento material do objeto, conforme Decisdo Normativa n2
02/2012-TCDF;

25.3. N3o sera permitida a participagdo de Cooperativas, visto tratar-se de contratagdo de servigos em estado de subordinagdo.

25.4. Os servigos deverdo seguir rigorosamente as orientagdes deste Termo de Referéncia e seus anexos, todos parte integrantes do ato de convocagao;
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25.5. Os assuntos técnicos relacionados aos servigos, objeto deste Termo de Referéncia, serdo discutidos pelo SLU, com profissional qualificado indicado pela
contratada e aceito pela fiscalizagdo;

25.6. E proibido oferecer o contrato como garantia de compromissos assumidos em operagdes bancarias ou crediticias.

25.7. Havendo aumento do volume de atividades, em consequéncia da introdugdo de novos sistemas, novas localidades ou qualquer outro fator ndo previsto

neste Contrato, podera o SLU determinar a CONTRATADA adequar o nimero de equipamentos em um prazo a ser estabelecido de comum acordo, respeitados os limites
legais do Art. 65, da Lei n2 8.666/1993.

25.8. Qualquer dano causado aos sistemas do SLU e dos demais Servigos Publicos e/ou a terceiros, por empregados da Contratada, serd de inteira
responsabilidade da Contratada, podendo seu custo, a qualquer tempo, ser debitado na fatura da medigdo;

25.9. Todos os prazos relativos a execugdo dos servicos mencionados neste Termo de Referéncia, deverdo ser considerados como dias corridos, salvo os que
estdo mencionados como dias Uteis.

25.10. As informagbes acima sdo atestadas pelo agente publico Henrique Campos Amaral Oliveira habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) 226630/D-MG.

26. DOS ANEXOS

26.1. Sdo partes integrantes desse Termo de Referéncia os seguintes documentos a serem necessariamente considerados e observados pelos licitantes na
elaboragdo da apresentagdo da proposta:

a) Anexo A — Planilha Orgamentadria (108952720)

b) Anexo B — Planilha Modelo (108966672)

c) Anexo C - Formuldrios Modelo para Solicitagdo de Servigo (108967234)

d) Anexo D - Declaragdo de Vistoria ou Renuncia (108985150)

Henrique Campos Amaral Oliveira
Coordenador da Comissdo

Helena Magalhdes Gomes Garcia
Membro da Comissdo

Gloria Lustosa Pires
Membro da Comissdo

Marcone Mendonga de Araujo
Membro da Comissdo

Mayara Menezes Leal Alves
Membro da Comissdo

o SLU - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL Data-Base
DIRETORIA TECNICA mar/23
e S DADOS PARA COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA - EFETIVO e CARGA HORARIA
Utt. atualizagdo: [23/03/202317:58 REF. SINAPI - 01/2023 no desonerado e SICRO 10/2022
Descrigéo: DADOS PARA COMPOSICAO DA MAO DE OBRA - EFETIVO, CARGA HORARIA, EPls
Endereco:
Observagdes:
1- DEFINIGAO DA EQUIPE
i Regime EQUIPE DE MANUTENGAO- Tigo de Posto Classificagdo Brasleira |Horas Semanais | Quantidade de
de Ocupagdes-CBO  [(h) Postos

1 Horista Responsével Técnico Engenheiro Civil 2142:05 E 1

2 Horista Responsével Técnico Engenheiro Eletricista 2143-05 E 1

3 Mensalista Encarregado Geral 41015 44| 1

4 Mensalista Pintor 7168-10 44| 1

5 Mensalista Pedreiro 715210 44| 2

6 Mensalista Bombeiro 7241-10 44| 1

7 Mensalista Técnico Eletricista 313130 44| 1

8 Mensalista Ausiliar de Manuteng3o Predial (Servente) 5143-10 44| 2

9 Mensalista Técnico em Operagéo e Manutengéo de Ar condicionado 3141-15 44| 1

10 Mensalista Motorista de furgio ou veiculo similar 7823-10 44 1

TOTAL 12
o
g wna, Ka&éﬁ, n i -
Haliva galingy, danw
GLORIA LUSTOSA PIRES HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135016-5 ARQUITETA - CAU A149985-8

DITEC/PRESI/SLU
Mat 276.287-0
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SLU - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA TECNICA
PLANILHA ORGAMENTARIA

Ut atualizaggo:

23/03/2023 17:58

REF. SINAPI - 01/2023 ndo desonerado e SICRO 10/2022

Data-Base
mar/23

Descrigio: M3o de Obra
Enderego: Diversos
lobservagses:
codigo Descrigio un | Quandade Prego Item Prego Total
Anual
1 [MAO DE OBRA INCLUINDO FERRAMENTAL E EPI's
90778 ) CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 260,00 124,43| RS 32.351,80
91677 ) ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 260,00 130,74| RS 33.992,40
100534 [ TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 3.251,63| RS 39.019,56
101446 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 5.389,44| RS 64.673,28
101445 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 24,00 5.155,18| RS 123.724,32
101402 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 5.016,70| RS 60.200,40
101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 5.197,33| RS 62.367,96
101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES WES 24,00 3.860,06| RS 92.641,44
101401 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES WES 12,00 6.273,78| RS 75.285,36
101422 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES WES 12,00 RS 3.673,64| RS 44.083,68
TOTAL GERAL SEM BDI - R$: RS 628.340,20
BDI 20,36%)
TOTAL - R$: | RS 756.246,23

i i

J . ~ S
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GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135018-5
DITEC/SLU
Mat 276.287-0

HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA
ARQUITETA - CAU A149985-8
DITEC/PRESI/SLU
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° SLU - SERVIGO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL Data-Base
DIRETORIA TECNICA mar/23
FesE— PLANILHA ORCAMENTARIA
Utt. atualizagio: [23/03/2023 17:58 REF. SINAPI - 01/2023 ndo desonerado e SICRO 10/2022
Descrigi Estimativa de materiais a serem utilizados
Enderego: Diversos
Observagd
Quantidade
Cédigo Descrigio Un anual Prego Item Prego Total
estimada
1
11 MATERIAIS ELETRICOS
11270 |ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAQ DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM ] 100,00 RS 2,89| RS 289,00
412 [ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMIARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6% MM ] 200,00 &S 0,97| RS 194,00
414 |ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAQ DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM [ 200,00 RS 0,06 RS 12,00
410 [ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM ] 200,00 RS 0,15[ RS 30,00
411 [ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMIARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM ] 200,00 RS 0,19| RS 38,00
392 [ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO ] 5000 RS 1,42[ RS 71,00
39129 [ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 E CUNHA DE FIXACAD ] 5000 RS 1,62| RS 81,00
393 [ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1' E PARAFUSO DE FIXACAO N 50,00 RS 1,70| RS 85,00
39128 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO u 5000 RS 1,51] RS 75,50
400 [ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" £ PARAFUSO DE FIXACAO ] 50,00 RS 1,48| RS 74,00
39137 [ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" ] 5000 RS 0,61] RS 30,50
39139 [ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" ] 50,00 RS 0,88] RS 44,00
39138 [ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" ] 5000 RS 0,65| RS 32,50
2687 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM W 25000 RS 2,33[ RS 582,50
2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM W 25000 R$ 2,78| RS 695,00
2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM W 25000 RS 3,01] RS 752,50
575 [TERMINAL A COMPRESSAO ENM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MIZ, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE " 2000 w222 7S 28
FIXACAO M6
20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20M ] 4800 RS 10,90] RS 523,20
404 [FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) W 24000 RS 1,48] RS 355,20
o (CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 40U S, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 4507750 V, SECAO v 0000 O o200
INOMINAL 1,5 MM2
1014 (CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 4507750 V, SECAO » 00 [ P 241000
INOMINAL 2,5 MM2
il (CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 4507750 V, SECAO - — w399 7S -
NOMINAL 4 MM2
P (CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 4507750 V, SECAO " 000 PPN —
INOMINAL 6 MM2
. (CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 4507750 V, SECAO " 0000 w1098 75 28800
INOMINAL 10 MM2
P CMAI:CZJ DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 M e w2654 75 S
a7 (CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 " 20000 w3675 75 —
867 [CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO W 100,00 RS 56,70] RS 5.670,00
863 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO W 10000 RS 39,80] RS 3.980,00
[QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40
o DISIUNTORES DIN, 100 A UN 300 R$ 1.118,14| R$ 335442
(QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36
39759 —————— N 300 R$973,95( RS 2.921,85
[QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
3% DISIUNTORES DIN, 100 A W 1000 R$ 451,19/ RS, 4.511,90
39801 |QUADRO DE DISTRIBUICAQ, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISIUNTORES NEMA OU 16 DISIUNTORES DIN [ UN 500 RS 162,28{ RS 811,40
34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 324 ] 2000 RS 12,35 RS 247,00
34686 DISIUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A ] 2000 RS 18,32 RS 366,40
34709 DISIUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 504 ] 2000 RS 86,76] RS 173520
34714 DISIUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A ] 400 RS 103,62| RS 414,88
2391 DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 1254 ] 200 RS 473,24] RS 946,48
34689 DISIUNTOR TIPO NENA, MONOPOLAR DE 60 ATE 704, TENSAO MAXIMA DE 240 V. un 200 RS 42,05 RS 84,10
2370 DISIUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 304, TENSAO MAXIMA DE 240V ] 200 RS 16,00] RS 32,00
2386 DISIUNTOR TIPO NENA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V un 500 RS 26,84 RS 134,20
2392 IDISIUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 504, TENSAO MAXIMA DE 415 V ] 500 RS 107,40[ RS 537,00
2373 DISIUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 v N 500 RS 151,32[ RS 756,60
12329 SOQUETE DE PVC / TERMIOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS ] 500 RS 3,83| RS 19,15
2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE [ 500 RS 21,34 RS 106,70
p— [SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* o 200 nsa7.1a| RS —
W, USO INTERNO
9308 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMIA *1000° W, | 000 ws 31| 75 ——
USO INTERNO
7588 [AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15° A/ 250V ] 1000 RS 51,64 RS 516,40
38193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE £27) ] 20600 RS 7,73| RS 154600
38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) ] 20000 RS 8,90| RS 1.780,00
39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 ] 30000 RS 17,06 RS 511800
39386 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 ] 20000 RS 11,90] RS 2.380,00
- LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25° CM, PARA 1 LANIPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60[ - w3728 75 P—
W (NAO INCLUI LAMPADA)
39389 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W un 80,00 RS 22,19] RS 177520
39390 |LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W ] 0,00 RS 46,51 RS 372080
39385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* (M un 30,00 RS 20,45 RS 1,636,00
1872 [CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2', PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO ] 100,00 RS 3,41] RS 341,00
1873 [CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO ] 100,00 RS 6,78] RS 678,00
1871 [CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3' X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO u 6000 RS 6,10[ RS 366,00
39771 [CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM ] 000 RS 40,46] RS 1.618,40
2676 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM W 20000 RS 2,67| RS 534,00
2678 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM W 150,00 RS 3,35| RS 502,50
2679 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM ] 100,00 RS s,d RS 516,00
12070 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM W 50,00 &$ 7,19| RS 359,50
2675 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM ] 50,00 RS s,5| RS 467,00
39271 [CURVA 50 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 12", PARA ELETRODUTO ] 000 RS 3,01] RS 120,40
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39272 [CLURVA 50 GRAUS, CURTA, DE PVCRIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO [ 30,00 RS 3,70 RS 115,00
1884 [CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO [ 2000 RS 5,99] RS 119,80
1874 (CLURVA 80 GRAUS, LONGA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO N 1000 RS 675| RS 67,50
1875 (CLURVA 50 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO ] 0,00 RS 8,16] RS 81,30
2685 ELETRODUTO DE PVCRIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA ™ 10000 RS 8,95 RS 695,00
2684 ELETRODUTO DE PVCRIGIDO ROSCAVEL DE 11/4 ", SEM LUVA W 7500 RS 1192] R 594,00
2660 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2 ", SEM LUVA W 000 RS 13,10] R 655,00
39273 (CLURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVCRIGIDO ROSCAVEL, DE 1', PARAELETRODUTO [ 2000 RS 5,17 102,40
1874 (CLRVA 50 GRAUS, LONGA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO N 7500 RS 6,75| R 101,25
1875 [CLURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2', PARA ELETRODUTO [ 000 RS B,16] 81,80
1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1, PARA ELETRODUTO [ 300 RS 2,35] RS 78,87
1902 LUVA EM PVCRIGIDO ROSCAVEL, DE 11/4", PARA ELETRODUTO. UN 2500 R$3,71 RS 92,75
1893 LUVA EM FVCRIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO [ 1700 RS 5,10] RS 86,70
36063 INTERRUPTOR PARALELO 104, 250V, OONIUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) ] 4000 RS 11,38 RS 455,20
—— INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTRR 4" X 2 (PLACA + SUPORTE + W e E— p——
o083 LN’\';ESSLLJJLP;SO‘R SIVIPLES + INTERRUPTOR PARALELO 104, 250, CONJUNTO MONTADO PARA EVIBUTIR &' X2 (PLACA+ SUPORTE | 0 om U p—
38066 [PULSADOR CAMPAINHA 104, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2* (PLACA + SUPORTE + MODULO) [ 2000 225,20
38036 ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAD DE TOMADAS E INTERRUPTORES N 10000 654,00
38075 [TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) U 50,00 943,00
36094 [ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2', PARA INSTALACAD DE TOMADAS E INTERRUPTORES [ 1000 345,00
7528 [TOMADA 2P+T 104, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2° (PLACA + SUPORTE + MODULO) N 20000 RS 10,89] RS 2.178,00
Sooes \ugj&gow&s SIMPLES (2 MODULOS) 104, 250v, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + ™ a0 s 17,16 R p—
38062 INTERRUPTOR SIMPLES 104, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) N 40,00 RS 8,36] RS 334,40
7543 [TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 2" N 000 RS 7,68] RS 730,40
T TErROFToRES TR - T
p— INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 104, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTR " X 2" (PLACA + SUPORTE o o0 s 2052 rs pr—
MoDULOS)
38102 [TOMADA 2p+T 20, 250V (APENAS MODULO) UN 2000 RS 11,85 RS 237,00
— (CAIA DE PASSAGEN/ LUZ / TELEFONIA, DE EMIBUTIR, EM CHAPA DE AQD GALVANIZADO, DIVENSOES 60 X 60 *12% VI o o s 203.08] R P~
(PADRAD CONCESSIONARIA LOGAL)
39598 [CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA SE (CAT E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) M 000 RS 5,97] 597,00
35604 PATCH ODRD (CABO DE REDE), CATEGORIA S E (CAT SE) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M [ 10000 RS 14,27] R 1.427,00
39594 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA SE, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1U DE ALTURA [ 200 RS 340,33| R 680,66
39555 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA SE_COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2U DEALTURA [ 200 [ 409572
38104 [TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT SE (APENAS MODULO) UN 000 381,50
38083 [TOMADA R4S, B FIOS, CAT 5, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) N 1000 423,60
39600 (CONECTOR / TOMADA FEMEA R) 45, CATEGORIA 5 E (CAT SE) PARA CABOS N 10000 1.688,00
36103 [TOMADARJL, 2 FICS (APENAS MODULO) N 500 97,05
38082 [TOMADARILL, 2 FI05, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) N 500 RS 24,00] RS 120,00
11902 [CABO TELEF ONICO CO 50, 2 PARES, USO INTERNG, SEM BUNDAGEM M 70000 RS 1,08] RS 148,00
[TERMINAL A COMPRES SAQ ENI OOBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM, 1 FURD E 1 COMPRESSAD, PARA P ARAFUSO DE FIXACAD
- 5 =2 oot N 10000 RS 1,45 RS 145,00
E
s "TVE‘SMINALA COMPRESSAO EN| COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MINZ, 1 FURG E 1 COMPRESSAD, PARAPARAFUSO DE FDACAD| 0 oo - —
[TERMINAL A COMPRES SA EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FUROE 1 COMPRESSAD, PARA PARAFUSO DE U s Y P 1100
1570 FXAAD M
[TERMINAL A COMIPRES SAQ ENI COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM, 1 FURD E 1 COMPRESSAD, PARA PARAFUSO OE

un 10000
1574 A OME 0 RS 1,87 RS 187,00
— TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAYXIAL DE 3 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMIBUTIR 4" X 2 (PLACA + SUPORTE + o P P r—
o PARA.RAICS TIPO FRANKUN 350 MV, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACDES CONTRA ” am S— p—

RGAS ATMOSFERICAS
11862 (CONECTOR METALIOD TIPO PARAFUS O FENDIDO (SPUT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MIM2 UN 000 RS 1591] R 636,40
38124 S PUMA BXPANS VA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 500 s 29,00] R 145,00
41480 [CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PV, DN = 250 X250 MM [T 2000 RS 60,65 R 1.373,00
39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38X 38 MM, CHAPA 22 ™ 5000 RS 10,22] R 511,00
CPU 05/5LU/DF _|ELETROCALHA EM AGO GALAVANIZADO 50X100X3000 MM UNID 00 RS 105,38 579590
— SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MIN E ALTURA 50 M, " — 15:17] ns p—
ESPACADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SECKO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECDLHA FIXADA AF 07/2017
39465 IDISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAQ MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20° KA (TPO AC) UN 2000 7S 92,44] R 1109280
39445 [DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC [ 6000 R 11.413,20
39446 [DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC [ 000 R 7.744,00
39447 [DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 200 R 4.140,80
39448 [DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE B0 A, TIPO AC [ 2000 R 7.060,80
SUBTOTAL - 1] 163.488,30
12 MATERIAIS AR 0
12118 KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 204 UN 2400 r$ 26,81 RS 643,44
[TUBG DE ESPUMADE pousmzmo D(PAND\DO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAG DE AR CONDIOONADO,
] 6000
39711 gt ity RS 5,85| RS 351,00
— TUBO DE ESPUMADEPOUET}LENO D(PAND\DO FLEAVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAG DE AR CONDIGIONADD, |/ oW I ]
|AGUA QUENTE, DN 11/2"

pm— TS T R TSOLAVIENTO TERMI 0O DE TUBULACAO DE AR CONDIGIONADD, |+ o S— -
|AGUA QUENTE, DN 1 1/4", E= 10 MM

— TUBODEESPUMADEPOUETVLENO D(PAND\DO FLEXIVEL PARA ISCLANIENTO TERMICD DE TUBULACAC DE AR CONDIOGNADD, | v 00 S " S—
|AGUA QUENTE, DN 1 1/8",

o o0 DL ESPUMA D PN B ANDIO FIETVE PARA [SOLAMENTO TERMIOO DE TUBULAGAO DE AR CONDIOONADD, |, ] s 5,21 v po—
|AGUA QUENTE, DN 13/8", E= 10 MM

= [TUBO DE ESPUNIA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMIENTO TERMICD DE TUBULACAD DE AR CONDIOONADO, |- F) e & S0
|AGUA QUENTE, DN 15/8", E= 10 MM

0 TUBO DE ESPUMADEP?UET!LENO EXPANDIDO FLDAVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAG DE AR CONDIGIONADD, |, e F— P 10350
|AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10

p— [TUBO DE ESPUMADEP?UET‘LENO EXPANDIDO FLEAVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULAGAG DE AR CONDICIONADD, |, om . " [y
|AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10
[TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDD FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMIOO DE TUBULACAO DE AR CONDIOONADO,
M 000 7 3
2a |AGUA QUENTE, DN 1. E= 10MM Resa 8 HEsiED
71 TUBODEESPUMADEP?UETVLENO EXPANDIDO FLEAVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAD DE AR CONDIGIONADD, |/ ] s 260 v 200
|AGUA QUENTE, DN 3/1", E=

— TUBODEESPUMADEP?UET\LENO EXPANDIDO FLEAVEL PARA ISOLAMENT O TERMICO DE TUBULAGAG DE AR CONDICIONADD, |/ @0 a8 2,00] r a0
|AGUA QUENTE, DN 3/8", E
[TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO BXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAD DE AR CONDIIGNADO,

M 000 7
78 \GUAQUENTE, DN 7/8", E= 10MM ki Al 050
EaG TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D= 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS M wm RS 45,23| RS 1.609,20
— TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D= 1/4", E:= 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS £ COMERCIAIS M 000 RS 21,68 RS 867,20
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g TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D= 3/16", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO) INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERQIAIS | M 00 RS 14,78| RS 591,20
o TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D= 3/4", E = 0,73 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS M 000 RS 68,04 RS 272160
20664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D= 3/8", E:= 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS M 000 R$ 33,35[ RS 1.334,00
20663 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D= 5/16", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERQAIS | M w00 RS 26,66| RS 1.066,40
So868 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D= 5/8", E =0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS M 000 RS 56,26| RS 2.250,40
42529 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAQ DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L=*5* QM M 20000 RS 62| RS 324,00
CPU 01/5LU/DF | GAS REFRIGERANTE TIPO R-22 PARA AR CONDICIONADO - BUTIVAO DE 13,60KG UNID 200 RS 743,50] RS 1.487,00
CPU D2/SLU/OF | GAS REFRIGERANTE TIPO 410A PARA AR CONDICIONADO - BUTIIAO DE 13,60KG UNID. 40 RS 509,65| RS 3.638,76
U n3/sLu/oe | TAMANHOPALITO, MODELO: AAA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:NAO RECARREGAVEL, SISTEMA RS @ as 5| 8 i
ELETROQUIMICOALCALINA, TENSAO NOMINAL1,5 V.
U oa/sLu/or |PILHA TAMANHOPECUENA, MODELO:AA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:NAD RECARREGAVEL SISTEMA - e - -l o
ELETROQUIMICO:ALCALINA, TENSAO NOMINAL: 1,5V
SUBTOTAL - 2| RS 19.35420
13 MATERIAIS HIDROSANITARIO
(CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 Wi . s 510,13 e 1130
35277 UITROS, COM TAMPAE CESTO
7608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTIOD SIMIPLES, 5, BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA N 500 RS 16,66 RS 83,30
11672 REGISTRO DE ESFERA PVC COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPODIVIDIDO UN 500 RS 63,45 RS 317,25
11669 REGISTRO DE ESFERA PVC COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DIV 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO UN 500 7S 60,43 RS 302,15
11670 REGISTRO DE ESFERA, PVG, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", GOM GORPO DIVIDIDO ] 000 RS 23,15 RS 231,50
REGISTRO DE ESFERA, PVG, COM VOLANTE, V5, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO [ 1000 RS 25,26| RS 452,60
11671 REGISTRO DE ESFERA, PVG, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", 0OM CORPO DIVIDIDO UN 500 RS 97,11 RS 485,55
6032 REGISTRO DE ESFERA, PVG, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", GOM CORPO DIVIDIDO N 000 RS 27,74 RS 277,40
11673 REGISTRO DE ESFERA, PVG COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MV, 0OM CORPO DVIDIDO N 500 RS 21,84 RS 109,20
T REGISTRO DE ESFERA, PG, COM VOLANTE, V5, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN 1000 RS 26,13 R$ 261,30
Tig7e REGISTRO DE ESFERA, PG, CDM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, 0OM CORPO DIVIDIDO UN 1000 RS 44,66 RS 46,60
TS REGISTRO DE ESFERA, PV, COM VOLANTE, V5, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO un 1000 r$ 59,72 RS 597,20
e REGISTRO DE ESFERA, PG, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MV, 0OM CORPO DIVIDIDO uN 1000 RS 61,66| R$ 616,80
T REGISTRO DE ESFERA, PG, COM VOLANTE, V5, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO [ 1000 RS 112,96 RS 1.129,60
s REGISTRO DE PRESSAO PVG, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" UN 500 R$ 7,16 RS 35,80
T8 REGISTRO DE PRESSAD PVG; ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" N 500 R$ 20,43] RS 102,15
5057 REGISTRO DE PRESSAO PVG, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM [ 500 R$ 14,91 RS 74,55
pr— REGISTRO DE PRESSAO PVG, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM un 500 RS 16,58 RS 8290
5010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) [ 1000 RS 51,69 RS 51690
5015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509) N 1000 R 97,81 RS 978,10
015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) N 1000 RS 142,23] RS 1.422,30
614 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) [ 1000 RS 135,99 RS 1.359,90
ook REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 * (REF 1509) UN 1000 Rs 70,83 RS 708,30
&5 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 * (REF 1509) [ 1000 #$ 79,90] RS 799,00
15 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS QOZINHA, VAZAO DE 2KG/H, 2,8 KPA uN 50 RS 38,16 RS 190,80
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EN1 LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAQ PREDIAL DE INCENDI, 45 GRAUS, m 50 — p—
10004 DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAQ DE ATE 200 PSI i g
455" REGISTRO PRESSAQ BRUTO EM LATAQ FORIADO), BITOLA 1/2 " (REF 1400) N 500 RS 22,00 R$ 110,00
753 REGISTRO PRESSAD BRUTO EM LATAO FORIADO), BITOLA 3/4 " (REF 1400) [ 500 R$ 26,27 RS 131,35
05t REGISTRO PRESSAQ COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) un 50 RS 72,90| R$ 364,50
02t REGISTRO PRESSAD CIOM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) uN 500 RS 75,36 RS 76,80
. TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NER 5688) M 12000 RS 15,42] RS 1.850,40
20065 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 2000 RS 40,31] RS 4.837,20
835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5685) M 12000 r$ 6,74 RS 608,80
%656 [TUBO PVCROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL M 12000 RS 11,56 R$ 1.369,60
6 TUBO PVC SERIE NORIMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NER 5688) M 12000 rs 11,12 Rs 1.334,40
5 [TUBO PVC SERIE NORIMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 12000 R$ 14,60 RS 1.752,00
B TUBO PG, RIGIDD, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAD M 000 RS 60,37 RS 1.207,40
B TUBO PVC, ROSCAVEL, 11/2", AGUA FRIA PREDIAL M 12000 RS 35,69] RS 4.282,80
et [TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL M 12000 RS 28,03 R$ 3.363,60
5655 [TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 12000 r$ 9,04 RS 1.084,80
%66 TUBO PG, ROSCAVEL, 1, AGUA FRIA PREDIAL M 12000 RS 24,19| R$ 2.902,80
o TUBO PVG, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NER 5688) M 12000 R$ 29,04 RS 3.484,80
o TUBO PG, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NER 5688) M 12000 7$ 61,34 RS 7.360,80
20067 TUBO PVG, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 12000 R$ 9,42] RS 1.130,40
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00 |TUBOPVE SERIER, DN SOMIM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NER S698) M 12000 RS 13,26] RS 1.591,20
9839 TUBO PVC SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 12000 R$ 24,05| RS 2.886,00
6 TUBO PVG, SOLDAVEL DE 110 MM, AGUA FRIA (NER-5648) M Eil R$ 104,35| R$ 3.130,50
%867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 12000 RS 4,19 RS 502,80
9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) L 12000 RS 4,73 RS 567,60
650 TUBO PVG, SOLDAVEL DE 32 MM, AGUA FRIA (NER-5648) M 12000 rs 1021)Rs 122520
874 TUBO PVC SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 12000 RS 16,03| RS 1.923,60
ga75 TUBO PVG, SOLDAVEL DE 50 MM, AGUA FRIA (NER-5646) M 12000 RS 17,58| RS 2.109,60
%73 [ TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 8000 RS 28,92f RS 2.313,60
- TUBO PVG, SOLDAVEL DE 75 MV, AGUA FRIA (NER-5648) M 00 RS 47,93|Rs 1.437,90
9872 [ TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 3000 R$ 66,68f RS 2.000,40
9892 UNIAO PV, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIAPREDIAL UN 10,00 R$ 7,68) RS 76,80
9901 UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUAFRIA PREDIAL UN 10,00 R$ 37,14 RS 371,40
9900 UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIAPREDIAL UN 10,00 R$ 21,52 RS 215,20
9899 UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIAPREDIAL uN 1000 RS 9,65 RS 96,50
9908 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1000 RS 433,81f RS 4.338,10
565 UNIA PV, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL uN 1000 R$7,55| RS 7550
9906 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 10,00 RS 9,10 RS 91,00
9895 UNIAQ PVG SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 10,00 R$ 15,33 RS 153,30
— UNIA PV, SOLDAVEL, 40MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL un 1000 RS 29,47|R$ 294,70
9897 UNIAQ PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL un 10,00 RS 31,47 RS 314,70
9910 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1000 R$ 81,88 RS 818,80
9909 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1000 RS 166,77| RS 1.667,70
9907 UNIAO PVG SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 10,00 R$ 196,90| RS 1.969,00

S5t Zﬁ\;VOL:AL:TEES&RGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM AQONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO UN 30 Rre 23374 rs 701,22

10228 | VALVULA DE DESCARGA METAUCA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN 300 R$ 271,54 RS 814,62

11781 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN 3 RS$ 219,98) RS 659,94

38643 [VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO UN 500 RS 36,69| RS 183,45
s [VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3. /2 X 1.1/2" un 5m RS 50,12| RS 250,60
6158 [VALVULA EM PLASTICO BRANCD PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO UN 500 RS 7,64) RS 38,20
6153 | VALVULA EM PLASTIOD BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO UN 500 R$ 5,26) RS 26,30
aiss [VALVULA EM PLASTIO0 BRANCD PARA TANQUE 1.1/4 "X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAD un 5m RS 6,56| RS 32,80
6154 [VALVULA EM PLASTIOD CROMADO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO UN 500 R$ 9,35) RS 46,75
6155 [VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 "X 1,1/2 ", SEM ADAPTADOR un 5m r$ 21,539| RS 107,65

67 [ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, 0OM FLANGES E ANEL DE VEDACAQ, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA UN 500 R$ 18,52f RS 92,60
71 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, 0DM FLANGES E ANEL DE VEDACAQ, 1", PARA CAIXA D' AGUA UN 500 R$ 35,38 R$ 176,90
73 |ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, 0DM FLANGES E ANEL DE VEDACAD, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA UN 500 R$ 17,72J RS 88,60
103 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO QOM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA UN 500 RS 49,26{ RS 248,30
57 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARAAGUA FRIA un 500 r$0,92| RS 460
65 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO OOM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARAAGUA FRIA UN 500 R$ 1,01) RS 5,05
1 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSAE ROSCA, 32 MM X 1, PARA AGUA FRIA un 5m R$ 2,04 RS 10,20
110 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO QOM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA UN 500 RS 7,09] RS 3545
109 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO QOM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA UN 500 RS 4,22 RS 21,10
111 [ ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA UN 5p0 RS 9,590 RS 47,95
112 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO QOM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA UN 500 R$ 5,08) RS 2540
s [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSAE ROSCA, 60 MM X 2', PARA AGUA FRIA un 5m RS 12,72| RS 6360
104 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO 0OM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA UN 500 RS 22,14 RS 110,70
102 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, B5 MM X 3", PARA AGUA FRIA UN 500 R$ 30,53 RS 152,65
95 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MMX 1/2", PARA CAIXA D'AGUA UN 500 R$ 12,90J RS 64,50
96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA UN 500 R$ 14,03| RS 70,15
97 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MMX 1", PARA CAIXA D'AGUA UN 500 R$ 21,11} RS 105,55
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™ [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MMX 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA N 50 R$ 3160 RS 156,00
3 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAD, 50 MMX 1 1/2', PARA CAIXA D'AGUA N 500 RS 29,87| RS 149,35
60 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2', PARA CAIXA D' AGUA un 500 R$ 52,18 RS 260,90
5 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D AGUA UN 1o RS 304,24 RS 304,24
a5 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 7SMM X2 172", PARA CANA D' AGUA N 500 R 243,23 RS 121615
72 [ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA DAGUA. [ 500 R$ 57,28] RS 286,40

o [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR N 2000 R 20,44 R$ 408,80
- [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NER S688) un 1000 RS 2,69] RS 26,90
- [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NER 5688) [ 1000 R$ 1,52 RS 1520
- [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NER 5688) N 1000 Rr$ 2,23 RS 22,30
200 [ANEL BORRACHA, DI 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL [ 000 R$ 3,15 RS 157,50
300 [ANEL BORRACHA, DI 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL [ 5000 R$ 10,92 RS 546,00

S [ANEL BORRACHA, DN 50 MIVi, PARATUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL N 000 RS 1,99] RS 99,50
568 [ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARATUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL N 000 R$ 242 RS 121,00

it BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAQ APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) N 500 RS 365,00 RS 1.625,00

6 BACIA SANITARIA (VAS O) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAQ APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) [ 500 RS 195,27 RS 97635

Tio BOLSA DE LIGACA EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) N 500 RS 4,87| RS 24,35
750 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCABSP, DE 1 1/2" X1 1/4" N 500 r$ 21,70 RS 108,50
766 [BLCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCABSP, DE 1 1/2" X 1/2" N 500 7$ 21,70 RS 108,50
- BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" N 500 R$ 21,70 RS 108,50
767 [BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCABSP, DE 1 1/2" X3/4" N 500 RS 21,70 RS 108,50
- [BLCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCABSP, DE 1 1/4" X1/2" N 500 RS 17,04 RS 85,20
780 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" [ 500 RS 16,68 RS 83,40
769 BLICHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCABSP, DE 1 1/4" X3/4" un 500 RS 17,00 R$ 85,20
25 [BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCABSP, DE 1/2" X 1/4" N 50 s 6,01 RS 30,05

15364 [BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCABSP, DE 1/2" X 3/8" N 50 R$ 6,01 RS 30,05
S BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" [ 50 R$ 10,49] RS 52,45
75 [BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" N 500 RS 10,49] RS 52,45
5 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 500 rs 0,67 RS 3,35
5 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 2000 &S 1,09] RS 21,80
12 BLICHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, [ 2000 R$ 2,40] RS 48,00
a19 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 000 RS 4,16 RS 83,20
a8 BCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 2000 R$ 7,77 RS 155,40
8o BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32X 20 M, PARA AGUA FRIA PREDIAL uN 000 Rr$ 3,20 RS 64,00
52 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 0OM 40X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 2000 RS 4,15 RS 83,00
13 [BCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, ODM 50X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 000 Rg 4,83 RS 96,60
&5 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 2000 R 6,50] RS 130,00
516 [BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 0OM 60X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 2000 RS 11,59 R$ 231,80
i BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60X 32 M, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 000 R$ 14,40] RS 288,00
w5 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 0OM 60X 50 MV, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2000 RS 18,79| R$ 57580
5. BLUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 0OM 75X 50 M, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 000 RS 21,49] RS 423,80

RS BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 2000 R$ 3,19 RS 63,80
a4 BLICHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2" X 1" uN 1000 r$ 9,73 RS 97,30
708 BUCHA DE REDUCAO PVCROSCAVEL 3/4" X 1/2" un 1000 R 1,30 RS 1340
7% BUICHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 11/2" X3/4" un 1000 R$ 827\ RS 62,70
- BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1" X 1/2" N 1000 Rs 4,00 RS 40,00
_ BUCHA DE REDUCAO PV, ROSCAVEL, 1" X 3/4" N 1000 s 3,87| RS 36,70

5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, 0OM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 5000 R$ 32,55| RS 1.627,50

RES A (CAIXA SIFONADA, PVG, 150 X* 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA [ 800 R$ 93,26 RS 746,08

s (CADGA SIFONADA, PVG, 150 X 150 X S0 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NER 5688) un 2500 RS 60,90| R$ 1.522,50

yr? (CAIXA SIFONADA, PVG, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA [ 800 r$ 73,41] RS 567,28
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S CAP PG, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS 13,20 RS 132,90
55665 (CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL uN 1000 RS 65,16| RS 651,60
St CAP PVCG, SERIE R, DN 75 MIV, PARA ESGOTO PREDIAL uN 1000 RS 11,00 RS 110,00
A (CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS 9,99 RS 99,90
12608 (CAP PVG, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS 4,63 RS 16,30
15616 (CAP PVG SOLDAVEL, DN 75 MIV, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 R$ 832 RS 83,20
o7 (CAP, PVCPBA, JE, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 50 RS 34,30 RS 171,70
i CAP PVG, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL N 1000 RS 1,42 RS 14,20
_— CAP PG, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL un 1000 RS 1,42 RS 14,20
1189 CAP PG, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL N 1000 RS 2,33 RS 23,30
e CAP PG, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS 4,47| RS 44,70
1184 CAP PG, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL [ 1000 R$ 5,08 RS 80,80
Jiae CAP PG, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL N 1000 RS 13,60f RS 136,00
B4 CAP PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL N 1000 RS 23,79| R$ 237,90
1556 (CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL uN 1000 RS 249 RS 24,90
T} (CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, 0OR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL [ 1000 r$ 2,79 RS 27,90
1555 (CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS 5,09 RS 50,90
1559 (QURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, OOR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL uN 1000 RS 6,17| RS 61,70
1550 (CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, 0OR MARRON, PARA AGUA FRIAPREDIAL un 1000 RS 10,56| R$ 105,60
_— (QURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL un 1000 RS 17,05| RS 170,50
o~ (CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL [ 1000 RS 35,26| R$ 352,60
_— (CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MNM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS 43,00 RS 430,40
1962 (QURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARRON), PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 R$ 209,09 RS 090,90
555 (QURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, OOR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL [ 1000 R$ 2,40 RS 24,00
1556 (QURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, OOR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL N 1000 RS 3.40) RS 34,00
857 (QURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, 0OR MARRON), PARA AGUA FRIAPREDIAL N 1000 RS 7,35| RS 75,50
is38 (QURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL [ 1000 RS 13,69 RS 136,90
G55 (CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIAPREDIAL N 1000 RS 14,86| RS 148,60
T555 (CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL N 1000 RS 38,83 RS 388,30
550 (QURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL [ 1000 RS 59,63 RS 596,30
- (CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, 0OR MARRON, PARA AGUA FRIAPREDIAL [ 1000 RS 76,39 R$ 763,90
T IOELHO, PVCSERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS 21,14 RS 211,40
2623 (QURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS 36,69 R$ 366,90
——— IOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL uN 1000 RS 6,20] RS 62,00
20150 I0ELHO, PVCSERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MV, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS 17,89 R$ 178,90
0141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS 21,73| RS 217,30
s JUNCAO SIMPLES, PVCSERIE R, DN 75X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS 38,22 RS 382,20
%70 [ JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS 24,85 R$ 248,50
5% (QURVA PVCLONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS 60,31f RS 603,10
65 (CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1000 RS 7,16 RS 71,60
f5is (QURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS 14,15 RS 141,50
588 (QURVA PVCLONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS 46,08| R$ 450,80
150 (OURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4, CIOR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL uN 1000 R 37,94 R$ 373,40
1957 (QURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL un 1000 RS 6,40] RS 64,00
1938 (CURVA PVC 30 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL un 1000 R$ 7,28| RS 72,80
1570 IDUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" N 1000 RS 95,18| RS 951,80
. ENGATE / RABICHOFLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 GV N 1000 RS 33,65 RS 336,50
11684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 M uN 100 RS 36,84 RS 368,40
neesT ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 M N 1000 R 6,83 RS 66,30
i FITAMETALICA PERFURADA, L= 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19% KGF N 500 RS 42,60 R$ 21300
) FITAVEDAROS CA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LXC) [ 10000 RS 3,90] RS 390,00

04/05/2023, 08:50



SEI/GDF - 111752880 - Edital de Licitacao

47 of 84

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir.

T (GRELHAFIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150X 150 MM, PARA RALCS E CAIXAS N 1000 r$ 13,91 RS 139,10
iz (GRELHAFIXA, PVCCROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS uN 1000 RS 36,45| R$ 364,50
553 IOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL un 1000 Rrg 3,12 RS 31,20
5555 10ELHO DE REDUCAD, PVC SOLDAVEL, 30 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 &g 5,90] RS 59,00
i 10ELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 11X 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 s 572 RS 57,20
_ 10ELHO DE REDUCAO, PV, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2', COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 r$ 3,83 RS 36,30
— 10ELHO PVG, SOLDAVEL 0OM ROSCA, 50 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 #5225 RS 22,50
- JOELHO PV, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS 4,29] RS 42,90
—_— 1OELHO PV, SOLDAVEL DM ROSCA, 30 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL un 1000 r$ 2,76 RS 27,60
=527 1OELHO PG, SOLDAVEL GOM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS 14,54 RS 145,40
L0835 1OELHO PV, COM BOLSAE ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS 5,86 RS 56,60
275 1OELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS 5,46] RS 54,60
s I0ELHO PVG, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1, COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 R$ 15,09 RS 150,90
5554 JOELHO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 R$ 865 RS 86,50
855 IOELHO PG, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", OOR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 g 2,01] RS 20,10
S I0ELHO PVC, ROSCAVEL, 50 GRAUS, 1, COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 R 6,19 RS 61,90
seE IOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 R 2,99] RS 29,90
516 I0ELHO PVC, SOLDAVEL, B8, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 r$ 2,02 RS 24,20
517 10ELHO PVG, SOLDAVEL, B8, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO N 1000 r$ 2,18 RS 21,80
a5is JOELHO PG, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 Rr$ 7,42 RS 74,20
20047 10ELHO PV, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 1000 R 6,10 RS 61,00
52, 1OELHO PG, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 R 9,18] RS 91,80
532 10ELHO PV, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 r$ 21,22] RS 21220
35% 10ELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 R$ 9,46 RS 94,60
e I0ELHO PVG, SOLDAVEL, P8, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 r$ 67,79 RS 677,90
§7661 IOELHO PVG SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARAESGOTO PREDIAL N 1000 R$ 2,55 RS 25,50
o) ICELHO PVG, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 g 3,92 RS 39,20
55 I0ELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 1000 r$ 8,20 RS 62,00
536 IOELHO PV, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 R 60| RS 86,00
a5 I0ELHO PVC, SOLDAVEL, P8, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 r$ 62,41] RS 624,10
37049 10ELHO PV, SOLDAVEL, PE, 30 GRAUS, DN 40 MV, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 R$ 2,30 RS 23,00
526 I0ELHO PV, SOLDAVEL, P8, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 1000 rs 3,17 RS 31,70
3500 1OELHO PVG, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 R$ 7,19 RS 71,90
. IOELHO PG, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MMV, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL uN 1000 rs 0,67 RS 670
2520 I0ELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 r$ 0,83 RS 8,30
. IOELHO PV, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL uN 1000 Rr$ 2,76] RS 27,60
=% I0ELHO PVG, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 s 6,72 R 67,20
5550 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, S0 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS 569 RS 56,90
SR JUNGAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 R$ 56,05 RS 560,50
S JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 1000 rs 71,71 RS 717,10
St JUNGAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS 138,33 RS 1.383,30
SHids JUNGAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS 189,10] RS 1.891,00
20140 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 R$8,87| RS 88,70
o JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 1000 R$ 21,73 RS 217,30
p— JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75X 75 MV, PARA ESGOTO PREDIAL un 1000 RS 38,22| R$ 362,20
659 1UNCAO SIMPLES DE REDUCAD, PVC, DN 100 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL un 1000 R$ 19,36 RS 193,60
660 [ JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 R$ 25,03 RS 250,30
- JUNCAO SIMPLES, PVG, 45 GRAUS, DN S0X S0 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL uN 100 RS 10,20 RS 102,00
% JUNCAO SIMPLES, PVG, 45 GRAUS, DN 75X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 R$ 19,32] RS 193,20
10908 [JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1000 R$ 19,74| RS 197,40
26555 IUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 R$ 22,96 RS 229,60
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s UNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 R$ 14,11] RS 141,10
SEEG [JUNCA DUPLA, PVC SERIE R, DN 100X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL uN 1000 R$ 121,31] RS 121310
T JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75X 75 MMV, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL un 1000 RS 19,00| RS 190,00
S5 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA SEM LADRAO, DIMENSCES *50X 35* QM (LXC) N 500 RS 91,86 RS 459,30
i LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSCES *44X 35% CM (LXC) un 500 RS 155,62 RS 778,10

— LUVA DE OORRER PARATUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 R$ 15,96 RS 159,60

— LUVA DE OORRER PARATUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 1000 RS 21,18| R$ 211,80

— LUVA DE OORRER PARATUBO SOLDAVEL, PVG, 20 MIVi, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS 12,07 RS 120,70

. LUVA DE OORRER PARATUBO SOLDAVEL, PVG, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL un 1000 RS 14,06 RS 140,60
_— LUVA DE OORRER PARATUBO SOLDAVEL, PVG, 32 MV, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS 24,95 RS 243,50

2047 LUVA DE OORRER PARATUBO SOLDAVEL, PVG, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 R$ 32,53 RS 32530
Y LUVA DE CORRER PARATUBO SOLDAVEL, PV, 60 MMV, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 R$ 44,71 RS 247,10
T LUVA DE QORRER, PVC SERIE R, 100 MIV, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 R$ 25,35 RS 253,50
SHigE LUVA DE QORRER, PVCSERIER, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS 77,43| R$ 774,30
SR LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS 12,18 RS 121,80

555 LUVA DE GORRER, PVG DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS 19,09 RS 190,90

s LUVA DE OORRER, PVG, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS 1164 RS 116,40
S LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS 14,04 RS 140,40
— LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 1000 RS 40,50| R$ 405,00
— LUVA SIMPLES, PVCSERIE R, 40 MV, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS 5,09] RS 50,90
S016e LUVA SIMPLES, PVCSERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 1000 A$ 10,48 RS 104,80
2015 LUVA SIMPLES, PVCSERIE R, 75 MV, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS 12.23] RS 122,30

500 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 R 6,78] RS 67,80
38676 LUVA SIMPLES, PV, SOLDAVEL, DN 150 MV, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 R$ 33,94 RS 339,40

=5 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS 165 RS 16,50

57 LUVA SIMPLES, PG, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 R$ 342 RS 34,20

=5 LUVA SIMPLES, PG, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 R 6,94 RS 69,40

555 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MMX 1/2" un 1000 &g 5,88 RS 56,80

57 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATA, PG, 25 MMX 1/2" N 1000 R 6,82 RS 68,20

570 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MMX 3/4" [ 1000 R 7,08 RS 74,80
- LUVA SOLDAVEL COM BUICHA DE LATAO, PVC, 32 MMX 1" [ 1000 R$ 19,79 RS 197,90

- LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVG, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 1000 s 151 R 15,10

. LUVA SOLDAVEL 0OM ROSCA, PVG, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 R$ 2,09 RS 20,90

2906 LUVA SOLDAVEL 0OM ROSCA, PVG, 25 MM X 3/4, PARA AGUA FRIA PREDIAL uN 1000 R$ 1,73] RS 17,30

560 LUVA SOLDAVEL 0OM ROSCA, PVG, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 R 5,13 R 51,30
e RALO SECD CONIOD, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA uN 1000 RS 14,99 RS 149,90
S5 RALO SIFONADO QUADRADO, PV, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA [ 1000 rs 21,51 RS 21510
6043 REDUCAC EXCENTRICA PVG, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 R$ 9,28| RS 92,80
S REDUCAO EXCENTRICA PVG, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 R$ 10,76] RS 107,60
56645 REDUCAC EXCENTRICA PG, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 1000 R 8,05 RS 80,50
S SIFAQ EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2" N 1000 RS 184,45 RS 1.844,50

56 SIFAQ EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2X2" N 1000 RS 186,70 RS 1.867,00

6136 SIFAD EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1X 1,1/2" N 1000 RS 146,76 RS 1.467,60
T SIFAQ EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/ X 1.1/2" un 1000 RS 155,43 RS 1.554,30
— SIFAQ PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO un 1000 RS 16,39| R$ 163,90

. SIFAQ PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1X 1.1/2 " N 1000 R$ 11,97 RS 119,70

6145 SIFAQ PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4X 1.1/2" N 1000 r$ 17,20 RS 172,00
o s:r;w‘r‘vmn TIPG PENGENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTARAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D= 15 MM| P [ 25770
_— (s:/ndw‘r‘\;mwwo PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTARAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D=20MM]| 1000 s 28,99 rs i

7004 [TE PVCROSCAVEL 90 GRAUS, 1, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1000 RS 14,27| RS 142,70

e TE PVC SOLDAVEL, BEB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECNDARIO PREDIAL [ 1000 s 381 RS 36,10
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7098 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL UN 10,00 RS 4,36) RS 43,60
7123 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 10,00 R$ 5,27) RS 52,70
7121 [ TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL uN 1000 R$ 10,43|R$ 104,30
7137 TE PVC, SOLDAVEL, 0OM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1000 R$ 11,400 RS 114,00
7122 TE PVC SOLDAVEL, QDM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1000 R$ 12,54 RS 12540
7114 | TE PVC, SOLDAVEL, 0OM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 10,00 R$ 14,59 RS 145,90
7109 TE PVC, SOLDAVEL, 0DM ROSCA NABOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 10,00 R$ 2,89 RS 28,90
7135 | TE PVC, SOLDAVEL, 0OM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1000 RS 5,92 RS 59,20
37947 TE PVC, SOLDAVEL, QDM ROSCA NABOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 10,00 R$ 4,81) RS 48,10
7103 | TE PVC, SOLDAVEL, 0OM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1000 R$ 15,63 RS 156,90
7001 [ TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1000 R$ 16,55J RS 165,50
11655 | TE SANITARIO DE REDUCAQ, PVG, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL. UN 10,00 R$ 17,60_ RS 176,00
11656 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 10,00 R$ 20,20f RS 202,00
37948 [ TE SANITARIO, PVC, DN 40X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 10,00 R$ 3,83| RS 38,30
565 TE SANITARIO, PVG, DN 50X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL un 1000 g 7,77 RS 77,70
11658 [ TE SANITARIO, PVC, DN 75X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1000 R$ 17,18) RS 171,80
s TE SOLDAVEL, PVG, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 10,00 RS 1,21) RS 12,10
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) Un 10,00 RS 1,37 RS 13,70
7140 [ TE SOLDAVEL, PVC 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 10,00 R$ 4,30) RS 43,00
- TE SOLDAVEL, PVG, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) un 1000 R$ 10,51 RS 105,10
7143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 10,00 RS 35,26{ RS 352,60
- TE SOLDAVEL, PV, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 10,00 RS 65,41| RS 654,10
7142 [ TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1000 R$ 10,98 RS 103,80
20179  TE, PVC SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 10,00 RS 45,23 RS 452,90
20178 | TE, PVC SERIE R, 100 X75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 10,00 R$ 54,28) RS 542,80
20180 TE, PVG SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 10,00 RS 89,55| RS 895,90
20181 | TE, PVG, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 10,00 R$ 119,96) RS 1.199,60
20177 TE, PVC SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 10,00 R$ 29,67|RS 296,70
- ';f)/l!\l;(\:i?oADE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUAFRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO un 1000 RS 4a2,06| RS 2.420,60
o Lcjs’\ﬁ(‘:rDE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUAFRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO UN 1000 RS 362,68| RS 3.626,80
Lo ;?:Snfcnowssom CONVENCIONAL PARA CADA DAGUA, AGUAFRA, 172, COM HASTE E TORNEIRAMETALICDS E BALAG " — — —
. ;O:\V\\I(E;Zé:ﬂjz?u@ CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU un 2500 R 78,01 e 1.950,25
36791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) UN 1000 R$ 117,09| RS 1.170,90
6792 I/%TVT\IE\(R’?/;:ﬂT%\S\CA (CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE un 1000 R 155,83 RS 1.558,30
11773 TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1167/ 1168) UN 2500 R$ 103,74 RS 2.593,50
L1762 LCS)gN(;EE\F;iFET;L‘JC&JC:E‘Jw?&»; :‘/z:/; JAlfiil;)lﬂf\)A / TANQUE, 0OM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / UN 2500 R 49,20| R$ 123000
- ggsgﬁ\:zkﬂgﬁgfﬁi{gyﬁz;AM TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO m 2500 RS 41,66] RS 1041,50
oo ;o:ﬂmzﬂwg::iyu]cgﬁommk ‘CANO CRTO, COM AREJADOR, SEM BICD PLASTICD, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 172" 0U | 1 - T —
i ;EETAMHAUCA (CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / UN s5m RS 104,06 RS 520,30
oo E:;uf\ :JAE r) ETALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINFA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 172 " OU 3/4 " (REF - — — p—
— "T‘?:EV\::E\SI;;:\ ETALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAOPOPULAR, 1/2 " OU 3/4 un sm RS 70,00 RS 350,00
om0 ;C;ZV\&\;/:&L?TS‘EDC;\gi[B)SAAUCPIg\:L/JﬂS)ONALPARACNXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4 ", COM FASTE METALICAE COM TORNEIRA| ¢ 50 s 5499 rs r—
11823  TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", BALAOE TORNEIRA PLASTIODS, COM HASTE METALICA UN 5000 RS 23,14 RS 1.157,00
377 [ASSENTO SANITARIO DE PLASTIOD, TIPO CONVENCIONAL. UN 50,00 R$ 44,03 RS 2.201,50
11822 TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA QOZINHA 1/2 " UN 500 RS 28,45| RS 142,25
— TORNEIRA PLASTICA PARATANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICD PARAMANGUEIRA un 500 R$ 17,12] RS 85,60
susTOTAL - 2| R$ 173.238,07

gﬁi&gﬁBﬁgx A%I\Pyﬁ\;?ﬁl&:’!‘\m, (COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM m 30 R sea,95| Rs 1754,85
;i:LQZ?E:;OAPTR:KRL:gAS GERRAEI)DL\‘ISZ\)‘(ESDE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO M2 000 e 719,00] RS 14.380,00

) P(C‘)R;A?A Sﬁ Tc{;]ozzsz :/TA. %«;;ATEE g:wgsg m:g\mummuo, CM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, GO REQUADRO, | > p— T— pro—
S5 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 31/2" X 3',E= 1,9 A7 MM, COM ANEL, CROMADO OUZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS | UN 000 R$ 28,67| RS 573,40

04/05/2023, 08:50



SEI/GDF - 111752880 - Edital de Licitacao

50 of 84

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir.

B DOBRADICA EM LATAQ, 3" X 2 172", E= 1,3 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPABOLA, 0OM PARAFUSOS N 200 RS 32,96 RS 659,20
g DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM AQD/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUS 05 N 2000 RS 88,38| RS 1.767,60
i [ ADESIVO ACRILIOO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO K6 1000 RS 49,41 RS 494,10
58i5% ESPUMA BXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML N 3000 RS 29,00| RS 670,00
FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAG, ENI ACD INOX COM ACABAMENT O CROMADO, CADA DE 100 MM, INCLUINDG CHAVE
swiss Expoini N 20 RS 84,50 RS 169,08
FECHADURA DE EMEUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACD INOX CON ACABAMENTO CROMADD, COM ABAS W 2m S— p—
11469 LATERAIS, CIUNDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METAL 0O E CAPA ESCAMOTEAVEL . .
FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACD INOX COM ACABAMENTO CROMADO, 0OM CIINDRO DE
g ¢ [ 2
11468 [APROX 20 MM > i I 280
FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, ENI ACD INOX COM ACABAMENT O CROMADO, CADA DE 100 MM, INCLUINDD CHAVE
¥ d ¥ N 2
11484 npo cunoRO el RS 54,45| RS 108,90
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACD INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRATESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, | 200 R 49,34 rs 568
38153 LINGUETA E TRINCDS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPOTRANQUETA ! !
JidE (COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENS ADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E= 15 MM M2 15000 R$ 118,27| RS 17.740,50
— (COMPENS ADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM M2 15000 RS 122,70] RS 21.405,00
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MV A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEA, CAPA[ - o s 22729 vs e
11366 Li5A M HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15330), DE 600 X 2100 MM, £ = 35 MM, NUCLE COLMEI A, CAPA LISA EM FOF, i =
43777 | ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA 2 i Loaae
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEG COLMEIA, CAPA
11365 LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA W 2 ey k) 106098
Sah [VIDRO COMUM LAMINADO LSO INGOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO M2 500 RS 359,58 RS 1.797,90
10406 [VIDRO COMUM LAMINADO, LSO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO M2 500 R$ 312,95| RS 1.564,75
i [VIDRO LISO INCDLOR 4MM - SEM COLOCACAD M2 500 R$ 75,11f RS 275,55
i [VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAD M2 500 RS 106,40 RS 532,00
15557 [VIDRO TEMPERADO INCDLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 500 R$ 217,27 RS 1.086,35
S PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) K 500 RS 43,50 RS 217,70
072 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1X 17) K 500 RS 40,27 RS 201,35
5066 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 12 X 12 K6 50 R$ 30,16 RS 150,80
5065 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2X 14) K6 500 R 27,31f RS 136,55
0247 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4X 13) K6 50 R 25,30 RS 126,70
074 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2X 13) K6 500 R$ 25,64 RS 12820
1682 VIEIC-FIO OU GUIA DE QONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H XL1/L2) un 2000 RS 34,57| R$ 691,40
41670 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (HXL1/L2) [ 2000 R$ 3,30] RS 626,00
i IVEIO-FI0 OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M 2000 RS 34,57| R$ 691,40
506 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4X 12) K6 50 RS 24,39| R$ 121,95
5% PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2X 12) K6 500 RS 24,12 RS 12060
668 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) K6 500 RS 22,89 RS 114,45
oE PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4X 11) K 500 R$ 23,33 RS 116,65
5069 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2X 11) G 500 RS 23,33 RS 116,65
5070 PREGO DE ACO POIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4X 11) K6 500 RS 23,56] R 117,90
5071 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) K6 500 RS 22,89 R 114,45
5061 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2X 10) K6 500 RS 22,50] R 112,50
5075 PREGO DE ACO POUIDO COM CABECA 16 X 30 (2 3/4 X 10) G 500 RS 22,89 R 114,45
39027 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) K6 500 RS 22,87] R 114,35
5062 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) K6 500 R R 115,95
40568 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) K6 500 RS 23,06] R 115,30
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA € CONTRATESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, o 2000 rs 6275 rs gossig
2080 LINGUETA E TRINGDS) COM ACABAMENTO CROMADC, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CIINDRO ’ g :
FECHADURA ESPELHO PARA PORTAINTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, - 200 wssson] as o
3090 LINGUETA E TRINCDS) COM ACABAMENTO CROMADC, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPOINTERNA i g
SUBTOTAL - 3| RS 84.920,79
14 MATERIAL PARA PINTURA/GESSO
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, ABASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARATRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPADE | ¢ 10080 rs 3,29 rs s
(GESSO (NECESSITAADICAC DE AGUA)
39434
MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA K6 1000 R 2,58] RS 258,00
30433
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO K6 1800 #$ 7,09 RS 12690
38877
TINTA ABASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NER 13699;2012) L 54000 R$ 21,18 RS 11.437,20
38121
TINTA ACRILICA PREMIUN PARA PISO L 54000 RS 19,81 RS 10.697,40
7348
[TINTA ESIMALTE SINTETIOD STANDARD BRILHANTE L 54000 RS 26,89 R$ 15.600,60
43647
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TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 54000 RS 12,32| RS 6.652,80
35693
[TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO
REMOVIVEL UN 15000 R$ 5,23| RS 784,50
39574
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL. M 50000 RS 0,29 RS 145,00
39431
A1E (GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS /SANCAS E USO GERAL K 2000 Rr$0,74| RS 148,00
PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 M, EMAGD FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA
un 000
39438 |DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM - Bszy 100
PLACA / CHAPA DE GESSO AGARTONADO, ACABAMENTO VINILIOO LISO ENVT UNIA DAS FACES, COR ERANGA, BORDA QUADRADA, |
w2 1563
39567 5 MM, *625X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL . RsanaRs i
— PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (LXC) M2 [ RS 25,36| RS 1.095,55
39412 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E= 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (LX C) M2 4320 RS 17,34 RS 743,09
PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAQ) M2 70 R$ 10,40f RS 74,88
812
39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 5000 R$0,11] RS 5,50
39436 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM UN 5000 R$0,19) RS 9,50
3RS0 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS K6 2000 R$7,16| RS 1.790,00
43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS K& 25000 RS 3,98] RS 995,00
VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E L ®00 RS 42,55 R$ 1.531,80
10478 BaERND
a5 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 3toML 5000 RS 42,15[ RS 210750
— FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 7200 r$ a1,91 RS 301752
12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 5000 RS 8,96) RS 448,00
38783 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAQ, FUROS NAHORIZONTAL, 11,5X 19X 19 OM (NBR 15270) UN 50000 R$ 1,05) RS 525,00
. BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9X 19 X 39 QM (CLASSE C - NER 6136) un s00p0 R$ 3,36| RS 1,680,00
SUBTOTAL - 3| R$ 60.963,96
a MATERIAL PEDREIRO
s [ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D=2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =2,11 MM (0,026 KGM) K& 5000 RS 23,50 RS 1.175,00
344 [ ARAME GALVANIZADO 16 BWG, ,65MM (0,0166 KG/M) K& 50,00 R$ 30,69 RS 1.544,50
43132 |ARAMERECOZIDO 16 BWG, D= 165 MM (3,016 KG/M) OU 18BWG, D= 1,25MM (0,01 K&/M) K 000 R$ 23,50 RS 147500
366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 60,00 R$ 212,93 RS 12.775,80
557 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 6000 R$ 215,71 RS 12.942,60
370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1200 R$ 212,93 RS 2.555,16
34353 [ARGANASSA COLANTE ACII K& 7500 R$ 1,06 R$ 397,50
37595 [ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII Ke 37500 R$ 1,75 R$ 656,25
37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPOACIII E K 37500 R$ 2,01 RS 753,75
- [ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS [ K6 7500 R$ 0,62 RS 232,50
37553 [ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE K& 60000 R$ 1,16 RS 696,00
sae  |ARGAMASSAPRONTAPARA CONTRAPISO K6 120000 R$0,59 RS 708,00
4923 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO K& 10000 R$ 37,03 RS 3.703,00
1379 (OMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 K& 5.000,00 R$ 0,68 RS 3.400,00
S TELHA DE FIBROOMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 50000 R$ 25,33 RS 12.665,00
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAD 5/16" PARA TELHA FIBROCIVENTO (UMIA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELAPVC - - —_— — s 00
1607 | CONICAS)
GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L= 110 MM, RECOBRIMENTO= 100MM, SECAO 1/8X 1/2" (3MMX 12 MM), PARA UN 50000
4315 FDGAR TELHA DE FIBROOMENTO ONDULADA o Re254 RS L4050
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/ 16
FACES/RETANGULAR/TIJOUNHO/PAVER /HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NER M2 15000 R$ 59,06 RS 8,859,00
36155 aza1)
[BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLNHO/PAYER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* OM, E = 8 CM, RESISTENCA DE 35 MPA. M2 15000 R$ 74,60 R$ 11.190,00
36170 (NBR 9781), QDR NATURAL
IELP;(A DE BARRO / (IRAM\C‘A, ’\iAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE un 20000 RS 1,59 RS 318,00
7175 41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2
[ TELHA DE FIBROOMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) un 15,00 RS 140,77 RS 2.111,55
34458
| TELHA DE FIBROOMENTO E = 8 MM, DE 3,00X 1,06 M (SEM AMIANTO) UN 1500 R$ 160,26 RS 2.403,90
34473
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1200 R$ 195,24 RS 2.342,88
4720
LOCACAO DE ANDAIME METALICOTIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M XALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO MOXMES 50000 RS 6,66 RS 3.330,00
s DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAG, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAQ INCLUI INSTALACAC)
[DCACAD DE ANDAIVE METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL OOM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E
[ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A NXMES 2000 R$ 20,00 RS 4.000,00
10527 IMONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAC)
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LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 20000 RS 1,39 RS 278,00
3777
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 1) 1200 R$ 169,11 RS 202932
4721
10515 |REVESTIENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 w2 25000 RS 45,48 RS 11.370,00]
536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 25000 R$ 32,90 RS 822500
SUBTOTAL - 4] RS 113.477,71
BDIRS: 20,36%
TOTAL-RS: | R$ 740.723,69

LUSTOSA PIRE HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA

GLORIA IRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135018-5 ARQUITETA - CAU A149985-8
DITEC/PRESI/SLU

Al Moot Qoous Keup

Mat 276.287-0
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SERVICO DE LIMPEZA URBANA

SLU - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TECNICA
PLANILHA ORCAMENTARIA

Data-Base

mar/23

Ult. atualizagio: [23/03/2023 17:58 REF. SICRO outubro/2022
Descrigdo: Veiculo
Enderego: Diversos
Observagdes:
Descrigdo: (SICRO)
Veiculo tipo van furgdo com capacidade de 1,54 t - 93 kW E9125
Valor de aquisigio RS197.823,56
DEPRECIACAO (R$/h) - (1) R59,89
OPORTUNIDADE DE CAPITAL (R$/h) - (2) RS3,56
Seguros e IMPOSTOS (RS/h) - (3) RS1,44
CUSTO DE MANUTENGAO (R$/h) - (4) R59,89
CUSTO DE OPERAGAO (R$/h) - (5) RS29,76
PRODUTIVO (CHP) - (1+2+3+4+5) (R$/h) R$54,54
IMPRODUTIVO (CHI) - (1+2+3) (R$/h) R$14,89
(1) Dias efetivos trabalhados no més 22
{2) n2 de veiculos necessdrios para dt dap 1 veiculo(s)
(3) Trecho a percorrer por dia (média) 46,00 km/dia

(4) Trecho a percorrer no més

= [(Mx@x@)

1.012 km/més

(5) Velocidade média por percurso 40,00 km/h
(6) Tempo necessario por percurso
1,15 by
= [3)/6) o
(7) Quantidade total de= Tgr;?e)sRODUTIVAS no més 25,30 hyimés

(8) Quantidade totalde horas "IMPRODUTIVAS" no més
={[7,33hs efet./dia’ X (1)X(2)] - ()}

135,96 h/més

Veiculo tipo van furgao com

1 Custos Mensaisdo._|capacidade de 1,541- 93 kW GHPx[) ke L
veiculo

Subtotal 1 [ R$ 1.379,99

[Veiculo tipo van furgéo com CHIx(®) RS 2.024.95

- Custos Mensais do Jcapacidade de 1,54 t- 93 kW :

veiculo

Subtotal 2| R$ 2.02495

TOTAL DE CUSTOS DO VEICULO/ MES RS 3.404,93

Glona Lusthu m

N =
AW AR UNO

anih Aenenn

ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
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GLORIA LUSTOSA PIRES ARQUITETA - CAU

HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA

A149985-8

DITEC/SLU DITEC/PRESI/SLU

Mat.276.287-0
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P SLU - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL Data-Base
DIRETORIA TECNICA mar/23
senvace s s PLANILHA ORCAMENTARIA
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
CPU O1/SLUIDF
cODIGO DESCRIGAO CLASS |UNIDADE| PREGO(RS) | PRECO
TOTAL (R$) |
cruonswwor | OAS REFRIGERANTE TIFO R.22 PARA AR CONDICIONADO - BUTIRO | Painetde | o [ coo e | gon1s
DE 13,60KG Prego
CPU 02ISLUIDF
CODIGO DESCRIGAO CLASS |UNIDADE| PREGO(RS) | PRECO
TOTAL (RS) |
crucnswor | GAS REFRIGERANTE TIPO 4108 PARA AR CONDICIONADO -BUTIAO | Painelde | yuo | giocr | prosr
DE 13,60KG Prego
CPU 03/SLUIDF
CoDIGO DESCRICAO cLass |unibapE| PREGo(RS) [ PRESO
TOTAL (R$) |
PILHA, TAMANHO:PALITO, MODELO:AAR, CARACTERISTICAS rainel do
CPUCHSLUDF  |ADICIONAIS:NAO RECARREGAVEL, SISTEMA anelde | unp | 280 290
ELETROQUIMICO:ALCALINA, TENSAO NOMINAL:1,5 V o
CPU 04/SLUIDF
cODIGO DESCRIGAO CLASS |UNIDADE| PREGO(RS) | - PREGC
TOTAL (RS)|
PILHA, TAMANHO:PEQUENA, MODELO:AA, CARACTERISTICAS Painel de
CPUOHSLUDF | ADICIONAIS:NAO RECARREGAVEL, SISTEMA anelde | unp | 200 3,00
ELETROQUIMICO:ALCALINA, TENSAO NOMINAL:A,5 V e
CPU 05/SLUIDF
cODIGO | DESCRIGAO CLASS UNIDADEl PREGO(RS) | PRECO
TOTAL (R$) |
GPUOSISLUIDF |ELETROCALHA EM AGO GALAVANIZADO 50X100X3000 MM FT,':’;;" UNID | 125 | 1125

4 m -
“Halyety 200 Ung)

o

AOUCAD

GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5

DITEC/SLU DITEC/PRESI/SLU

Mat 276.287-0

HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA
ARQUITETA - CAU A149985-8
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SERVICO DE LIMPEZA URBANA

SLU - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO

DIRETORIA TECNICA

PLANILHA ORCAMENTARIA

Data-Base

mar/23

Ult. atualizagio:

23/03/2023 17:58

REF. SINAPI - 01/2023 nio desonerado e SICRO 10/2022

Descrigdo: Veiculo
Enderego: Diversos
Observagoes:
ANEXO - A - PLANILHA RESUMO - CUSTO DOS SERVICOS
s Prego Total %
SERVICOS UND QUANT Prego Unitario Mensal
1- EQUIPE DE ; &
MANUTEN(;AO Equipe 1 R$628.340,20 R$52.361,68 43,31%
2 - MATERIAL Estoque 1 R$740.723,69 R$61.726,97 51,06%
3 - VEICULOS Frota 2 R$81.718,40 R$6.809,87 5,63%
TOTAL - MENSAL (sem BDI)| R$ 120.898,52
BDI| 20,36%| R$ 24.610,32
TOTAL - MENSAL| RS 145.508,84
TOTAL ANUAL | RS 1.746.106,07
Aalina L0 DN QAN _AOAAD

GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU
Mat 276.287-0

HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA

ARQUITETA - CAU A149985-8
DITEC/PRESI/SLU

04/05/2023, 08:50



SEI/GDF - 111752880 - Edital de Licitacdo https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

SLU - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

(T EeE

56 of 84 04/05/2023, 08:50



SEI/GDF - 111752880 - Edital de Licitacao

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

® SLU - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL Data-Base
DIRETORIA TECNICA mar/23
SERVICO DE LIMPEZA URBANA- PLANILHA ORCAMENTA’R\A
Ult. atualizagio: 23/03/2023 17:58 REF. SINAPI - 01/2023 nio desonerado e SICRO 10/2022
Descrigdo: BDI
Enderego:
Observagdes:
Planilha de Composic¢éo de BDI
A IMPOSTOS 5,65%
1 ISS 2,00%
2 PIS 0,65%
3 COFINS 3,00%
B DESPESAS INDIRETAS ADMINISTRAGAO CENTRAL 7,09%
1 ADMINISTRACAO CENTRAL 4,50%
2 SEGUROS+GARANTIAS 1,00%
3 RISCOS 1,00%
4 DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%
C LUCRO DA EMPRESA 6,00%
1 LUCRO 6,00%
BDI  20,36%
Formula
=i (1+(AC+S+R+G)x((1+DF) X(1+L))
BDI—[( e ) . ] X 100
Glona /ﬂ% . . :
d “Haliea 771 (0O UGy OIS ASUOD
GLORIA LUSTOSA PIRES HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5 ARQUITETA - CAU A149985-8
DITEG/SLY DITEC/PRESI/SLU
Mat 276.287-0
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° SLU - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL Data-Base
DIRETORIA TECNICA mar/23
SRS PLANILHA ORGAMENTARIA

Utt, atualizaggo: [23/03/2023 18:21 REF. SINAPI - 01/2023 no desonerado e SICRO 10/2022
Descrigo: Mo de Obra
Enderego: Diversos
[Observagaes:

Cédigo Descrigio Un itz Prego Item Prego Total

Anual
1 [MAO DE OBRA INCLUINDG FERRAMENTAL E EPI's

90778 D CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 260,00

91677 ) ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 260,00

100534 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00

101445 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES WES 1200

101445 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES WES 2400

101402 __|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES WES 200

101399 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES WES 200

101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES WES 24,00

101401 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES WES 12,00

101422 IMOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES WES 12,00

TOTAL GERAL SEM BDI - RS: RS -
BDI
TOTAL - RS: [ RS -
Golowin, Lusbh I
¥ Habia YW \cGalingds 9
GLORIA LUSTOSA PIRES HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA
ARQUITETA E URBANI CAU A135018-5 ARQUITETA - CAU A149985-8
OITEC/SLY DITEC/PRESI/SLU
Mat 276.287-0
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° SLU - SERVIGO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL Data-Base
DIRETORIA TECNICA mar/23
FesE— PLANILHA ORCAMENTARIA
Ult. atualizagio: |23/03/2023 18:21 REF. SINAPI - 01/2023 ndo desonerado e SICRO 10/2022
Descrigi Estimativa de materiais a serem utilizados
Enderego: Diversos
Observagd
Quantidade
Cédigo Descrigio Un anual Prego Item Prego Total
estimada
1
11 MATERIAIS ELETRICOS
11270 |ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAQ DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM N 10000 RS
412 [ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMIARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6% MM ] 200,00 RS
414 |ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAQ DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM [ 200,00 RS
410 [ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM ] 200,00 RS
411 [ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMIARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM ] 200,00 RS
392 [ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO ] 5000 RS
39129 [ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 E CUNHA DE FIXACAD ] 5000 RS
393 [ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1' E PARAFUSO DE FIXACAO N 50,00 RS
39128 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO N 5000 RS
400 [ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" £ PARAFUSO DE FIXACAO ] 50,00 RS
39137 [ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" ] 5000 RS
39139 [ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" ] 50,00 RS
39138 [ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" ] 5000 RS
2687 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM W 250,00 RS
2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM [ 250,00 RS
2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM W 250,00 RS
575 [TERMINAL A COMPRESSAO ENM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MIZ, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE " 2000 "
FIXACAO M6
20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20M ] 4800 RS
404 [FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) [ 240,00 RS
o (CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 40U S, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 4507750 V, SECAO v 0000 e
INOMINAL 1,5 MM2
1014 (CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 4507750 V, SECAO » 00 Rs
INOMINAL 2,5 MM2
il (CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 4507750 V, SECAO - — Rs
NOMINAL 4 MM2
P (CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 4507750 V, SECAO " 000 S
INOMINAL 6 MM2
. (CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 4507750 V, SECAO " 0000 s
INOMINAL 10 MM2
P caacz: DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 M e s
i
a7 (CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 " 20000 i
867 [CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO W 10000 RS
863 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO L} 10000 RS
p— [QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 o A s
DISIUNTORES DIN, 100 A
29759 (QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 o 0 s
DISIUNTORES DIN, 100 &
1339 [QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 " 00 "
DISIUNTORES DIN, 100 A
39801 |QUADRO DE DISTRIBUICAQ, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISIUNTORES NEMA OU 16 DISIUNTORES DIN [ UN 500 RS
34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 324 ] 2000 RS
34686 DISIUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A ] 2000 RS
31709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A ] 200 RS
34714 DISIUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A ] 400 RS
2391 DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 1254 ] 200 RS
34689 DISIUNTOR TIPO NENA, MONOPOLAR DE 60 ATE 704, TENSAO MAXIMA DE 240 V. un 200 RS
2370 DISIUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 304, TENSAO MAXIMA DE 240V ] 200 RS
2386 DISIUNTOR TIPO NENA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V un 500 RS
2392 IDISIUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 504, TENSAO MAXIMA DE 415 V ] 500 RS
2373 DISIUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 v N 500 RS
12329 SOQUETE DE PVC / TERMIOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS ] 500 RS
2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE [ 500 RS
p— [SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* o 200 "
W, USO INTERNO
9308 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMIA *1000° W, | 000 RS
USO INTERNO
7588 [AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15° A/ 250V ] 1000 RS
38193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE £27) ] 200,00 RS
38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) ] 20000 RS
39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 ] 300,00 RS
39386 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 ] 20000 RS
- LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25° CM, PARA 1 LANIPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60[ - =
W (NAO INCLUI LAMPADA)
39389 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W ] 8000 RS
39390 |LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W ] 80,00 RS
39385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* (M ] 8000 RS
1872 [CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2', PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO ] 100,00 RS
1873 [CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO ] 100,00 RS
1871 [CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3' X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO u 6000 RS
39771 [CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM ] 000 RS
2676 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM [ 200,00 RS
2678 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM W 150,00 RS
2679 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM [ 10000 RS
12070 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM W 50,00 RS
2675 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM W 50,00 RS
39271 [CURVA 50 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 12", PARA ELETRODUTO ] 4000 RS
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39272 (QURVA 90 GRAUS, QURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 30,00 RS
1884 (CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVCRIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2000 R$
1874 QURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PYCRIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 10,00 RS
1875 (QURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PYCRIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 10,00 RS
2685 ELETRODUTO DE PVCRIGIDO ROSCAVEL DE 1, SEM LUVA ™ 0000 RS
2684 ELETRODUTO DE PVCRIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 7500 R
2680 ELETRODUTO DE PVCRIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 50,00 RS
39273 (QURVA 90 GRAUS, QURTA, DE PVCRIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2000 R
1874 (OURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVCRIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 15,00 R
1875 [CLRVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 12", PARA ELETRODUTO [ 000 R:
1892 LUVA EM PVCRIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 3300 RS
1902 LUVA EM PVCRIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 2500 RS
1893 LUVA EM PVCRIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 17,00 RS
38063 INTERRUPTOR PARALELO 104, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 4000 RS
8070 INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 104, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + ™ 00 M
o083 INTERRUPTOR SIVIPLES + INTERRUPTOR PARALELG 10, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR & X 7" (FLACA + SUPORTE | 0 gy =
[+ MODULOS)
38066 PULSADOR CAMPAINHA 104, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 2000 RS
38096 ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAD DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 10000 R$
38075 [TOMADA 2P+T 204 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 50,00 RS
38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 10000 R$
7528 [TOMADA 2P+T 104, 250V, QONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 20000 RS
Sooes INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 104, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTR 4" X 2° (PLACA + SUPORTE + o om0 s
MoDULOS)
38062 INTERRUPTOR SIMPLES 104, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) N 40,00 RS
7543 [TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 30,00 RS
e TNTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 104, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTR 4" X 2° (PLACA + SUPORTE - o ™
MoDULOS)
38102 [TOMADA 2P+T 204, 250V (APENAS MODULO) UN 20,00 RS
11253 (CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACD GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X60X *12* CM un sm RS
(PADRAD CONCESSIONARIA LOCAL)
39598 [CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA SE (CAT SE), ISOLAMENTO PVC (LSZH) ™M 10000 R
39604 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT SE) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAQ DE 1,50 M UN 10000 R
39594 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1U DE ALTURA UN 2m R
39595 PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E_COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA UN 200 R
38104 [TOMADA RJ4S5, 8 FIOS, CAT SE (APENAS MODULO) UN 10,00 R
38083 [TOMADA R145, B FICS, CAT SE CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA+ SUPORTE + MODULO) [ 000 R
39600 (CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS. UN 10000 RS
38103 [TOMADA RIL, 2 FIOS (APENAS MODULO) [ 5m RS
38082 [TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 500 RS
11902 CABO TELEF ONICO CO 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BUNDAGEM M 10000 RS
[TERMINAL A COMPRES SAQ ENI OOBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM, 1 FURD E 1 COMPRESSAD, PARA P ARAFUSO DE FIXACAD
1571 5 UN 10000 RS
TERMINAL A COMPRES SAQ EM COBRE ESTANHADO PARA CABO & MIMZ, 1 FURD E 1 COMPRESSAD, PARA PARAFUSO DE FIXACAD)
1573 E un 1000 RS
[TERMINAL A COMPRES SAQ EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MMZ, 1 FURG E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE W o =
1570 Fxacsoms
[TERMINAL A COMPRES SAG EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MIMIZ, 1 FURD E 1 COMPRESSA, PARA PARAFUSO DE Ui — =
1574 FIXACAQ M6
38084 [TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + UN 1000 RS
e PARA-RAICS TIPO FRANKLIN 350 MV, N1 LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACDES CONTRA N T s
RGAS ATMOSFERICAS
11862 (CONECTOR METALICD TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPUT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 UN 4000 R
38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POUURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 500 R
41480 |CAGA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X250 MM UN 2000 RS
35028 PERFILADO PERFURADO SIVPLES 38X 38 MM, CHAPA 22 M 5000 R
CPU 05/SLU/DF _|ELETROCALHA EM ACO GALAVANIZADO 50X100X3000 MM UNID 5500 R
— SUPCRTE PARA ELETROCALIA LISA O PERF URADA M ACD GALVANIZAD0, LARGURA 200 OU 400 VNI E ALTURA 50 1V, " e o
ESPACADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SECAO 38X76 MM, POR METRO DE ELETREQOLHA FIXADA. AF 07/2017
39465 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAQ MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXI MA DE *20* KA (TIPO AC) UN 12000 R
39445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 50,00 RS
39446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN 40,00 R
39447 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 2000 R
39448 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE B0 A, TIPO AC UN 2000 R
SUBTOTAL - 1 RS
12 MATERIAIS AR 0
12118 KIT DE PROTECAQO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A UN 2400 RS
S0 150 O PV A DEPOLETILEO B AT FEAVEL AR SCLAENT O TERVICD D TUBULACOTE A% CONBI0wA00, | i "
[AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 1
— [TUBO DE ESPUMADEPOUET}LENO D(PAND\DO FLEXIVEL PARA [SOLAIENTO TERNICO DE TUBULACAD DE AR CONDIOONADD, | - p— P
AGUA QUENTE, DN 11/2",
pm— T e e T o T T W e e P e e e T T e T S T e ey - o ™
|AGUA QUENTE, DIV 1 1/4", E= 10 MM
39710 TUBODEESPUMADEPOUETVLENO D(PAND\DO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDI ONADOC, M 5000 RS
AGUA QUENTE, DN 1 1/8",
o o0 DL ESPUMA D PN B ANDIO FIETVE PARA ISOLAMENTO TERVIOO DE TUBULACAO CE AR CONDIIONADD, |/ wm ]
AGUA QUENTE, DN 13/8", 0 MM
= TUBO DE ESPUNIA DE POLIETILENO BPANDID FLEVEL PARA ISOLAMIENTO TERNICD DE TUBULACAG DE AR CONDIOGNADD, | - Fr =
IAGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM
0 [TUBO OE ESPUMADEPOUET!LENO EXPANDIDG FLEXIVEL PARA ISCLAMIENTO TERMICD DE TUBULAGAD DE AR CONDIGONADD, |, p— P
[AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10
39713 TUBO DE ESPUMADEPOUET‘LENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULAGAO DE AR CONDI GIONADO, M 5000 RS
[AGUA QUENTE, DN 1/4" E= 10
e et B PO G A0 FIBVE A AN T B VRO T R SO " o .
[AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM
39715 TUBODEESPUMADEPOUETVLENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDI ONADO, M 5000 RS
AGUA QUENTE, DN 3/4", E=
— Tuaonessvumwevomsmwo EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISCLAVIENTO TERMICD DE TUBULAGAD DE AR CONDIGIONADO, |, ey =
[AGUA QUENTE, DN 3/8" E:
— o DF P T PO END STANDI S PR AR AN ENT 5 T B TR IR o A G - p— &
\GUA QUENTE, DN 7/8" E= 10 MM
39660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D= 1/2", ,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS M 40,00 RS
39662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D= 1/4", ,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS M 4000 RS
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S5 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D= 3/16", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO) INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERQIAIS | M 00 RS
668 TUBO DE COBAE FLEXIVEL, D= 3/4", E:= 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS ™ 000 RS
20664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D= 3/8", E:= 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS M wp0 RS
—_— TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D= 5/16", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERQAIS | M w00 RS
s TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D= 5/8", E:= 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS M 000 RS
42529 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAQ DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L=*5* M M 20000 RS
CPU 01/SLU/DF | GAS REFRIGERANTE TIPO R-22 PARA AR CONDICIONADO - BUTLJAO DE 13,60KG UNID 2 RS
CPU 02/SLU/DF | GAS REFRIGERANTE TIPO 410A PARA AR CONDICONADO - BUTIJAO DE 13,60KG. UNID 4p0 RS
U aa/sLyoe |PILHA TAVANHOIPALITO, MODELO: AR, CARACTERISTICAS ADIOONAIS:NAQ RECARREGAVEL, SISTEMA - i R
ELETROQUIMICOIALCALINA, TENSAO NOMINAL:L,S
U oa/sLu/or |PILHA TAMANHOPECUENA, MODELO:AA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:NAD RECARREGAVEL SISTEMA - e s
ELETROQUIMICO:ALCALINA, TENSAO NOMINAL: 1,5V
SUBTOTAL - 2| RS
13 MATERIAIS HIDROSANITARIO
(CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MV, CAPACIDADE APROXIMADA 18 Wi . as
35277 UITROS, COM TAMPAE CESTO
7608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTIOD SIMIPLES, 5, BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA [ 500 RS
11672 REGISTRO DE ESFERA, PVG 0OM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2', COM CORPO DIVIDIDO [ 500 RS
11669 REGISTRO DE ESFERA PVC COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DIV 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO UN 500 RS
11670 REGISTRO DE ESFERA, PVG, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", GOM OORPO DIVIDIDO [ 000 RS
REGISTRO DE ESFERA, PVC OOM VOLANTE, V', ROSCAVEL, DN 1%, COM CORPO DIVIDIDO [ 1000 RS
11671 REGISTRO DE ESFERA, PVG 0OM VOLANTE, V'S, ROSCAVEL, DN 2', COM CORPO DIVIDIDO [ 500 RS
6052 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, V5, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO [ 000 RS
11673 REGISTRO DE ESFERA, PVG COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MV, 0OM CORPO DVIDIDO N 500 RS
T REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 M, 0OM CORPO DIVIDIDO uN 1000 RS
T REGISTRO DE ESFERA, PVG, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MV, 0OM CORPO DIVIDIDO UN 1000 RS
e REGISTRO DE ESFERA, PG, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, 0OM CORPO DIVIDIDO un 1000 RS
e REGISTRO DE ESFERA, PG, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MV, 0OM CORPO DIVIDIDO un 1000 RS
11678 REGISTRO DE ESFERA, PV, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, GOM CORPO DIVIDIDO [ 1000 RS
s REGISTRO DE PRESSAO PVG ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" un 500 RS
TS REGISTRO DE PRESSAD PVG; ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" N 500 RS
057 REGISTRO DE PRESSAD PVG SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM un 500 RS
_— REGISTRO DE PRESSAD PVG, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM uN 500 RS
019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAQ FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) un 1000 RS
5015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509) N 1000 RS
015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) N 1000 RS
St REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) uN 1000 RS
e REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 * (REF 1509) UN 1000 RS
e REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 * (REF 1509) uN 1000 RS
458 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS 0OZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA un 500 RS
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EN1 LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAQ PREDIAL DE INCENDI, 45 GRAUS, m 50 as
10004 DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAQ DE ATE 200 PSI
455" REGISTRO PRESSAQ BRUTO EM LATAQ FORIADO), BITOLA 1/2 " (REF 1400) N 500 RS
1753 REGISTRO PRESSAD BRUTO EM LATAO FORIADO), BITOLA 3/4 " (REF 1400) N 500 RS
i REGISTRO PRESSAQ COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) uN 500 RS
024 REGISTRO PRESSAD CIOM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) uN 500 RS
836 TUBOPVC SERIE NORMAL DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NER 5688) M 12000 RS
20065 TUBO PVC SERIE NORIAL, DN 150 MV, PARA ESGOTO PREDIAL (NER 5688) M 12000 RS
835 TUBOPVC SERIE NORMAL DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NER 5686) M 12000 RS
S8 TUBO PVCROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL ] 12000 RS
% TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NER 5688) M 12000 RS
S5 TUBO PV SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARAESGOTO PREDIAL (NER 5688) M 12000 RS
B TUBO PG, RIGIDD, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAD M 000 RS
s TUBO PVG, ROSCAVEL, 11/2", AGUA FRIAPREDIAL M 12000 RS
et TUBO PVC, ROSCAVEL, 11/4, AGUA FRIA PREDIAL M 12000 RS
856 TUBO PVG, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 12000 RS
_— TUBO PVG, ROSCAVEL, 1, AGUA FRIA PREDIAL M 12000 RS
— TUBO PVG SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NER 5668) M 12000 RS
840 TUBO PG SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NER 5688) M 12000 RS
0 TUBO PG SERIE R, DN 4D MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NER 5688) M 12000 RS
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S TUBO PVG SERIE R, DN S0MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 12000 RS y
585 TUBO VG, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5685) M 12000 RS -
&6 [TUBO PVG, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1000 RS
B TUBO PV, SOLDAVEL, DE 20 MV, AGUA FRIA (NBR-5645) M 12000 RS .
e [TUBO PV, SOLDAVEL, DE 25 MV, AGUA FRIA (NER-5648) M 12000 RS .
668 TUBO PV, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NER-5648) M 12000 RS .
— TUBO PG, SOLDAVEL, DE 40 MV, AGUA FRIA (NBR-5645) M 12000 RS .
%575 TUBO PVG, SOLDAVEL, DE S0 MM, AGUA FRIA (NER-5648) M 12000 RS .
— TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MV, AGUA FRIA (NER-5645) M 60,00 RS 2
e71 TUBO PVG, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 3000 RS
%872 TUBO PV, SOLDAVEL, DE 85 MV, AGUA FRIA (NBR-5648) M 3000 RS s
%862 UNIAO PV, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIAPREDIAL [ 1000 RS =
661 UNIAO PVG ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS .
5660 UNIAO PV ROSCAVEL, 1, AGUA FRIAPREDIAL N 1000 RS :
a8 UNIAO PVG ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIAPREDIAL N 100 RS s
565 UNIAO PVG SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS «
56 UNIAO PVG SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS .
506 UNIAO PVG SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS .
5805 UNIAO PVG SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS .
S, UNIAO PVG SOLDAVEL, 40MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 100 RS .
87 UNIAO PVG SOLDAVEL, SOMM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS ]
010 UNIAO PVG SOLDAVEL, 60MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS 2
%900 UNIAO PVG SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 100 RS x
2907 UNIAO PVG SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS =

[VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICT ORIO COM AG ONAMENTO POR PRESSAQ E FECHAMENTO o 450 ws 7

21112 [AUTOMATICD

1658 [VALVULA DE DESCARGA METAUCA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO N 300 RS -

Yigan [VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO [ 30 RS "

aERS [VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO N 500 RS .
s [VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AVIERICANA 3, 1/2 X 1,1/2" N 500 RS j
ey [VALVULA EM PLASTICO BRANCD PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO [ 500 RS .
_— [VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO un 500 RS .
6156 [VALVULA EM PLASTICO BRANCD PARA TANQUE 1.1/4 " X1.1/2 ", SEM UNHOE SEM LADRAO N 50 RS .
154 [VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1, SEM UNHO, COM LADRAD [ 50 RS -
6255 [VALVULA EM PLASTICD CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE CDZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR uN 500 RS 2

&7 [ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA N 500 RS x
7 [ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA [ 500 RS s
2 [ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA [ 500 RS =
it |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSAE ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA un 500 RS -
o [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARAAGUA FRIA [ 500 RS "
& [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSAE ROSCA, 25 MM X 3/4, PARA AGUA FRIA UN 500 RS -
{6 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1, PARA AGUA FRIA [ 50 RS .
16 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSAE ROSCA, 40 MM X 11/2", PARA AGUA FRIA UN 500 RS .
i | ADAPTADCR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSAE ROSCA, 40 MIVIX 11/4", PARA AGUA FRIA uN 500 RS .
1 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSAE ROSCA, S0 MM X 11/4", PARA AGUA FRIA N 500 RS .
112 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSAE ROSCA, S0 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA [ 500 RS .
- |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2, PARAAGUA FRIA un 500 RS -
08 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSAE ROSCA, 75 MM X 21/2", PARA AGUA FRIA N 500 RS :
100 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, BS MM X 3', PARA AGUA FRIA UN 500 RS x
58 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MMX 172", PARA CAXAD'AGUA [ 500 RS =
5 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAXAD'AGUA N 500 RS "
55 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MIMX 1", PARA CAIXA D'AGUA [ 500 RS "
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™ [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAD, 40 MMX 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA N 500 RS y
55 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAD, 50 MMX 1 1/2', PARA CAIXA D'AGUA N 500 RS .
60 [ ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAD, 60 MM X 2', PARA CAXA D' AGUA un 500 RS
=2 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CANA ' AGUA N 100 RS .
a5 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 7SMM X2 172", PARA CANA D' AGUA N 500 RS .
72 [ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA [ 500 RS .

20080 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR [ 2000 RS .
- |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NER 5688) N 100 RS .
- [ ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DI S0 MM (NBR 5638) [ 1000 RS 2
- [ ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) N 1000 RS
200 [ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARATUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL [ 5000 RS :
300 [ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARATUEO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL [ 5000 RS 3

SEE [ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARATUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL un 5000 RS -
568 [ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARATUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL N 5000 RS :

it BACIA SANITARIA (VAS0) COM CADXA ACOPLADA, SIFAQ APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) uN 500 RS .

6 BACIA SANITARIA (VAS O) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAQ APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) [ 500 RS .

Tio BOLSA DE LIGACA EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) [ 500 RS .
750 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCABSP, DE 1 1/2" X1 1/4" N 500 RS .
766 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" UN 500 RS 3
- [BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2° X 1" un 500 RS j
767 [BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCABSP, DE 1 1/2" X3/4" un 500 RS 2
- BLICHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 0OM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" N 50 RS 3
780 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 0OM ROSCABSP, DE 1 1/4"X1" [ 500 RS :
760 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" UN 500 RS 3
25 BLCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE /2" X 1/4" N 500 RS .

12304 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8" N 500 RS =
S BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 0OM ROSCA BSP, DE 1 X 1/2" N 500 RS "
75 [BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" N 500 RS :
5 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 500 RS .
5 BUICHA DE REDUCAO DE PG, SOLDAVEL, CURTA, CGOM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL [ 2000 RS .
12 BLICHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, [ 2000 RS .
a19 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL un 2000 RS .
a8 BCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 2000 RS .
8o BUCHA DE REDUCAO DE PVG, SOLDAVEL, LONGA, COM 32X 20 MM, PARAAGUA FRIA PREDIAL un 200 RS 2
52 BLICHA DE REDUCAO DE PG, SOLDAVEL, LONGA, COM 40X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 2000 RS x
13 BLICHA DE REDUCAO DE PG, SOLDAVEL, LONGA, CIOM 50X 25 MMV, PARAAGUA FRIA PREDIAL N 000 RS x
&5 BUCHA DE REDUCAO DE PG, SOLDAVEL, LONGA, COM 50X 32 MV, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 2000 RS =
516 [BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 0OM 60X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 2000 RS .
i BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, CIOM 60X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 2000 RS "
w5 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 0OM 60X 50 MV, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2000 RS .
5. BUICHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, CIOM 75X 50 MMV, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 2000 RS .

RS BUCHA DE REDUCAO DE PG, SOLDAVEL, LONGA, 50X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 2000 RS .
a4 BLICHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2" X 1" uN 1000 RS .
708 BLCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" N 1000 RS .
7% BUICHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 11/2" X3/4" [ 1000 RS .
- BUCHA DE REDUCAO PV, ROSCAVEL 1" X 1/2" N 1000 RS 2
_ BUCHA DE REDUCAO PV, ROSCAVEL, 1" X 3/4" N 1000 RS :

103 (CAIXA SIFONADA PVG, 100X 100 X 50 MM, 00M GRELHA REDONDA, BRANGA uN 000 RS 3

RES A (CAIXA SIFONADA, PVG, 150 X* 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA [ 800 RS .

s (CADGA SIFONADA, PVG, 150 X 150 X S0 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NER 5688) N 2500 RS "

yr? (CAIXA SIFONADA, PVG, 150 X 150 X S0 MNM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA [ 800 RS "
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S CAP PG, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
55665 (CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
St CAP PVCG, SERIE R, DN 75 MIV, PARA ESGOTO PREDIAL uN 1000 RS
A (CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
12608 (CAP PVG, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
15616 (CAP PVG SOLDAVEL, DN 75 MIV, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
o7 (CAP, PVCPBA, JE, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) [ 50 RS
i CAP PVG, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL N 1000 RS
_— CAP PG, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL [ 1000 RS
1189 CAP PG, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL N 1000 RS
e CAP PG, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS
1184 CAP PG, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL [ 1000 RS
Jiae CAP PG, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL N 1000 RS
B4 CAP PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIAPREDIAL N 1000 RS
1556 (CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL uN 1000 RS
T} (CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, 0OR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL [ 1000 RS
1555 (CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS
1559 (QURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, OOR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL uN 1000 RS
1930 (CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, 0OR MARRON, PARA AGUA FRIAPREDIAL N 1000 RS
_— (QURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL un 1000 RS
o~ (CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL [ 1000 RS
_— (CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MNM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS
1962 (QURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARRON), PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS
1955 (QURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, OOR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL [ 1000 RS
1556 (QURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, OOR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL N 1000 RS
857 (QURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, 0OR MARRON), PARA AGUA FRIAPREDIAL N 1000 RS
is38 (QURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL [ 1000 RS
G55 (CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIAPREDIAL N 1000 RS
T555 (CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL N 1000 RS
550 (QURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIAPREDIAL [ 1000 RS
- (CLURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROW, PARA AGUA FRIAPREDIAL [ 1000 RS
T IOELHO, PVCSERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
2623 (QURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
——— IOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL uN 1000 RS
20150 I0ELHO, PVCSERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MV, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
0141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
s JUNCAO SIMPLES, PVCSERIE R, DN 75X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
%70 [ JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
5% (QURVA PVCLONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
65 (CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1000 RS
f5is (QURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
588 (QURVA PVCLONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
150 (CLURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL uN 1000 RS
1957 (QURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS
1938 (CURVA PVC 30 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS
1570 IDUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" N 1000 RS
. ENGATE / RABICHOFLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 GV N 100 RS
11684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 M uN 100 RS
neesT ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 M [ 100 RS
i FITAMETALICA PERFURADA, L= 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19% KGF un 500 RS
) FITAVEDAROS CA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LXC) [ 10000 RS

04/05/2023, 08:50



SEI/GDF - 111752880 - Edital de Licitacao

65 of 84

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir.

T (GRELHAFIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150X 150 MM, PARA RALCS E CAIXAS N 1000 RS
935 (GRELHAFIXA, PVCCROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS N 1000 RS
s IOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL uN 1000 RS
5555 10ELHO DE REDUCAD, PVC SOLDAVEL, 30 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS
48 10ELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 11X 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS
5% 10ELHO DE REDUCAO, PV, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2', COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS
3591 10ELHO PVG, SOLDAVEL 0OM ROSCA, 50 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS
ssat IOELHO PVG, SOLDAVEL 0OM ROSCA, 30 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUAFRIA PREDIAL un 1000 RS
—_— I0ELHO PVC, SOLDAVEL 0OM ROSCA, 50 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS
as07 IOELHO PV, SOLDAVEL 0OM ROSCA, 30 GRAUS, 32 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS
L0835 10ELHO PVC, COM BOLSAE ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
275 1OELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS
Siat I0ELHO PVG, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1, COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS
5554 JOELHO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS
Sis IOELHO PG, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", OOR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL uN 1000 RS
545 I0ELHO PVC, ROSCAVEL, 50 GRAUS, 1, COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS
seE IOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS
516 I0ELHO PVC, SOLDAVEL, B8, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
3517 10ELHO PVG, SOLDAVEL, B8, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO N 1000 RS
asis I0ELHO PV, SOLDAVEL, GOM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 172", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 100 RS
20047 10ELHO PV, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS
_— IOELHO PVG, SOLDAVEL, GDOM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL N 100 RS
532 I0ELHO PVC, SOLDAVEL, GOM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS
35% [ 1OELHO PVG, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MV, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
e I0ELHO PVG, SOLDAVEL, P8, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
§7661 IOELHO PVG SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARAESGOTO PREDIAL N 1000 RS
=ia ICELHO PVG, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
55 I0ELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
555 IOELHO PV, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
58 I0ELHO PVC, SOLDAVEL, P8, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
37049 | 10ELHO PVG, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
2526 I0ELHO PV, SOLDAVEL, P8, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
3500 1OELHO PVG, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
542 IOELHO PG, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MMV, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL un 1000 RS
2520 I0ELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS
535 IOELHO PV, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS
B I0ELHO PVG, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS
5550 JOELHO PVG, SOLDAVEL, 30 GRAUS, SO MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS
S | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
545 JUNCAO SIMPLES, PVCSERIE R, DN 100X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1000 RS
St JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
BiEE JUNCAQ SIMPLES, PVCSERIE R, DN 150X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
— IUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 40 MIV, PARA ESGOTO PREDIAL uN 1000 RS
o JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
20142 [ JUNCAQ SIMPLES, PVCSERIE R, DN 75X 75 MV, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL un 1000 RS
660 [ JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
562 JUNCAO SIMPLES, PVG, 45 GRAUS, DN S0X S0 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL uN 100 RS
2% JUNCAO SIMPLES, PVG, 45 GRAUS, DN 75X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
10508 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
T JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
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68 [ JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
55155 [JUNCA DUPLA, PVC SERIE R, DN 100X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
T | JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL un 1000 RS
oS LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA SEM LADRAO, DIMENSCES *50X 35* QM (LXC) N 500 RS
i LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIVENSOES *44 35% CM (LXC) N 500 RS

— LUVA DE OORRER PARATUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS

086 LUVA DE OORRER PARATUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS

_— LUVA DE OORRER PARATUBO SOLDAVEL, PVG, 20 MIVi, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 100 RS

— LUVA DE OORRER PARATUBO SOLDAVEL, PVG, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS
SRORT LUVA DE OORRER PARATUBO SOLDAVEL, PVG, 32 MV, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS

2047 LUVA DE OORRER PARATUBO SOLDAVEL, PVG, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 100 RS
38025 LUVA DE CORRER PARATUBO SOLDAVEL, PV, 60 MMV, PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS
e LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
Spi6E LUVA DE QORRER, PVCSERIER, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
SR LUVA DE CORRER, PVCSERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS

555 LUVA DE GORRER, PVG DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS

s LUVA DE OORRER, PVG, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
S LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
20171 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
— LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MV, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
20158 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MV, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
— LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS

2800 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
38676 LUVA SIMPLES, PV, SOLDAVEL, DN 150 MV, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS

e LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS

5876 LUVA SIMPLES, PG, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS

55 LUVA SIMPLES, PG, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL [ 100 RS

S LUVA SOLDAVEL 0OM BUCHA DE LATAD, VG, 20 MMX 1/2" N 1000 RS

S8, LUVA SOLDAVEL 0DM BUCHA DE LATAD, PVC, 25 MMX 1/2" N 1000 RS

T LUVA SOLDAVEL 0OM BUCHA DE LATAD, VG, 25 MMX 3/4" [ 1000 RS
- LUVA SOLDAVEL COM BUICHA DE LATAO, PVC, 32 MMX 1" [ 1000 RS

_ LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVG, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS

2856 LUVA SOLDAVEL 0OM ROSCA, PVG, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 1000 RS

2906 LUVA SOLDAVEL 0OM ROSCA, PVG, 25 MM X 3/4, PARA AGUA FRIA PREDIAL uN 1000 RS

60 LUVA SOLDAVEL 0OM ROSCA, PVG, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS
e RALO SECD CONIOD, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA N 1000 RS
S5 RALO SIFONADO QUADRADO, PV, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA [ 1000 RS
6043 REDUCAC EXCENTRICA PVG, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
St REDUCAO EXCENTRICA PVG, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
56645 REDUCAC EXCENTRICA PG, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1000 RS
S SIFAC EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2X1.1/2" N 1000 RS

I SIFAQ EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2X2" N 1000 RS

_ SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1X(1.1/2" uN 1000 RS
— SIFA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" N 1000 RS
20262 SIFAQ PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO [ 1000 RS

c149 SIFAC PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " N 1000 RS

— SIFAQ PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4X 1.1/2" N 100 RS
o s:r;w‘r‘vma TIPG PENGENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTARAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D= 15 MM| P as

e TR OTENGETE BB VEED E RSO A 9 A T A OGS G0
21045 [20) N 1000 RS
i TE PVCROSCAVEL 90 GRAUS, 1, PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS
e TE PVC SOLDAVEL, BBB, 30 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL [ 1000 RS
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566 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS
55 TE PV ROSCAVEL, 30 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL uN 1000 RS
S50 TE PV SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 1000 RS
5 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS
i TE PV SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAC NA BOLSA CENTRAL 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS
T TE PG SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAQ NA BOLSA CENTRAL 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL [ 1000 RS
_— TE PVC SOLDAVEL, COM ROSCA NABOLSA CENTRAL 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 1000 as
_ TE PVG SOLDAVEL, COM ROSCA NABOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2', PARA AGUA FRIA PREDIAL un 1000 RS
27047 TE PG SOLDAVEL, COM ROSCA NABOLSA CENTRAL, 90 GRALS, 25 MM X 3/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 1000 RS
_— TE PVC SOLDAVEL, COM ROSCA NABOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL N 1000 RS
201 TE SANITARIO, PVC, DN 100X 100 M, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL uN 1000 RS
s TE SANITARIO DE REDUCAO, PVG, DN 100 X S0 MM, SERIE NCRMAL PARA ESGOTO PREDIAL uN 1000 RS
BiESe TE SANITARIO DE REDUCAO, PVG, DN 100X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
5 TE SANITARIO, PVC, DN 40 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
565 TE SANITARIO, PVG, DN 50X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL un 1000 RS
S TE SANITARIO, PVC, DN 75 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL N 1000 RS
58 TE SOLDAVEL, PG, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NER 5648) [ 1000 RS
ise TE SOLDAVEL, PG, 90 GRAUS, 25 MNM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NER 5648) un 1000 RS
_— TE SOLDAVEL, VG 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NER 5648) un 1000 Rs
- TE SOLDAVEL, PVG, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) un 1000 RS
143 TE SOLDAVEL, VG, 30 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NER 5648) un 1000 RS
- TE SOLDAVEL, PVG, 90 GRAUS, 75 MMM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NER 5648) N 1000 RS
142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NER 5648) uN 1000 RS
20179 TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1000 RS
508 TE, PVC, SERIE R, 100X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 1000 RS
K TE, PVC, SERIE R, 150 X100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ 1000 RS
un 1000
B TE, PG, SERIE R, 150X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL o RS
S TE, PG SERIE R, 7575 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 1000 RS
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DAGUA, AGUAFRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAG
uN 1000 RS
11763 pLASTICO
TORIVEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D/AGUA, AGUAFRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO W 1000 e
11764 pLASTICO
[TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D/AGUA, AGUAFRIA, 1/2', COM HASTE E TORNEIRAMETALIODS E BALAD " — ™
11829 pLASTICO
[TORINEIRA METALICA CROMADA GANG CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 172" OU
un 2500 RS
13417 3/a" (REF 1143)
3671 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA COM AREJADOR (REF 1195) un 1000 RS
[TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, AQONAMENTO ALAVANCA, 173 DE o o s
36792 [VOLTA (REF 1178)
11773 TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) N 2500 RS
[TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANGUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, OF PAREDE, PADRAOPOPULAR/ | v =t as
11762 UsO GERAL 12" OU 3/4 " (REF 1153/ 1130)
TORNEIRA METALICA CROMIADA PARA TANUE / JARDIN, SEM BICO , CANG LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO o0 e =
7604 GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) k
[TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BIO0 PLASTICD, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 172" OU
UN 500 RS
13984 3/4" (REF 1152 / 1154)
[TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 172" U 3/4 " (REF 1167/ ¢ - i
11772 1168
[TORNEIRA METALICA CROMIADA, RETA, DE PAREDE, PARA CCEINHA, COM AREJADOR, PADRA POPULAR, 172 " OU3/4 " (REF
un 500 RS
13083 1159/ 1160)
[TORNEIRA METALICA CROVIADA, RETA, DE PAREDE, PARA CCZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAOP OPULAR, 172" 0U3/4
[ 500 RS
13416 " (REF 1158)
[TORNEIRA PLASTICA DE B0IA CONVENCIONAL PARA CAA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4 ", COM HASTE METALICAE COM TORNEIRA [ v 50 [
40329 E BALAD PLASTICOS (PADRAQ POPULAR)
i3 [TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIA DE DESCARGA, 1/2", BALAQE TORNEIRA PLASTICIDS, COM HASTE METALICA un 000 RS
- [ ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL un 00 RS
o TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 un 500 RS
— TORNEIRA PLASTICA PARATANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICD PARAMANGUEIRA un 500 RS
SUBTOTAL - 2| RS
PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM W = R
(GUARNICAQ/AUIZAR/VISTA, 80 X 210 CM
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3X 174" NAVERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO P e »
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS :
PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAVBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, | P 5
37561 CABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS € ROLDANAS
S5 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2"X 3", E= 1,9 A2 MM, COM ANEL, CROMADO OUZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN 20 RS
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B DOBRADICA EM LATAD, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPABOLA, 0OM PARAFUSOS [ 20 RS
g DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM AQD/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, 0OM PARAFUS 05 N 2000 RS
551 | ADESIVO ACRILIOD DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO K6 1000 RS
58i5% 5 PUMA BXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML N 00 RS

FECHADURA D SCBREPOR PARA PORTAD, EM| ACD INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CADXA DE 100 IV, INCLUINDO GHAVE | _— ™
38155 1IPO TETRA

FECHADURA DE EMEUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM AGD INX COM ACABAMENTO CROMADD, COM ABAS ™ — s
11469 LATERAIS, CIUNDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METAL 0O E CAPA ESCAMOTEAVEL

FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACD INOX COM ACABAMENTO CROMADO, 0OM CIINDRO DE o 2 ™
11468 [APROX 20 MM

FECHADURA E SCBREPOR PARA PORTAD, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROVIADO, CAYA DE 100 MV, INCLUINDO CHAVE |, o s
11484 TIPO CIUNDRO

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRATESTA) £ EM ZAMAC (MACANETA, | 20 RS
28153 UNGUETA E TRINCDS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPOTRANQUETA
Jidag (COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENS ADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E= 15 MM M2 15000 RS
— (COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E= 18 MM M2 15000 RS

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NER 15930) DE 800 X 2100 MV, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA NUCLEO COLMEA, CAPA| o s
11366 LIS A EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 VI, NUCLED COLMEN, CAPA LISA EN FOF, i 50 s
43777 |ACABAVENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NER 15930) DE 700 X 2100 MV, DE 35 MM A 40 MII DE ESPESSURA, NUCLED COLMEA, CAPA| = s
11365 L15A EM HDE, ACABAVIENTO EM PRIMER PARA PINTURA
Sah [VIDRO COMUM LAMINADO LSO INGDLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL B MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO M2 500 RS
Todse [VIDRO COMUM LAMINADO, iSO, INOOLOR, DUPLO), ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO M2 500 RS
16453 [VIDRO LISO INCDLOR 4MM - SEM COLOCACAD M2 500 RS
i [VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 500 RS
15557 [VIDRO TEMPERADO INCDLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 500 RS
S PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) K 500 RS
072 PREGO DE ACD POUDO COM CABECA 10X 11(1X17) K6 500 RS
ses PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 12 X 12 K6 500 RS
5065 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2X 14) K6 50 RS
—— PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/ X 13) K6 50 RS
o7 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2X 13) K6 500 RS
M2 VIEIC-FIO OU GUIA DE QONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H XL1/L2) N 200 RS
41675 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15% CM (H XL1/L2) [ 000 RS
%8 MIEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1M, *30 X 12/15* CM (HXL1/L2) M 200 RS
506 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4X 12) K6 500 RS
] PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2X 12) K6 500 RS
s6es PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) K6 500 RS
oE PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 17X 24 (2 1/4X 11) K 500 RS
5069 PREGO DE AQD POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2X 11) K6 500 RS
5070 PREGO DE ACD POUIDO COM CABECA 17X 30 (2 3/4X 11) G 500 R
5071 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4X 10) WG 500 X
5061 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2X 10) K6 500 R
5075 PREGO DE ACD POUDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4X 10) K6 500 R
39027 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) WG 500 [X
5062 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X9) G 500 R
40568 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) K6 500 X

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAGUINA, TESTA E CONTRATESTA) E EM ZAMAC(MACANETA, o 2000 R
080 LINGUETA E TRINGDS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO '

FECHADURA ESPELHO PARA PORTAINTERNA, EM ACD INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRATESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, o — s
5650 UNGUETA E TRINCDS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPOINTERNA

suBTOTAL - 3| RS
14 MATERIAL PARA PINTURA/GESSO

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, ABASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARATRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPADE | ¢ 10080 %

(GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
39434

MASSA DE REIUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA K6 10000 RS
39433

MASSA PREMIUM PARATEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO K6 1800 RS
38877

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMIULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NER 13699:2012) L 54000 RS
38121

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 54000 RS
7348

TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE L 51000 RS
43647
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B DOBRADICA EM LATAQ, 3" X 2 172", E= 1,3 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPABOLA, 0OM PARAFUSOS N 200 RS 32,96 RS 659,20
g DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM AQD/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUS 05 N 2000 RS 88,38| RS 1.767,60
i [ ADESIVO ACRILIOO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO K6 1000 RS 49,41 RS 494,10
58i5% ESPUMA BXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML N 3000 RS 29,00| RS 670,00
FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAG, ENI ACD INOX COM ACABAMENT O CROMADO, CADA DE 100 MM, INCLUINDG CHAVE
swiss Expoini N 20 RS 84,50 RS 169,08
FECHADURA DE EMEUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACD INOX CON ACABAMENTO CROMADD, COM ABAS W 2m S— p—
11469 LATERAIS, CIUNDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METAL 0O E CAPA ESCAMOTEAVEL . .
FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACD INOX COM ACABAMENTO CROMADO, 0OM CIINDRO DE
g ¢ [ 2
11468 [APROX 20 MM > i I 280
FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, ENI ACD INOX COM ACABAMENT O CROMADO, CADA DE 100 MM, INCLUINDD CHAVE
¥ d ¥ N 2
11484 npo cunoRO el RS 54,45| RS 108,90
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACD INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRATESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, | 200 R 49,34 rs 568
38153 LINGUETA E TRINCDS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPOTRANQUETA ! !
JidE (COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENS ADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E= 15 MM M2 15000 R$ 118,27| RS 17.740,50
— (COMPENS ADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM M2 15000 RS 122,70] RS 21.405,00
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MV A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEA, CAPA[ - o s 22729 vs e
11366 Li5A M HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15330), DE 600 X 2100 MM, £ = 35 MM, NUCLE COLMEI A, CAPA LISA EM FOF, i =
43777 | ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA 2 i Loaae
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEG COLMEIA, CAPA
11365 LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA W 2 ey k) 106098
Sah [VIDRO COMUM LAMINADO LSO INGOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO M2 500 RS 359,58 RS 1.797,90
10406 [VIDRO COMUM LAMINADO, LSO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO M2 500 R$ 312,95| RS 1.564,75
i [VIDRO LISO INCDLOR 4MM - SEM COLOCACAD M2 500 R$ 75,11f RS 275,55
i [VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAD M2 500 RS 106,40 RS 532,00
15557 [VIDRO TEMPERADO INCDLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 500 R$ 217,27 RS 1.086,35
S PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) K 500 RS 43,50 RS 217,70
072 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1X 17) K 500 RS 40,27 RS 201,35
5066 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 12 X 12 K6 50 R$ 30,16 RS 150,80
5065 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2X 14) K6 500 R 27,31f RS 136,55
0247 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4X 13) K6 50 R 25,30 RS 126,70
074 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2X 13) K6 500 R$ 25,64 RS 12820
1682 VIEIC-FIO OU GUIA DE QONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H XL1/L2) un 2000 RS 34,57| R$ 691,40
41670 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (HXL1/L2) [ 2000 R$ 3,30] RS 626,00
i IVEIO-FI0 OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M 2000 RS 34,57| R$ 691,40
506 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4X 12) K6 50 RS 24,39| R$ 121,95
5% PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2X 12) K6 500 RS 24,12 RS 12060
668 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) K6 500 RS 22,89 RS 114,45
oE PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4X 11) K 500 R$ 23,33 RS 116,65
5069 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2X 11) G 500 RS 23,33 RS 116,65
5070 PREGO DE ACO POIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4X 11) K6 500 RS 23,56] R 117,90
5071 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) K6 500 RS 22,89 R 114,45
5061 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2X 10) K6 500 RS 22,50] R 112,50
5075 PREGO DE ACO POUIDO COM CABECA 16 X 30 (2 3/4 X 10) G 500 RS 22,89 R 114,45
39027 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) K6 500 RS 22,87] R 114,35
5062 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) K6 500 R R 115,95
40568 PREGO DE ACD POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) K6 500 RS 23,06] R 115,30
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA € CONTRATESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, o 2000 rs 6275 rs gossig
2080 LINGUETA E TRINGDS) COM ACABAMENTO CROMADC, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CIINDRO ’ g :
FECHADURA ESPELHO PARA PORTAINTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, - 200 wssson] as o
3090 LINGUETA E TRINCDS) COM ACABAMENTO CROMADC, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPOINTERNA i g
SUBTOTAL - 3| RS 84.920,79
14 MATERIAL PARA PINTURA/GESSO
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, ABASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARATRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPADE | ¢ 10080 rs 3,29 rs s
(GESSO (NECESSITAADICAC DE AGUA)
39434
MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA K6 1000 R 2,58] RS 258,00
30433
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO K6 1800 #$ 7,09 RS 12690
38877
TINTA ABASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NER 13699;2012) L 54000 R$ 21,18 RS 11.437,20
38121
TINTA ACRILICA PREMIUN PARA PISO L 54000 RS 19,81 RS 10.697,40
7348
[TINTA ESIMALTE SINTETIOD STANDARD BRILHANTE L 54000 RS 26,89 R$ 15.600,60
43647
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BDIRS:

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 20000 RS

3777
PEDRA BRITADA N. 1(9,5 a 19 MM} POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 12,00 RS

4721
10515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 M2 250,00 RS
536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 250,00 RS
SUBTOTAL - 4] RS

TOTAL-RS$:

RS

G, Luskhu.

Aladuea M \oia i,

ooy Renep
GLORIA LUSTOSA PIRES HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5 ARQUITETA - CAU A149985-8
DITEC/SLU DITEC/PRESI/SLU.
Mt 276.287-0

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
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SLU - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL Data-Base

(J
DIRETORIA TECNICA mar/23
SERVID OE LIMPEZA URBANA PLANILHA ORCAMENTARIA
Ult. atualizagio: |23/03/2023 18:21 REF. SICRO outubro/2022
Descrigdo: Veiculo
Endereco: Diversos
Observagbes:
Descrigdo: (SICRO)
Veiculo tipo van furgdo com capacidade de 1,54 t - 93 kW E9125

Valor de aquisicao =

DEPRECIAGAO (R$/h) - (1) -

OPORTUNIDADE DE CAPITAL (R$/h) - (2) -

Seguros e IMPOSTOS (R$/h) - (3) -

CUSTO DE MANUTENGAO (R$/h) - (4) -

CUSTO DE OPERAGAO (R$/h) - (5) .

PRODUTIVO (CHP) - (1+2+3+4+5) (R$/h) =

IMPRODUTIVO (CHI) - (1+2+3) (R$/h) -

(1) Dias efetivos trabalhados no més 22
{2) n2 de veiculos necessdrios para dt da previ: 1 veiculo(s)
(3) Trecho a percorrer por dia (média) 46,00 km/dia
(4) Trecho a percorrer no més ;
= (XX 1.012 km/més
(5) Velocidade média por percurso 40,00 km/h
(6) Tempo necessario por percurso
=[3/65)] R
Quantidade total de horas "PRODUTIVAS" no més A
Y = [(1)6)} 25,30 h/més

(8) Quantidade totalde horas "IMPRODUTIVAS" no més

= {[7,33hs efet /dia X ()XQ)] - (N} 135,96 h/més

2- Custos Mensais do
veiculo

[Veiculo tipo van furgdo com |
i CHP.x(7, R -
1- Custos Mensais do de 154t- SBKW x(0 $
veiculo
Subtotal 1| R$ =
‘eiculo tipo van furgao com CHIX(®) | o

capacidade de 1,54 t- 93 kW

Subtotal 2| R$ =

TOTAL DE CUSTOS DO VEICULO/ MES RS -

»///' ’L@(JL, 4///4 %

/ -~
/ A n Aanenn
')Lh'- A~ | 1O UNOK PN ANOAGAD

ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
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HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA
ARQUITETA - CAU A149985-8
DITEC/SLU DITEC/PRESI/SLU
Mat 276.287-0

GLORIA LUSTOSA PIRES
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SERVICO DE LIMPEZA URBANA

SLU - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO

DIRETORIA TECNICA
PLANILHA ORCAMENTARIA

Data-Base

mar/23

Ult. atualizagdo: |23/03/2023 18:21 REF. SINAPI - 01/2023 nio desonerado e SICRO 10/2022
Descrigdo: Veiculo
Enderego: Diversos
Observagoes:
ANEXO - A - PLANILHA RESUMO - CUSTO DOS SERVICOS
o Prego Total %
SERVICOS UND QUANT Prego Unitario Mensal
1- EQUIPE DE Equipe 1
MANUTENGAO qup
2 - MATERIAL Estoque 1 -
3 - VEICULOS Frota 2 -
TOTAL - MENSAL (sem BDI) -
BDI| :
TOTAL - MENSAL -
TOTAL ANUAL -
“Halyea M \glaUngny BA NOMeD

GLORIA LUSTOSA PIRES

ARQUITETA E

URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU
Mat.276.287-0

HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA
ARQUITETA - CAU A149985-8
DITEC/PRESI/SLU

1. Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagdo.

2. Informamos, por oportuno, que nos precos apresentados acima ja estdo computados todos os custos necessarios decorrentes da prestagdo dos servigos objeto
desta licitagdo, bem como ja incluidos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.

3. Declaramos de que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Termo de Referéncia e seus Anexos.

4. Os dados da nossa empresa sdo:

a) Razdo Social:

b) CNPJ (MF) ne:

c) Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato: ;

RG:

)
d) CPF:
)

e) Inscri¢do Estadual n2:

f) Enderego:

g) Fone: Fax:

E-mail:

h) CEP:
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i) Cidade: Estado:

j) Banco: Conta Corrente: Agéncia: ;

k) Contato: Fone/Ramal:

Local e data
Assinatura do Representante Legal
ANEXO C
MODELO DE FORMULARIO
SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU
[ FORMULARIO DE SOLICITACAO DE SERVICO
Dados da Solicitacdo (abertura)
Solicitante:
Nimero da 0S IRamal:
Data de Abertura: ISetor:
Hora: INﬂmem da sala:
Ocorréncia do Servico:
Procedimento adotado
Materiais Utilizados
Cddigo SINAPI Descricdo Q7D Unidade
Equipe designada
Nome Funcéo
Assinatura Fiscal
Assinatura Preposto
Formulario de Controle de Chamado - REV 00 Pagina 1/2
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SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU

I FORMULARIO DE CONTROLE DE CHAMADO

Dados da Solicitacdo (Fechamento)

Data e Hora Programada

[Data e hora da Conclusdo

Imagem da Solicitacdo (Antes)

Imagem da Solicitacdo (Depois)

Observacdes

Pesquisa de Satisfacdo

Plenamente Atendido

Parcialmente Atendido

Ndo Atendido

Assinatura Fiscal

Assinatura Preposto

Formulério de Controle de Chamado - REV 00

Pagina 2/2

ANEXO D
MODELO DECLARAGAO DE VISTORIA

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
Presidéncia
ComissSo Permanente de Planejamento e ElaboragSo de Projeto Bésico - Inst.234/2019

SERVICO DE LIMPEZA URBANA

Dedaragfio - SLU/PRESI/COPER_234
MODELO DE DECLARAGAD DE VISTORIA OU RENUNCIA
PROCESSO N:

DATA PREVISTA PARA ABERTURA;
REFERENCIA: LICITACAD - N.2 f20

Nome da empresa:
CNPJ n®;
Enderego:
Telefone:
E-mall:

Declaro que vistoriei minuciosamente os locais para a prestagSo dos servigos constantes do objeto do
Edital de Licitagio n® /20 , & tomei conhecimertto das reais condighes de execugio dos servigas, bem
como coletei informagSes de todos os dades e elementos necessdrios a perfeita elaboragdo da prop
ou optamos pela ndo reallzagio de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequéncias por essa
omissdo, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatério, em nome da
empresa que represento.

Brasllla, de de 20. .

Visto do representante legal ou procurador da empresa

Carteira de Identidade:
Orglio Expedidor:
{Obs. Envlar preenchido e assinado com cépla autenticada da procuragiio se for o caso)

Representante do SLU

Nome:
Matricula:

"Brasflka - Patrimdnlo Cultural da Humanidade®
$CS Quadra 08 Bloco "B50" 64 andar - Balmo ASA SUL - CEP 70333-300 - DF
3130180

*Caso a licitante opte por n3o vistoriar, ndo precisa de assinatura do representante legal do SLU/DF.

EDITAL PREGAO ELETRONICO N2 06/2023-SLU/DF
ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N¢ /2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO
FEDERAL — SLU/DF E A EMPRESA , NOS TERMOS DO PADRAO N2 04/2002.

PROCESSO SEI N2 00094-00005939/2021-65
Clausula Primeira — Das Partes

1.1. O SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL — SLU/DF, ente autarquico distrital, CNP) n2. 01.567.525/0001-76, sediado no SCS, Q. 08, Bloco B-50,
Edificio Venancio 2.000, 6° andar, Brasilia/DF, doravante denominado Contratante, representado legalmente neste ato por seu Diretor Presidente , brasileiro,
portador do RG-Cl n? , CPF n2 , residente e domiciliado nesta capital, e por seu Diretor de Administragdo e Finangas, brasileira, portadora do
RG-CI n® e CPF n® , domiciliada e residente nesta capital, e a empresa , doravante denominada Contratada,
CNPJ n? , com sede em , CEP: , representada por ,
brasileiro, profissdo, portador do RG-Cl n? SSP/___, CPF n¢ residente e domiciliado nesta capital, na qualidade de
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Clausula Segunda - Do Procedimento

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitagdo do Pregdo Eletrénico n2 /2023-SLU/DF ( ), da Proposta de Pregos ( ), da Lei n2
10.520/2002 c/c a 8.666/1993, bem como o Decreto Federal n2 10.024/2019, recepcionado pelo Decreto Distrital n2 40.205/2019, e Instru¢do Normativa n2 05/2017-
MPOG no que couber, além das demais normas pertinentes.

Clausula Terceira — Do Objeto

3.1. O Contrato tem por objeto a prestagio de servicos de manutengdo predial preventiva, preditiva, corretiva e emergencial das instalagdes
elétricas, hidrossanitarias, ar condicionado, detecgdo, alarme e combate a incéndio, SPDA, distribuicdo de energia, e demais elementos prediais civis, pertencentes aos
Edificios do SLU bem como servigos eletivos (pequenas adaptagdes em ambiente), com fornecimento de mao de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e veiculos,
consoante especifica o Edital de ne (___)eaProposta de Doc. SEI n? , que passam a integrar o presente instrumento sem necessidade
de transcrigdo na integra.

Clausula Quarta — Da Forma e Regime de Execucdo

4.1. O Contrato serd executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preco unitdrio, segundo o disposto nos arts. 62 e 102 da Lei n? 8.666/93.
Clausula Quinta - Do Valor

5.1. O valor total do contrato é de ( ), procedente do Orgamento do Distrito Federal para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei
Orgamentaria Anual.

Clausula Sexta — Da Dotagdo Orgamentdria
6.1 — A despesa correra a conta da seguinte Dotagdo Orgamentaria:
| — Unidade Orgamentdria: 22214
Il - Programa de Trabalho: 15.122.8209.8517.9762 - MANUTENGAO DE SERVIGOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIGO DE LIMPEZA URBANA DISTRITO FEDERAL
IIl — Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Servigcos de Terceiros - Pessoa Juridica
IV — Fonte de Recursos: 100

6.2 — O empenho inicial é de ( ), conforme Nota de Empenho n? , emitida em , sob o evento n? na modalidade

Clausula Sétima — Do Pagamento

7.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugdo Orgamentdria, Financeira e Contabil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentagdo de
Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

7.2. Para efeito de pagamento, o Servigo de Limpeza Urbana do Distrito Federal consultard os sitios oficiais dos 6rgdos e entidades emissores das certiddes a seguir
relacionadas, para a verificagdo da regularidade fiscal da Contratada:

7.2.1. Certiddo de regularidade de débitos Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Decreto Federal n? 8.302/2014);

7.2.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, fornecido pela CEF — Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei
n.2 8.036/90);

7.2.3. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (Lei n2 12.440, de 7 de julho de 2011).

7.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certiddo Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida
pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Clausula Oitava — Do Prazo de Vigéncia

8.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogdvel, caso haja interesse da Administracdo, até o limite maximo de 60
(sessenta) meses, desde que mantidas as condigdes exigidas na habilitagdo, sendo seu extrato publicado no DODF, as expensas do CONTRATANTE.

8.2. A empresa vencedora deverd providenciar o cadastro de usudrio externo no Sistema Eletronico de Informacgdo, solicitado por meio do portal SEI-GDF
(http://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/), para fins de assinatura do contrato e/ou outros documentos.

8.3. O prazo para assinatura do contrato sera de até 3 (trés) dias uteis contados a partir da disponibilizacdo do documento para acesso externo via SEI-GDF, podendo ser
prorrogado uma vez por igual periodo, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracdo.

Clausula Nona - Das garantias
9.1. Para o fiel cumprimento das obrigacGes contratuais, serd exigida da licitante vencedora a prestacdo de uma das seguintes garantias:

a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
(redagdo dada pela Lei n° 11.079, de 2004)

b) Seguro-garantia; ou,
¢) Fianga bancdria.

9.2. Cabera ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, devendo recolher em até
o prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato e antes da protocolizagdo da primeira fatura, no Nucleo de Tesouraria (NUTES) do SLU/DF.

9.3. A fianga bancdria formalizar-se-a através de carta de fianga fornecida por instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo
participem do capital ou da diregdo da licitante vencedora, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827, do Cédigo Civil de 2002.

9.4. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora sera liberada mediante pedido por escrito:
a) Somente poderd ser levantada apds a extingdo do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;

b) Poderd, a critério da Administragdo do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigag¢des contratuais,
sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipotese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos ap6s o recebimento da notificagdo regularmente
expedida, a garantia deverd ser reconstituida;

c) Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.
Clausula Décima — Da responsabilidade do Servigo de Limpeza Urbana do Distrito Federal
10.1. Indicar o executor interno do Contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/93 e art. 41, inciso Il e § 32 do Dec. 32.598/2010.
10.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.
10.3. Fornecer e colocar a disposi¢do da Contratada, todos os elementos e informagGes que se fizerem necessdrios a execugdo dos servigos.
10.4. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no servigo.

10.5. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedéncia sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execugdo do
Objeto Contratado.

10.6. A Contratante se respondera pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos
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casos de dolo e de culpa.
10.7. Comunicar oficialmente a Contratada qualquer irregularidade verificada no fornecimento do produto.

10.8. Acompanhar e fiscalizar a prestagdo dos servigos contratados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer servigo que nao esteja de acordo com
as condigdes e exigéncias especificadas;

10.9. Permitir o livre acesso dos funcionarios da CONTRATADA, devidamente identificados, nas dependéncias do SLU, para execugdo dos servigos;
10.10. Notificar a CONTRATADA, por escrito, qualquer ocorréncia considerada irregular, bem como qualquer defeito ou imperfeicdo observada na execugdo dos servigos;

10.11. Efetuar o pagamento mensal devido a CONTRATADA pela execugdo dos servigos, apos o "ateste" da fiscalizagdo do Contrato, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias contratuais;

10.12. Receber o objeto do contrato e atestar a Nota Fiscal/Fatura;
10.13. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;

10.14. Exigir o imediato afastamento e substituicdo de qualquer empregado ou preposto que ndo cumpra as normas do SLU na execugdo dos servigos, que produza
complicagGes para a fiscalizagdo, ou que adote postura inconveniente ou incompativel com o exercicio das fung¢des que |Ihe foram atribuidas;

10.15. Designar equipe ou executor, incluindo substituto(s), para acompanhar e fiscalizar o ajuste, assim como para atestar a execugdo do objeto;

10.16. Fornecer cracha de acesso as suas dependéncias, de uso obrigatério pelos funciondrios da CONTRATADA. Em caso de perda ou dano, o novo craché devera ser
ressarcido ao CONTRATANTE pela CONTRATADA;

10.17. Manter relatério de falhas detectadas no cumprimento das cldusulas contratuais pela CONTRATADA, notificando-a, por escrito, para as medidas corretivas
imediatas ou aplicando multa, quando necessario

10.18. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovagdo das condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Edital de licitagdo;

10.19. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificagdo profissional exigidos para os postos de trabalho, solicitando a CONTRATADA as substituicdes que se
verificarem necessarias.

10.20. Agendar as manutengdes preventivas e efetuar os chamados das manutengdes corretivas e emergenciais;

10.21. N3o permitir que outros técnicos tenham acesso ao equipamento, a ndo ser os técnicos autorizados e/ou indicados pela CONTRATADA.

Clausula Décima Primeira — Das Obriga¢Ges e Responsabilidades da Contratada

11.1. A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:
| — até o quinto dia util do més subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciarios, resultantes da execu¢do do Contrato;
Il — comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.2. Constitui obrigacdo da Contratada o pagamento dos salarios e demais verbas decorrentes da prestagdo de servigo.

11.3. A Contratada respondera pelos danos causados por seus agentes.

11.4. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges por ela assumidas, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

11.5. O descumprimento das obrigagGes trabalhistas ou a ndo manutengdo das condi¢Bes de habilitagdo pelo contratado poderd dar ensejo a rescisdo contratual, sem
prejuizo das demais sangdes.

11.6. A Administragdo podera conceder um prazo para que a contratada regularize suas obriga¢des trabalhistas ou suas condiges de habilitagdo, sob pena de rescisdo
contratual, quando ndo identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

11.7. A Contratada declarard a inexisténcia de possibilidade de transferéncia ao Distrito Federal de responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou
previdenciarios por ventura inadimplidos, bem como a inexisténcia de formagdo de vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo Publica
do Distrito Federal.

11.8. E proibido o uso de mdo de obra infantil em qualquer fase produtiva do bem ou na prestacdo do servico, sob pena de rescisdo contratual e a aplicagio de multa,
sem prejuizo das sangGes legais cabiveis (lei distrital n2 5.061 de 08.03.2013).

11.9. A Contratada fica obrigada a cumprir as exigéncias da Lei Distrital n2 4.770/2012:
| - recepgdo de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inserviveis e ndo reaproveitaveis pela administragdo publica;
Il - comprovar que adota praticas de desfazimento sustentavel, reciclagem dos bens inserviveis e processos de reutilizagdo.

11.10. A Contratada deverd comprovar, mensalmente, junto ao gestor responsével pelo repasse de recurso publico, a regularidade no atendimento as suas obrigacdes
de natureza fiscal, trabalhista e previdenciaria relativas a seus empregados.

11.11. Incluem-se nessa obrigacdo as empresas concessiondrias e permissionarias de servigos publicos do Distrito Federal.

11.12. As irregularidades encontradas em relagdo as obrigagées fiscais, trabalhistas e previdenciarias das empresas de que trata este artigo devem ser sanadas no prazo
maximo de trinta dias da detec¢do, quando ndo identificada a ma-fé ou a incapacidade de corregdo.

11.13. O ndo atendimento das determinagBes constantes da Lei Distrital n2 5.087/2013 implica a abertura de processo administrativo para rescisdo unilateral do
contrato pela Administragdo Publica, sem prejuizo das demais sangdes.

11.14. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢des previdenciarias, os fiscais ou gestores de contratos de servigos com regime de dedicagdo
exclusiva de m3do de obra deverdo oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).

11.15. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de servigos com regime de dedicagdo
exclusiva de m&o de obra deverdo oficiar ao Ministério do Trabalho.

11.16. E proibido qualquer contetido: (Lei Distrital n 5.448/2015);
| — discriminatdrio contra a mulher;
Il — que incentive a violéncia contra a mulher;
IIl — que exponha a mulher a constrangimento;
IV — homofébico;
V — que represente qualquer tipo de discriminacdo.
11.16.1. Estas disposi¢des aplicam-se as contratagdes de profissionais do setor artistico.
11.17. O uso ou o emprego de conteldo discriminatério constitui motivo para rescisdo do contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras sangées cabiveis.

11.18. Devera ser reservado o percentual de 2% de vagas de trabalho nas licitagdes de servigos e obras publicas distritais, a ser destinado a pessoas em situagdo de rua,
excetuando-se as empresas mencionadas na Lei federal n2 7.102, de 20 de junho de 1983.

11.18.1. As empresas responsaveis pelas obras e pelos servicos devem informar ao 6rgdo do governo que responde pela pauta da assisténcia social a oferta de
vagas prevista no item 10.18.

11.19. Fornecer espaco fisico em tamanho adequado para guarda de ferramentas e materiais;
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11.20. Providenciar a instalagdo de relégio eletrénico de ponto;

11.21. Providenciar espaco fisico para ponto de apoio administrativo da CONTRATADA bem como local com armdrios conforme NR-24, banheiros com chuveiros,
lavatérios e vasos sanitarios conforme NR-18 e espaco fisico adequado para realizagdo de refei¢cdes conforme NR-18 e NR-24;

11.22. Executar o objeto deste Termo de Referéncia de acordo com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, dos Conselhos Profissionais
CREA/CAU/CRT, das Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, do cddigo de edifica¢des local e outras, necessérias e pertinentes ao ramo, permitindo
uma correta execug¢do do objeto, no que se refere a parte técnica e administrativa, para garantir a conformidade com as normas técnicas e legais dos drgdos
competentes.

11.23. Executar diretamente os servigos contratados nas condi¢cdes e prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia, ndo sendo admitida a transferéncia de
responsabilidades para terceiros ou subcontratagdes ndo autorizadas pelo CONTRATANTE;

11.24. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que
tomar conhecimento em razdo da execugdo do objeto, devendo orientar os empregados nesse sentido;

11.25. Acatar as orientagdes do Gestor/Fiscal do Contrato ou de seu substituto legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo, prestando os esclarecimentos
solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas;

11.26. Prestar esclarecimentos ao SLU sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em fungdo
da prestagdo dos servigos contratados;

11.27. Manter, durante a vigéncia do contrato, as condi¢des de habilitagdo para contratar com a Administragdo Publica, apresentando os comprovantes de regularidade
fiscal, social e trabalhista;

11.28. Quando aplicavel ao objeto da contratagdo, fica a CONTRATADA obrigada a observar as disposi¢des contidas na legislagdo federal e distrital aplicaveis a
terceirizagdo de servigos, podendo-se citar os seguintes normativos: Consolidagdo das Lei do Trabalho (CLT); Lei Federal n? 6.019/74, e alteragbes posteriores; Leis
Distritais n2s: 3.985/2007, 4.118/2008, 4.766/2012, 4.794/2012, 5.487/2017, 5.920/2017, 6.112/2018, 6.128/2018.

11.29. A substituicdo de qualquer colaborador quando ndo for de iniciativa do CONTRATANTE, deverd ser justificada e comunicada com antecedéncia ao fiscal do
contrato, devendo ser realizada somente com a anuéncia prévia do CONTRATANTE;

11.30. Fornecer uniformes nas quantidades e periodicidade necessarias;

11.31. Designar um preposto que sera responsavel pela solugdo de qualquer ocorréncia relacionada ao fiel cumprimento do contrato, bem como pela supervisdo,
orientagdo e acompanhamento dos trabalhos, devendo se reportar a fiscalizagdo do ajuste administrativo, como representante da CONTRATADA

11.32. Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade responsavel pela fiscalizagdo do contrato, adotando as providéncias
requeridas relativas a execugdo dos servigos pelo(s) empregado(s), bem como comandar, coordenar, controlar a execugdo dos servigos contratados, cuidar da disciplina,
controlar a frequéncia e a apresentagdo pessoal dos empregados;

11.33. Qualificar os profissionais reservas, antes de assumirem os postos de trabalho, visando dar-lhes condigdes de executar as atividades em conformidade com as
peculiaridades do CONTRATANTE;

11.34. Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até os locais de trabalho, por meios préprios ou mediante vale-transporte, inclusive em casos de paralisagdo
dos transportes coletivos, bem como nas situagdes onde se faga necessdria a execugdo dos servigos em regime extraordindrio;

11.35. Substituir o funciondrio em caso de falta ao servigo, no prazo méximo de 90 (noventa) minutos, independente de solicitagdo do Executor do Contrato;

11.36. Dispor de pessoal capacitado, treinado, uniformizado e em conformidade com as peculiaridades da contratagdo, para substituicdo de seus empregados em caso
de falta, folga, férias ou outros;

11.37. Nos afastamentos legais, compulsérios, como férias, a CONTRATADA devera dar ciéncia ao seu funciondrio, conforme previsdo na legislagdo trabalhista, devendo
também comunicar esse afastamento a fiscalizacdo do contrato

11.38. Substituir, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da entrega da notificacdo por escrito, a pedido da fiscalizagdo do contrato administrativo,
funcionarios que porventura ndo correspondam a contento as atribuiges afetas a eles ou cujas atitudes sejam consideradas inconvenientes a boa ordem e as normas
disciplinares do CONTRATANTE;

11.39. Tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal subito, assumindo as respectivas responsabilidades;

11.40. Pagar, no prazo estabelecido pela legislagdo trabalhista, os salarios de seus empregados, alocados nas dependéncias do CONTRATANTE. A CONTRATADA ndo
podera vincular o pagamento de valores devidos a seus funciondrios ao recebimento de créditos devidos pelo CONTRATANTE;

11.41. Manter seus funcionarios sob vinculo empregaticio exclusivo da empresa, responsabilizando-se por todos os 6nus decorrentes da execugdo dos servigos;

11.42. Encaminhar ao SLU, mensalmente, os comprovantes de quitacdo dos encargos fiscais, previdenciarios e demais obrigagdes previstas na legislagdo social e
trabalhista em vigor, relacionados ao(s) profissional(is) que executa(m) os servigos. No caso de vale-transporte e alimentagdo, os comprovantes deverdo discriminar o
valor, a quantidade e o funcionario beneficiado;

11.43. Adimplir, em relagdo aos seus funcionarios, com todas as despesas decorrentes do fornecimento de equipamentos de prote¢do individual (EPIs) e uniformes, bem
como as relativas a: saldrios, encargos sociais, obrigagdes trabalhistas, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribui¢des, indenizagdes, e demais beneficios previstos
em legislacdo especifica, relativa ao objeto da contratacdo;

11.44. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e as obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitima(s) o(s) seu(s) empregado(s) durante a execugdo do contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do SLU

11.45. Observar as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme legislagdo em vigor;

11.46. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execugdo deste contrato, originariamente ou
vinculada por prevengdo, conexdo ou continéncia;

11.47. Responder civilmente por danos, desaparecimentos e/ou prejuizos causados ao patriménio do SLU, decorrentes da execuc¢do dos servigos ora contratados por
culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus empregados. Nesse caso, a CONTRATADA deverd assumir a obrigagdo de reparar o dano e/ou prejuizo, inclusive
mediante a reposi¢do do bem danificado em condigbes idénticas as anteriores ao dano, ou por meio de ressarcimento a pregos atualizados, dentro de 30 (trinta) dias,
ap0ds a comunicagdo que lhe devera ser feita por escrito;

11.48. Encaminhar a unidade fiscalizadora todas as faturas dos servigos prestados;
11.49. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratagdo;
11.50. Manter os servigos conforme periodicidade contratada, observando o regramento previsto na legislagdo trabalhista;

11.51. Fornecer, no inicio do ajuste, a cada prorrogacdo e a cada alteragdo, arquivo, em meio digital, contendo matricula, nome, CPF e lotagdo de todos os empregados
diretamente relacionados ao contrato e daqueles que fazem parte de quadro suplementar destinado a cobertura de m&o de obra ausente;

11.52. Comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, quaisquer anormalidades, erros e irregularidades que possam comprometer a execugdo dos servigos e o bom
andamento das atividades do SLU;

11.53. Ndo modificar a forma da prestagdo dos servigos e suas respectivas especificagdes sem autorizacdo expressa da fiscalizagdo do ajuste administrativo;

11.54. Comparecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, ao local designado, por meio do(s) preposto(s) para exame e esclarecimentos de quaisquer ocorréncias,
salvo em situagBes emergenciais de pronto atendimento.

11.55. Remunerar o profissional alocado em posto de trabalho para cobertura de outro profissional com saldrio devido igual ao do profissional substituido, recolhendo
0s encargos correspondentes e previstos contratualmente;
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11.56. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos profissionais. Poderd, a CONTRATADA, instalar ponto eletrénico para supervisionar a
frequéncia de seus profissionais nos seus postos de trabalho

11.57. Cumprir com as obrigagdes estabelecidas em acordo, convengdo, dissidio coletivo de trabalho ou equivalente das categorias abrangidas pelo contrato;
11.58. Fornecer a relagdo de beneficios a serem concedidos a seus empregados, atualizando-a sempre que haja modificagdo;

11.59. Executar as tarefas e atribui¢des previstas neste Termo de Referéncia;

11.60. Atender a convocagdo do executor do contrato para prestacdo de servigos em dia e horario extraordinarios, quando a necessidade do servigo assim o exigir;

11.61. Comunicar ao SLU, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, quaisquer altera¢des havidas no contrato social, durante o prazo de vigéncia do instrumento
contratual, bem como apresentar os documentos comprobatérios da nova situagdo;

11.62. Oferecer todos os meios necessdrios aos seus empregados para obtengdo de extrato de recolhimento do FGTS e do INSS sempre que solicitado pelo executor do
Contrato;

11.63. Fica a CONTRATADA, obrigada, no momento da assinatura do contrato, a autorizar o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista no
instrumento de ajuste;

11.64. Fica a CONTRATADA, obrigada, no momento da assinatura do contrato, a autorizar o CONTRATANTE a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos
saldrios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuiges previdenciarias e do FGTS, quando estes ndo forem adimplidos.

11.65. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder ao pagamento dos salarios de seus empregados por meio de depdsito bancario, na conta desses, em agéncias situadas
no Distrito Federal.

11.66. Fica a CONTRATADA obrigada a fornecer o vale-transporte e a conceder o auxilio-alimentagdo de seus empregados de uma Unica vez a cada 30 (trinta) dias; sendo
que os quantitativos/montantes deverdo ser suficientes para cumprir com esses beneficios até o proximo dia util do periodo subsequente de concessdo dos
mencionados beneficios. As periodicidades, quantitativos e modos de fornecimento previstos nesse item poderdo ser alterados consoante acordo, convengdo ou
dissidio coletivo de trabalho da categoria, efetivamente empregados no ambito da contratagdo.

11.67. Reparar e/ou ressarcir o CONTRATANTE por qualquer dano ou estrago causado por seus funcionarios em materiais/equipamentos/maquinas de propriedade do
SLU e/ou de terceiros, instalados e/ou utilizados nas dependéncias do SLU;

11.68. Recolher e pagar, no prazo legal, os encargos sociais devidos e os saldrios dos terceirizados. A CONTRATADA ndo poderd vincular o pagamento de valores devidos
a seus funciondrios (saldrios, 132 salarios, férias, vale-transporte, auxilio-alimentagdo etc.) ao recebimento de créditos devidos pelo CONTRATANTE;

11.69. Observar as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme legislagdo em vigor, bem como fornecer Equipamentos de Protec¢do Individual (EPIs) aos
seus empregados, impondo penalidades aqueles que se negarem a usa-los;

11.70. Planificar, executar e supervisionar, permanentemente, os servicos, de forma a obter uma operagdo correta e eficaz, realizando os servigos de forma meticulosa e
continua, mantendo sempre em perfeita ordem todas as condigdes necessdrias a correta execugdo contratual;

11.71. Identificar, para ndo serem confundidos com os do CONTRATANTE, eventuais equipamentos, ferramentas e utensilios de propriedade da CONTRATADA;

11.72. Prestar os servigos de assisténcia técnica aos aparelhos condicionadores, abrangendo as manutengées preventiva, corretiva e emergencial sempre que previsto
ou solicitado, de modo a garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos, incluindo o fornecimento de todo o material necessario, inclusive pegas;

11.73. Utilizar sempre pegas e componentes de reposi¢cdo novos e originais;

11.74. Prestar os servigos de manutenc¢do predial dentro dos prazos estabelecidos no Item 5.9 deste Termo de Referéncia, valendo-se de técnicos devidamente
habilitados;

11.75. Verificar a ativagdo dos equipamentos, apos a realizagdo de qualquer servigo de manutengdo;

11.76. Fornecer, a cada chamado efetuado, um nimero de registro para acompanhamento, bem assim o nome do empregado que o recebeu, e, no caso de utilizar-se o
correio eletronico, a CONTRATADA deverd responder em, no maximo, trinta minutos;

11.77. Emitir um relatério técnico, apds cada atendimento, contendo a descricdo do atendimento, o nimero do chamado, a data do atendimento, a assinatura do
técnico da empresa, bem como a aceitacdo da fiscalizagdo do SLU para os servigos prestados;

11.78. Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos de uso necessdrios a execu¢do dos servicos, de forma a atender as normas aplicaveis e as
recomendagdes do fabricante;

11.79. Fornecer e responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mao-de-obra necessarios a execu¢do dos servigos, sem
qualquer 6nus adicional para o SLU;

11.80. Ndo reutilizar material, peca, equipamento ou componente sem anuéncia da fiscalizagdo;

11.81. Manter os equipamentos e utensilios em perfeitas condi¢des de uso, substituindo aqueles que apresentarem defeito ou rendimento insatisfatério. Os
equipamentos de protegdo individual (EPIs) deverdo ser repostos em até 24 (vinte e quatro) horas, interrompendo-se a realizagdo dos servigos até a efetiva reposicao;

11.82. Dotar os equipamentos elétricos de sistema de protec¢do, para evitar danos a rede elétrica dos edificios do SLU;

11.83. Disponibilizar os equipamentos de seguranga e de protegdo individual para as atividades que apresentem risco, conforme legislacdo trabalhista e normas de
seguranga do trabalho;

11.84. Permitir ao CONTRATANTE o acesso ao controle de frequéncia e as carteiras profissionais dos funcionarios alocados a execugdo do servigo contratado;

11.85. Serd obrigagdo da CONTRATADA fiscalizar a validade das habilitagdes (CNH) dos funciondrios que utilizarem veiculos, em especial do motorista. A CONTRATADA
devera substituir funcionario que esteja inabilitado a cumprir suas atribuigdes e comunicando imediatamente a CONTRATANTE.

11.86. As normas/ obrigacBes constantes destas especificacdes ndo desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais, estaduais e
municipais pertinentes, bem como outras normas previstas em acordo, convengdo ou dissidio coletivo de trabalho, sendo de sua inteira responsabilidade os processos,
acdes ou reclamagdes, movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia, impericia ou imprudéncia no desenvolvimento dos servigos.

Clausula Décima Segunda — Da Alteragdo Contratual

12.1 — Toda e qualquer alterac3o devera ser processada mediante a celebracdo de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n2 8.666/93, vedada a modificacdo do
objeto.

12.2 — A alteragdo de valor contratual, decorrente do reajuste de prego, compensagdo ou penalizagdo financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de
dotagGes orgamentarias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebragdo de aditamento.

12.3 - Cabera o reajuste/repactuagdo de pregos para a contratagdo de servigos continuados, observado o dispostos na Instrugdo Normativa n? 05/2017 - MPOG,
conforme previsdo no Edital.

Clausula Décima Terceira — Das Penalidades

13.1. O atraso injustificado na execugdo, bem como a inexecugdo total ou parcial do Contrato sujeitard a Contratada a multa prevista no Edital, conforme Decreto
Distrital n2 26.851/2006 e alteragBes posteriores, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87, da Lei n2 8.666/93,
facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisdo unilateral.

Clausula Décima Quarta — Da Dissolugdo

14.1. O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestagdo escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta)
dias, sem interrupg¢do do curso normal da execugdo do Contrato, desde que ndo seja caso de rescisdo unilateral do contrato.
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Clausula Décima Quinta — Da Rescisdo

15.1. O Contrato podera ser rescindido por ato unilateral da Administragdo, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto
no art. 78 da Lei n2 8.666/93, sujeitando-se a Contratada as consequéncias determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.

15.2. O contrato serd rescindido com a aplicagdo de multa se confirmado o uso de mdo de obra infantil no processamento, transporte, ou qualquer fase produtiva do
bem, sem prejuizo de outras sangdes legais cabiveis (Lei Distrital n2 5.061 de 08.03.2013 e Parecer n2 343/2016 — PRCON/PGDF).

Clausula Décima Sexta — Dos débitos para com a Fazenda Publica

16.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou ndo do ajuste, serdo inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execugdo na forma da
legislagdo pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do Contrato.

Clausula Décima Sétima — Do Executor

17.1. O Servigo de Limpeza Urbana do Distrito Federal, designara um Executor ou Comissdo Executora para o Contrato, que desempenhara as atribui¢des previstas nas
Normas de Execugdo Orgamentaria, Financeira e Contabil.

Clausula Décima Oitava - Da Publica¢do e do Registro

18.1. A eficacia do Contrato fica condicionada a publicagdo resumida do instrumento pela Administracdo, na Imprensa Oficial, até o quinto dia util do més seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, apds o que devera ser providenciado o registro do instrumento pelo SLU/DF.

Clausula Décima Nona — Do Foro

19.1. Fica eleito o foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer duvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.
Clausula Vigésima — Do combate a Corrupgao

20.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060.
Brasilia, __ de de20__

Pelo Distrito Federal:

Pela Contratada:

EDITAL PREGAO ELETRONICO N 06/2023-SLU/DF
ANEXO Il
MODELO DE DECLARAGAO DE SUSTENTABILIDADE

Pregdo Eletrdnico n2 /20 /[NOME DO ORGAO OU ENTIDADE LICITANTE]

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada no enderego
, telefone/fax n2 , por intermédio do seu representante legal  Sr(a).
, portador(a) da Carteira de Identidade n? e do CPF n? , DECLARA

para fins do disposto no artigo 22 da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberd, sem nenhum custo para a CONTRATANTE, bens, embalagens,
recipientes ou equipamentos inserviveis e ndo reaproveitdveis pela administragdo publica, provenientes do objeto do Pregdo n? /20 — [NOME DO ORGAO OU
ENTIDADE LICITANTE], e que dara o destino legalmente estabelecido para a deposi¢do e o tratamento adequados de dejetos e residuos.

Local e Data

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

EDITAL PREGAO ELETRONICO N2 06/2023-SLU/DF
ANEXO IV
DECLARACAO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019 C/C O 32.751, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011

ORGAO/ENTIDADE: SERVIGO DE LIMPEZA URBANA -SLU
PROCESSO Ne:

PREGAO ELETRONICO Ne

LICITANTE:

CNPJ/CPF :

INSCRIGAO ESTADUAL/DISTRITAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

CPF:

A pessoa fisica ou juridica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que ndo incorre nas vedagdes previstas no art. 92 da Lei n2 8.666, de 21
de junho de 1993, e no art. 12 do Decreto n2 39.860, de 30 de maio de 2019, nem no art. 32, paragrafo 22, do Decreto n. 32.751/2011:

§22 E vedada ainda a contratagdo direta, sem licitagdo, por 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica do Distrito Federal, de pessoa juridica na qual haja
administrador ou sécio com poder de dire¢cdo que seja familiar de qualquer autoridade administrativa e, no dmbito do mesmo 6rgdo ou entidade, de familiar de
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga.

Art. 52 E vedada a contratagdo, por 6rgdo ou entidade de que trata o art. 12, de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de dire¢do que tenham
relagdo de parentesco com:

| - detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atue na drea responsavel pela demanda ou pela contratagdo; ou
Il - autoridade hierarquicamente superior no ambito de cada érgdo ou Entidade
Essa declaragdo é a expressdo da verdade, sob as penas da lei.

Brasilia, de de
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Assinatura

EDITAL PREGAO ELETRONICO N¢ 06/2023-SLU/DF
ANEXO V
DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO E DAS CONDIGOES LOCAIS DA EXECUGAO DO SERVIGO

Ao (3) Sr. (a) Pregoeiro (a), A empresa , CNPJ n2 , sediada , por meio de seu Representante Legal, (Nome/Cl
/CPF), em atendimento ao edital da licitagdo em epigrafe, DECLARA que conhece as condigBes locais para execugdo do objeto, que tem pleno conhecimento das
condigBes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

Por ser expressao de verdade, firmamos a presente.
Data (dia/més/ano)
Assinatura REPRESENTANTE DA EMPRESA

EDITAL PREGAO ELETRONICO N2 06/2023-SLU/DF

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaro que a empresa , inscrita no CNPJ (MF) no , inscrigdo estadual
no estabelecida em , possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administragdo
Publica:

Nome do Orgdo/Empresa
Vigéncia do Contrato

Valor total do Contrato*
Valor total dos Contratos RS

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2 06/2023-SLU/DF
ANEXO VII
DECRETO N2 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.

Regula a aplicagdo de sangbes administrativas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993
(Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregdo), e da outras
providéncias.

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribui¢des que Ihe confere o artigo 100, inciso VII, da Lei Organica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto
nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como o disposto no art. 68
da Lei Federal n® 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralizagdo de compras instituida nos termos da Lei Distrital n® 2.340, de 12 de abril de 1999, e as
competéncias instituidas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:

CAPITULO |
DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
SECAO |
Disposi¢des Preliminares

Art. 12 A aplicagdo das san¢des de natureza pecunidria e restritiva de direitos pelo ndo cumprimento das normas de licitagdo e/ou de contratos, em face do disposto nos
arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 72 da Lei Federal n? 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecera, no ambito da
Administragdo Direta, Autarquica, Fundacional e das Empresas Publicas do Distrito Federal, as normas estabelecidas neste Decreto. (Artigo alterado pelo(a) Decreto
27069 de 14/08/2006)

Paragrafo unico. As disposicGes deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e inexigibilidade de licitagdo, nos termos do que dispde a
legislagdo vigente, e ainda as licitagdes realizadas pelas Administragdes Regionais, até o limite maximo global mensal estabelecido no art. 24, incisos | e |l, da Lei Federal
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999.

SECAO Il
Das Espécies de Sancées Administrativas

Art. 22 As licitantes e/ou contratadas que ndo cumprirem integralmente as obrigagBes assumidas, garantida a prévia defesa, estdo sujeitas as seguintes sangdes: (Artigo
alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

| - adverténcia;
Il - multa;
Il - suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo, e impedimento de contratar com a Administragdo do Distrito Federal:

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregdo presencial ou eletronico que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacgdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugdo do seu objeto, comportar-se de modo
inidéneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade serd aplicada por prazo ndo superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada sera descredenciada do Sistema de
Cadastro de Fornecedores, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagoes legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida; (Alinea alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitagdo previstas na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade sera aplicada por prazo ndo superior a 2 (dois)
anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. (Alinea alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior. (Inciso alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

Paragrafo Unico. As sangGes previstas nos incisos |, Il e IV deste artigo poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia a interessada, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. (Pardgrafo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
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SUBSECAO |
Da Adverténcia

Art. 32 A adverténcia é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigacdo, e sera expedido: (Artigo alterado pelo(a) Decreto
27069 de 14/08/2006)

| - pela Subsecretaria de Compras e Licitagdes - SUCOM, quando o descumprimento da obrigagdo ocorrer no ambito do procedimento licitatério, e, em se tratando de
licitagdo para registro de pregos, até a emissdo da autorizagdo de compra para o érgdo participante do Sistema de Registro de Pregos;

Il - pelo ordenador de despesas do 6rgdo contratante se o descumprimento da obrigagdo ocorrer na fase de execugdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a
nota de empenho ou assinar o contrato. (Inciso alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006)

SUBSECAO Il
Da Multa

Art. 42 A multa é a sangdo pecunidria que serd imposta a contratada, pelo ordenador de despesas do 6rgdo contratante, por atraso injustificado na entrega ou execugdo
do contrato, e sera aplicada nos seguintes percentuais: (Artigo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; (Inciso alterado pelo(a) Decreto
35831 de 19/09/2014)

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo
podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 35831 de 19/09/2014)

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos incisos |
e |l deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administragdo, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclus&o do servigo, ou rescisdo do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimplente;

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Inciso
alterado pelo(a) Decreto 35831 de 19/09/2014)

§ 12 A multa serd formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 82, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e serad executada apos regular
processo administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificagdo, nos termos
do § 32 do art. 86 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem: (Pardgrafo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

| - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

Il - mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e (Inciso alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

Il - mediante procedimento administrativo ou judicial de execugdo.

§ 22 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd a contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada pelo
indice Geral de Precos - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrados
judicialmente. (Paragrafo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

§ 32 O atraso, para efeito de cdlculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execugdo do contrato, se
dia de expediente normal na reparti¢do interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

§ 42 Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:
| - 0 atraso ndo superior a 5 (cinco) dias;
Il - a execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.

§ 52 A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Paragrafo Unico do
art. 22 e observado o principio da proporcionalidade.

§ 62 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverdo ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade
contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na forma do inciso Il do caput deste artigo.

§ 72 A sangdo pecunidria prevista no inciso IV do caput deste artigo ndo se aplica nas hipdteses de rescisdo contratual que ndo ensejam penalidades.

Art. 4-A A multa de que trata o art. 42 deste Decreto sera aplicada, nas contrata¢Ges previstas na Lei Federal n2 12.232, de 29 de abril de 2010, nos seguintes
percentuais: (Artigo acrescido pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015)

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; (Inciso acrescido pelo(a) Decreto
36974 de 11/12/2015)

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo
podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada; (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015)

Il - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo; (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015)

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotagdo orgamentdria que reste executar, o que for menor, em caso de rescisdo
contratual; (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015)

V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotacdo orcamentaria que reste executar, o que for menor, pelo
descumprimento de qualquer clausula do contrato, respeitado o disposto nos incisos | e II. (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015)

SUBSEGAO III

Da Suspensdo

Art. 52 A suspensdo é a sangdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitagdes e de contratar com a Administragdo, e, se aplicada em decorréncia
de licitagdo na modalidade pregdo, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo
Decreto n? 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir: (Artigo alterado
pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

| - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pela Subsecretaria de Compras e Licitagdes - SUCOM, ou pelo 6rgdo integrante do Sistema de
Registro de Precos, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

Il - por até 90 (noventa) dias, em licitagdo realizada na modalidade pregdo presencial ou eletrénico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma proviséria, ou, em original ou cépia autenticada, de forma definitiva; (Inciso alterado
pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006)

Il - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregdo, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o
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retardamento na execugdo do seu objeto, falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudica¢do do
objeto da licitagdo;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e ndo efetuar o pagamento. (Alinea alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006)

§ 1° S30 competentes para aplicar a penalidade de suspensdo:

| - a Subsecretaria de Compras e Licitagdes - SUCOM, quando o descumprimento da obrigagdo ocorrer no dmbito do procedimento licitatério, e, em se tratando de
licitagdo para registro de pregos, até a emissdo da autorizagdo de compra para o érgdo participante do Sistema de Registro de Pregos;

Il - o ordenador de despesas do érgdo contratante, se o descumprimento da obrigagdo ocorrer na fase de execugdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a
nota de empenho ou assinar o contrato. (Inciso alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006)

§ 22 A penalidade de suspensdo sera publicada no Didrio Oficial do Distrito Federal. (Pardgrafo alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006)

§ 3° O prazo previsto no inciso IV podera ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no dmbito dos procedimentos
derivados dos pregdes.

SUBSEGAO IV
Da Declaragdo de Inidoneidade

Art. 62 A declaragdo de inidoneidade serd aplicada pelo Secretério de Estado ou autoridade equivalente do érgdo de origem, a vista dos motivos informados na instrugdo
processual. (Artigo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

§ 12 A declaragdo de inidoneidade prevista neste artigo permanecera em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punigdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que a aplicou, e serd concedida sempre que a contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes de
sua conduta e apds decorrido o prazo da sangdo. (Pardgrafo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

§ 29 A declaragdo de inidoneidade e/ou sua extingdo serd publicada no Didrio Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serdo extensivos a todos os 6rgdos/entidades
subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e a Administragdo Publica, consoante dispde o art. 87, IV, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de
1993. (Paragrafo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

CAPITULO Il
DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou
ilegalidades para obtengdo no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e Licitagdes, estardo sujeitas as
seguintes penalidades:

| - suspensdo temporaria do certificado de registro cadastral ou da obtengdo do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos
fatos; e

Il - declaragdo de inidoneidade, nos termos do art. 62 deste Decreto

Il - Revogado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006)

Paragrafo Unico. Aplicam-se a este artigo as disposigdes dos §§ 22 e 32 do art. 52 deste Decreto. (Paragrafo acrescido pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

Art. 82 As sangOes previstas nos arts. 52 e 62 poderdo também ser aplicadas as empresas ou profissionais que, em razdo dos contratos regidos pelas Leis Federais n2s
8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002: (Artigo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

| - tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
Il - tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagdo;
Il - demonstrarem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de atos ilicitos praticados.
CAPITULO Il
DO DIREITO DE DEFESA

Art. 92 E facultado a interessada interpor recurso contra a aplicagdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a
contar da ciéncia da respectiva notificagdo. (Artigo alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

§ 1° O recurso serd dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 22 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-seda o do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrario. (Paragrafo alterado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006)

§ 3° Pardgrafo revogado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

§ 4° Ap6s o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposigdo, a autoridade competente para aplicagdo da sangdo providenciard a sua imediata
divulgagdo no sitio www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitagdes e Registro
de Pregos do Distrito Federal — e-compras, e aos demais sistemas eletrénicos de contratagdo mantidos por 6rgdos ou entidades da Administragdo Publica do Distrito
Federal.

§ 52 Ficam desobrigadas do dever de publicagdo no Diario Oficial do Distrito Federal as sangdes aplicadas com fundamento nos arts. 32 e 42 deste decreto, as quais se
formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §82, da Lei n2 8.666, de 1993.

CAPITULO IV
DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS
Art. 10. Toda sangdo aplicada serd anotada no histérico cadastral da empresa.
Paragrafo Unico. As penalidades terdo seus registros cancelados ap6s o decurso do prazo do ato que as aplicou.
CAPITULO V
DA SUJEIGAO A PERDAS E DANOS

Art. 11. Independentemente das sancdes legais cabiveis, regulamentadas por este Decreto, a licitante e/ou contratada ficard sujeita, ainda, a composi¢do das perdas e
danos causados a Administragdo pelo descumprimento das obrigagdes licitatdrias e/ou contratuais.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Art. 12. Os instrumentos convocatdrios e os contratos deverdo fazer mengdo a este Decreto, ressalvados os casos em que o objeto exija penalidade especifica. (Artigo
alterado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)
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Art. 13. As sangbes previstas nos arts. 32, 42 e 52 deste Decreto serdo aplicadas pelo ordenador de despesas do 6rgdo contratante, inclusive nos casos em que o
descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Pregos. (Artigo acrescido pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006)

Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto sé se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou na entidade. (Artigo acrescido pelo(a) Decreto 27069 de
14/08/2006)

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagdo. (Artigo renumerado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) (renumerado pelo(a) Decreto 27069 de
14/08/2006)

Art. 16. Revogam-se as disposigdes em contrdrio. (Artigo renumerado pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) (renumerado pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

Brasilia, 30 de maio de 2006.
11892 da Republica e 472 de Brasilia
MARIA DE LOURDES ABADIA
Este texto ndo substitui o publicado no DODF n2 103 de 31/05/2006

il
seil o
assinatura
eletronica
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